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1. Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую 

энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах городского 

округа 

1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и 

приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам 

территориального деления с разделением объектов строительства на 

многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и 

производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый 

год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы) 

На территории городского округа Бронницы задачи производства и транспортировки 

тепловой энергии с целью теплоснабжения потребителей осуществляются теплоснабжающими 

организациями, перечень которых приведен в таблице ниже: 

 



 

 

Таблица 1.1 – Перечень теплоснабжающих организаций 

№ п/п Источник тепловой энергии Адрес объекта 
Эксплуатационная ответственность 

Источник Сети теплоснабжения 

1 Котельная № 1 «Квартальная» ул. Пущина, д. 32 АО «Бронницкий ТВК» АО «Бронницкий ТВК» 

2 Котельная № 2 «Центр» пер. Пионерский, д. 35 АО «Бронницкий ТВК» АО «Бронницкий ТВК» 

3 
Котельная №3 «Гаражный 

проезд» 
Гаражный пр., д. 4 АО «Бронницкий ТВК» АО «Бронницкий ТВК» 

4 Котельная № 4 «Совхоз» Садовый пр., д. 1а АО «Бронницкий ТВК» АО «Бронницкий ТВК» 

5 Котельная № 5 «РТП» ул. Советская, д. 155 АО «Бронницкий ТВК» АО «Бронницкий ТВК» 

6 Котельная № 6 «Горка» пос. Горка АО «Бронницкий ТВК» АО «Бронницкий ТВК» 

7 Котельная № 405 «Центральная» ул. Красная, д. 85 ФГБУ «ЦЖКУ» ФГБУ «ЦЖКУ» 

8 Котельная № 320 «Факел» пер. Маяковского, д. 3 ФГБУ «ЦЖКУ» ФГБУ «ЦЖКУ» 

 



 

 

Централизованным теплоснабжением обеспечены многоквартирные дома, общественные 

организации и предприятия. Теплоснабжение малоэтажной жилой застройки усадебного типа носит 

локальный характер – от индивидуальных тепловых установок. 

Застройка городского округа Бронницы представляет собой многоквартирные жилые дома 

различной этажности и индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками. 

Состояние жилищного фонда городского округа удовлетворительно, тем не менее, существует 

небольшой процент аварийного фонда. Этот процесс связан с рядом объективных факторов, в том 

числе и с естественным старением и обветшанием жилищного фонда. 

По состоянию на 1 января 2024 года жилищный фонд городского округа Бронницы 

составляет 620,1 тыс. кв. м., в том числе многоквартирный 493,2 тыс. кв.м., индивидуальные жилые 

дома – 126,9 тыс.кв.м. 

Численность постоянного населения городского округа по данным государственной 

статистической отчетности по состоянию на 01.01.2024 составила 20981 человека. 

Прогноз перспективной численности постоянного населения городского округа Бронницы 

выполнен на основе анализа существующей демографической ситуации с учётом сложившихся и 

прогнозируемых тенденций в области рождаемости, смертности, миграционных потоков, 

планируемых объёмов жилищного строительства и планируемых территориальных 

преобразований.  

Численность населения на первую очередь (2029 год) составит 23,48 тыс. человек; на 

расчётный срок (2044 год) – 28,79 тыс. человек 

Общий прогноз изменения площади строительных фондов на территории городского округа 

Бронницы складывается из приростов за счет нового строительства и изменений в существующем 

фонде за счет сноса ветхих и аварийных зданий. 

Перечень аварийных домов, планируемых под снос согласно Муниципальной программе 

городского округа «Переселение граждан из аварийного жилого фонда», приведен в таблице ниже: 

Таблица 1.2 – Перечень аварийных домов, планируемых под снос 

№ 
Городской 

округ 
Адрес дома 

Кадастровый 

номер (при 

наличии) 

Площадь 

дома, кв. м 

Решение о 

признании 

аварийным  

Наличие 

прав 

третьих лиц  

Дата 

завершения 

расселения 

1 Бронницы 
Садовый 

проезд, д. 1 
50:62:0020116:181 169,6 не признан расселен 31.12.2023 

2 Бронницы 

Пер. 

Каширский, д. 

45 

50:62:0020139:45 341,9 
04.12.2017 

№ 686 
расселен 31.05.2023 

3 Бронницы 
Советская, д. 

60а 
50:62:0040222:188 129,9 

03.07.2019 

№ 308 
расселен 18.01.2024 

4 Бронницы 
Советская, д. 

60 
50:62:0040222:157 370,9 

29.08.2019 

№ 488 
не расселен 2024-2025 

5 Бронницы 
Советская, д. 

62 
50:62:0040222:139 196,1 

29.08.2019 

№ 487 
не расселен 2024-2025 

6 Бронницы 

пер. 

Пионерский, 

д. 41 

50:62:0020144:133 113,5 
22.11.20219 

№ 601 
не расселен 2024-2025 

7 Бронницы 

пер. 

Пионерский, 

д. 43 

50:62:0020144:134 112 
22.11.2019 

№ 602 
не расселен 2024-2025 

8 Бронницы 
пр. Пожарный, 

д. 6 
50:62:0000000:677 143,3 

16.07.2018 

№ 352 
расселен 31.07.2024 
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На перспективу до 2044 года развитие городского округа Бронницы рассмотрено по 

сценарию, определенному в генеральном плане, с учетом корректировок, внесенных по результатам 

оценки текущей ситуации. Предполагается строительство новой многоквартирной жилой застройки 

в соответствии с утвержденными ранее проектами планировки, в том числе для расселения жителей 

ветхого и аварийного фонда, очередников и индивидуальной жилой застройки на свободных 

территориях. Общая площадь территорий, планируемых под размещение объектов жилого 

назначения, составляет 108,28 га. 

Расчёт возможных объёмов жилищного строительства произведён в соответствии с 

нормативами градостроительного проектирования Московской области, утверждёнными 

постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30. 

Объём нового жилищного строительства составит: 

- на первую очередь (2029 год) – 80,6 тыс. кв. м; 

- на расчётный срок (2044 год) – 251,5 тыс. кв. м. 

В соответствии с предложениями по развитию жилищного комплекса на первую очередь 

(2029 год) общая площадь жилищного фонда составит 699,0 тыс. кв. м. - средняя жилищная 

обеспеченность 29,8 кв. м на человека; на расчётный срок (2044 год) общая площадь жилищного 

фонда – 869,9 тыс. кв. м, средняя жилищная обеспеченность – 30,2 кв. м на человека. 

В малоэтажных домах газ населением намечается использовать для приготовления пищи, 

отопления и горячего водоснабжения. С этой целью в каждом таком доме устанавливаются 

автономные источники тепла и газовая плита. В качестве источников тепла могут быть 

использованы отечественные аппараты различной производительности (в зависимости от площади 

отапливаемого помещения), а также аналогичные агрегаты зарубежных фирм. 

Прогнозы приростов площади строительных фондов представлены в таблицах ниже: 

 



 

 

Таблица 1.3 – Территории планируемого размещения объектов жилой застройки, объектов социальной застройки  и объектов инвестиционных проектов 

№ 

п/п 

Наименование 

заказчика 
Адрес объекта Тип застройки 

Кадастровый 

квартал/ 

какдастровый 

номер 

Общая 

площадь 

проектируемого 

объекта, м2 

Срок 

планового 

ввода 

Наименование 

объекта 

Источник 

теплоснабжения 

Общая 

нагрузка, 

Гкал/ч 

1 
ИП Васильев 

Дмитрий Евгеньевич 

г Бронницы, ул 

Центральная, уч 1а 

общественно-торговый 

объект 
50:62:0020103:50 - 2024 Магазин 

Котельная № 4 

«Совхоз» 
0,30 

2 
АО 

«МОСТРАНСАВТО» 

г. Бронницы, ул 

Московская, 82 

общественно-

социальный объект 
50:62:0010114:648  - 2024 Автостанция 

Котельная № 2 

«Центр» 
0,30 

3 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы, 

проезд 

Производственный, 

д. 8 (стр.2) 

Административное 

здание 
50:62:0020101:39  - 2024 Гараж 

Котельная № 4 

«Совхоз» 
0,30 

4 ООО "Ресурс-проект" 

г. Бронницы, ул. 

Советская (мкр. 

Сельхозтехника) 

Производственная 

зона 
50:62:0040222:599 -  2025 

Производственно-

складские здания 

Котельная № 5 

«РТП» 
0,30 

5 

ТЕЙМУРОВА  

ВУСАЛЕ РАШИД 

ГЫЗЫ 

г. Бронницы, ул. 

Московская, д. 73а 

общественно-торговый 

объект 
50:62:0020142:24  - 2025 Магазин 

Котельная № 2 

«Центр» 
0,30 

6 ООО "Магнитосила" 
 г. Бронницы, ул 

Строительная 
производственная зона 50:62:0040302:570 6000 2025 

Цеха по изготовлению 

магнитопроводов 

Котельная № 1 

"Квартальная" 
0,30 

7 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы, ул. 

Москворецкая, д.44 

общественно-

социальный объект 
50:62:0000000:41   - 2024 

Реконструкция 

учебно-спортивной 

базы СШОР им. 

Сыроежкина 

Котельная № 405 

«Центральная» 
0,15 

8 ООО «Апельсин» 

г. Бронницы, 

проезд Кирпичный, 

д. 8 

производственная зона 50:62:0040226:35 1000  2024 Ангар до 1000 кв.м. АИТ  0,10 

9 ООО «УК Пролив» 
г. Бронницы, ул. 

Меньшовская, 3 

общественно-

административный 

объект 

50:62:0030301:91 5330 2025 
Административно-

деловой центр 
АИТ  0,32 

10 ООО «СК Стратегия» 

г. Бронницы,  

Садовый пр-д, 

участок 1в 

зона жилой застройки 50:62:0020105:79 3980 2024 
Среднеэтажная 

застройка 

Котельная № 4 

«Совхоз» 
0,21 

11 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы, ул. Л. 

Толстого, дом 8 

общественно-

социальный объект 
50:62:00200216:19   - 2025 

Строительство 

пристройки к МОАУ 

«Лицей» на 150 мест 

Котельная № 5 

«РТП» 
0,33 

12 
ООО "Еврокардан 

ТД" 

г. Бронницы, ул. 

Южная, 7 

Машиностроительное 

производство 
50:62:0040102:25 2800 мест 2024 

Производственный 

корпус 
АИТ 0,91 

13 ООО "Спрос" 

 г. Бронницы, ул. 

Меньшовская, з/у 

№7А 

Производственно-

складской комплекс 
50:62:0030301:94 1000 2025 

Производственно-

складские здания 
АИТ 2,10 
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№ 

п/п 

Наименование 

заказчика 
Адрес объекта Тип застройки 

Кадастровый 

квартал/ 

какдастровый 

номер 

Общая 

площадь 

проектируемого 

объекта, м2 

Срок 

планового 

ввода 

Наименование 

объекта 

Источник 

теплоснабжения 

Общая 

нагрузка, 

Гкал/ч 

14 ООО "КАНВАС" 
г. Бронницы, ул. 

Южная, 9 
производственная зона 50:62:0040102:26 1490 2025 Швейный цех АИТ 2,41 

15 ООО "Техно-сервис" 
 г. Бронницы, ул. 

Центральная, 33 

Производственное 

здание 
50:62:0000000:99 400 2025 Цех металлообработки АИТ 0,91 

16 ИП Пулькин К.В. 

г. Бронницы, 

проезд 

Производственный, 

дом 7 

Административное 

здание 
50:62:0020102:3 1907,6 2025 

Административное 

здание со зданием 

вспомогательного 

назначения 

АИТ 0,75 

17 
ООО "ЗВО 

Инновент" 

г Бронницы, улица 

Меньшовская, з/у 

№9А 

производственная зона 50:62:0030301:95 3100 2026 

Предприятие по 

изготовлению 

вентиляционного 

оборудования 

АИТ 0,38 

18 

ООО 

"ПРОМЫШЛЕННЫЕ 

РЕШЕНИЯ" 

город Бронницы, 

улица Южная, 11 
производственная зона 50:62:0040102:4461 1200 2026 

Производственное 

здание 
АИТ 2,92 

19 ООО "Наследие" 
г. Бронницы, пер. 

Каширский, 62 

общественно-

социальный объект 
50:62:0020310:32 1200 2026 

Гостиничный 

комплекс 
АИТ 0,65 

20 ООО "Лонтрек" г. о. Бронницы 
Производственно-

складской комплекс 
50:62:0030103:341 2400 2027 

Производственно-

складские здания 
АИТ 2,15 

21 ОАО "494 УНР" 

г. Бронницы, 

вблизи ЖК 

Пушкинский 

зона жилой застройки 50:62:0020201:12 12890 2027 МКД 
Новая БМК "ул. 

Москворецкая" 
0,43 

22 ООО "Регион" 

г. Бронницы, в 

северо-западной 

части кадастрового 

квартала 

50:62:0010122 

общественно-

социальный объект 

50:62:0010122:1090, 

50:62:0010122:772, 

50:62:0010122:1098 

1800 2027 
Гостиничный 

комплекс 
АИТ 0,65 

23 ООО "Аргос" 
г. Бронницы, ул. 

Москворецкая, 48 

общественно-

социальный объект 
50:62:0010118:7 3400 2027 

Гостиничный 

комплекс 
АИТ 1,25 

24 ОАО "494 УНР" 

г. Бронницы, ул. 

Строительная, дом 

7 

зона жилой застройки 

50:62:0010126:1, 

50:62:0010126:2, 

50:62:0010126:3, 

50:62:0010126:4 

46163 2030 

Жилой комплекс из 3-

х жилых домов со 

встроенно-

пристроенными 

нежилыми 

помещениями 

Котельная № 5 

«РТП» 
0,91 

25 
Администрация 

городского округа 

На развилке 

Каширского 

переулка и ул. Льва 

Толстого 

зона жилой застройки 
- 

7900 2029 
Малоэтажная 

застройка 

Поквартирные 

теплогенераторы 
0,78 
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№ 

п/п 

Наименование 

заказчика 
Адрес объекта Тип застройки 

Кадастровый 

квартал/ 

какдастровый 

номер 

Общая 

площадь 

проектируемого 

объекта, м2 

Срок 

планового 

ввода 

Наименование 

объекта 

Источник 

теплоснабжения 

Общая 

нагрузка, 

Гкал/ч 

26 
Администрация 

городского округа 

Пионерский 

переулок, 6 
зона жилой застройки 

- 
700 2029 

Малоэтажная 

застройка 

Поквартирные 

теплогенераторы 
0,08 

27 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы, пос. 

Горка 
зона жилой застройки 

- 
15400 2029 

Среднеэтажная 

застройка 

Котельная № 6 

"Горка" 
1,62 

28 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы, в 

районе ул. 

Березовая 

общественно-

социальный объект 

- 
2400 2029 ФОК АИТ  0,38 

29 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы, 

Советская, в 

районе оз 

Старичное 

общественно-

социальный объект 

- 
7200 2029 УКДЦ на 1000 кв.м. АИТ  1,42 

30 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы, ул. 

Березовая 

общественно-

социальный объект 

- 
4200 2029 

Детский сад на 100 

мест 
АИТ  0,28 

31 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы, ул. 

Московская, 32 

общественно-

социальный объект 

- 
5400 2029 

Детский сад на 160 

мест 

Котельная № 4 

«Совхоз» 
0,37 

32 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы, мкр. 

Южный-1 
зона жилой застройки 

- 
6290 2029 

Среднеэтажная 

застройка 

Котельная № 3 

"Гаражный 

проезд" 

3,48 

33 
ООО 

«Мособлинтерстрой» 

г. Броницы, ул. Л. 

Толстого, вблизи 

д.27 

общественно-торговый 

объект 

50:62:0040102:31; 

50:62:0040102:30 
11000 2025 Фермерский рынок АИТ  0,54 

34 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы, 

Комсомольский 

пер., 60 

общественно-

социальный объект 
  -  -  2029 

Пристройка к 

гимназии на 500 мест 

Котельная № 2 

«Центр» 
0,55 

35 
Администрация 

городского округа 

 г Бронницы, ул 

Кожурновская, д. 

71 

общественно-

социальный объект 
50:62:0020149:40 4980 2029 ДШИ на 600 мест 

Котельная № 2 

«Центр» 
0,66 

36 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы, мкр. 

Бисерово 

Среднеэтажная жилая 

застройка 

- 
19030 2029 

Среднеэтажная жилая 

застройка 

Новая БМК 

"Бисерово" 
1,92 

37 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы, мкр. 

Бисерово 

Блокированная жилая 

застройка 

- 
3790 2029 

Малоэтажная 

застройка 

Новая БМК 

"Бисерово" 
13,20 

38 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы, 

восточнее мкр. 

Меньшово 

Ииндивидуальная 

жилая застройка 

- 
8600 2029 

Индивидуальная 

жилая застройка 

Подомовые 

теплогенераторы 
2,14 

39 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы, 

восточнее мкр. 

Меньшово 

Ииндивидуальная 

жилая застройка 

- 
51200 2029 

Индивидуальная 

жилая застройка 

Подомовые 

теплогенераторы 
10,28 
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№ 

п/п 

Наименование 

заказчика 
Адрес объекта Тип застройки 

Кадастровый 

квартал/ 

какдастровый 

номер 

Общая 

площадь 

проектируемого 

объекта, м2 

Срок 

планового 

ввода 

Наименование 

объекта 

Источник 

теплоснабжения 

Общая 

нагрузка, 

Гкал/ч 

40 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы, 

Каширский пер., 45 

Малоэтажная 

застройка 

- 
370 2029 

Малоэтажная 

застройка 

Поквартирные 

теплогенераторы 
0,23 

41 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы, 

Октябрьский пер., 

6 

Малоэтажная 

застройка 

- 
30 2029 

Малоэтажная 

застройка 

Поквартирные 

теплогенераторы 
0,02 

42 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы, 

Советская ул., д.37 

Малоэтажная 

застройка 

- 
110 2029 

Малоэтажная 

застройка 

Поквартирные 

теплогенераторы 
0,07 

43 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы, 

Советская ул., д.60, 

60а, 62 

Малоэтажная 

застройка 

- 
350 2029 

Малоэтажная 

застройка 

Поквартирные 

теплогенераторы 
0,21 

44 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы, 

Пионерский пер., 

41, 43 

Малоэтажная 

застройка 

- 
310 2029 

Малоэтажная 

застройка 

Поквартирные 

теплогенераторы 
0,19 

45 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы, 

Красная ул, д.6 

Малоэтажная 

застройка 

- 
150 2029 

Малоэтажная 

застройка 

Поквартирные 

теплогенераторы 
0,09 

46 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы, 

Первомайский 

пер., 30 

Малоэтажная 

застройка 

- 
70 2029 

Малоэтажная 

застройка 

Поквартирные 

теплогенераторы 
0,04 

47 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы, 

территория р. 

Кожурновка, пер. 

Малый, ул. Л. 

Толстого 

общественно-

социальный объект 

- 
20890 2029 

Спортивно-

развлекательный 

центр 

АИТ 1,85 

48 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы, мкр. 

Бисерово 

общественно-

социальный объект 

- 
20180 2044 

Общеобразовательная 

школа на 838 мест 

Новая БМК 

"Бисерово" 
0,91 

49 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы, мкр. 

Бисерово 

общественно-

социальный объект 

- 
1600 2044 Детский сад на 60 мест 

Новая БМК 

"Бисерово" 
0,13 

50 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы, мкр. 

Бисерово 

общественно-

социальный объект 

- 
6840 2044 

Детский сад на 220 

мест 

Новая БМК 

"Бисерово" 
0,47 

51 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы, мкр. 

Бисерово 

общественно-

социальный объект 

- 
4800 2044 

Детский сад на 140 

мест 

Новая БМК 

"Бисерово" 
0,32 

52 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы, мкр. 

Бисерово 

общественно-

социальный объект 

- 
4800 2044 ФОК с бассейном 

Новая БМК 

"Бисерово" 
0,77 

53 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы, в 

районе ул. 

Березовая 

общественно-

социальный объект 

- 
1200 2044 

Амбулатория на 25 

пос./см. 
АИТ 0,05 
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54 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы, 

севернее ул. 

Трудовая 

Ииндивидуальная 

жилая застройка 

- 
5690 2044 

Индивидуальная 

жилая застройка 

Подомовые 

теплогенераторы 
0,65 

55 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы, мкр. 

Южный-1 

общественно-

социальный объект 

- 
  - 2029 

Поликлиника на 100 

пос./см. 

Котельная № 3 

"Гаражный 

проезд" 

0,21 

56 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы, в 

районе ул. Гоголя 

Ииндивидуальная 

жилая застройка 

- 
  - 2044 

Индивидуальная 

жилая застройка 

Подомовые 

теплогенераторы 
0,09 

57 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы, 

между 

Новорязанским ш-

се и ул. Льво 

Толстого 

Ииндивидуальная 

жилая застройка 

- 
  - 2044 

Индивидуальная 

жилая застройка 

Подомовые 

теплогенераторы 
0,30 

58 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы, в 

районе ул. 

Березовая 

общественно-

социальный объект 

- 
4800 2044 

УКДЦ на 235 кв.м. 

помещений для 

культурно массовой 

работы и 585 мест 

зрительного зала 

АИТ 0,37 

59 
городской округ 

Бронницы 

г. Бронницы в 

районе 

Новорязанского 

шоссе поле №4 

Ииндивидуальная 

жилая застройка 

- 
  - 2044 

Индивидуальная 

жилая застройка 

Подомовые 

теплогенераторы 
1,45 

60 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы, ул. 

Вишневая 

общественно-

социальный объект 

- 
  - 2044 

Детский сад на 150 

мест 
АИТ 0,34 

61 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы, район 

Горка 

общественно-

социальный объект 

- 
1350 2044 Детский сад на 50 мест 

Котельная № 6 

"Горка" 
0,11 

62 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы, 

между ул. Южная 

и ул. Льва 

Толстова 

зона жилой застройки 
- 

910 2044 
Индивидуальная 

жилая застройка 

Подомовые 

теплогенераторы 
0,10 

63 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы, 

севернее ул. 1-я 

Молодежная   

Ииндивидуальная 

жилая застройка 

- 
  - 2044 

Индивидуальная 

жилая застройка 

Подомовые 

теплогенераторы 
0,28 

64 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы, 

вблизи ул. 

Привольная, мкр 

Южный-1   

Ииндивидуальная 

жилая застройка 

- 
  - 2044 

Индивидуальная 

жилая застройка 

Подомовые 

теплогенераторы 
1,05 



20 

№ 

п/п 

Наименование 

заказчика 
Адрес объекта Тип застройки 

Кадастровый 

квартал/ 

какдастровый 

номер 

Общая 

площадь 

проектируемого 

объекта, м2 

Срок 

планового 

ввода 

Наименование 

объекта 

Источник 

теплоснабжения 

Общая 

нагрузка, 

Гкал/ч 

65 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы, 

западнее мкр. 

Меньшово 

Ииндивидуальная 

жилая застройка 

- 
 -  2044 

Индивидуальная 

жилая застройка 

Подомовые 

теплогенераторы 
1,04 

66 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы, мкр. 

Южный-1 

общественно-

социальный объект 

- 
4620 2044 

Детский сад на 135 

мест 

Котельная № 3 

"Гаражный 

проезд" 

0,31 

67 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы, вдоль 

ул. Южная, вблизи 

КП Бронницы 

Ииндивидуальная 

жилая застройка 

- 
91800 2044 

Индивидуальная 

жилая застройка 

Подомовые 

теплогенераторы 
1,05 

68 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы, 

вблизи ул. 1-я 

Солнечная 

коммунально-

складская зона 

- 
 -  2044 

Коммунально-

складская зона 
АИТ 1,47 

69 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы, мкр. 

Бисерово 

коммунально-

складская зона 

- 
  - 2044 

Коммунально-

складская зона 
АИТ 0,08 

70 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы, вдоль 

М-5 "Урал" 

Москва-

Челябинск" 

зона смешанной и 

общественно-деловой 

застройки 

- 
3120 2044 

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона 

АИТ 0,28 

71 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы, ул. 

Советская, вбизи 

д.11 

зона смешанной и 

общественно-деловой 

застройки 

- 
 -  2044 

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона 

АИТ 1,04 

72 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы,  

район 

Москворечье, ул. 

Строительная 

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона 

- 
2100 2044 

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона 

АИТ 0,19 

73 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы между 

промзоной и 

Бронницким 

городским 

кладбищем 

зона смешанной и 

общественно- деловой 

застройки  

- 
2880 2044 

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона 

АИТ 0,26 

74 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы, ул. 

Советская, вбизи 

д.11 

зона смешанной и 

общественно-деловой 

застройки 

- 
3840 2044 

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона 

АИТ 0,35 

75 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы,на 

повороте ул. 

Москворецкая 

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона 

- 
8160 2044 

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона 

АИТ 0,16 

76 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы, ул. 

Строительная, 2а 

зона смешанной и 

общественно- деловой 

застройки  

- 
1740 2044 

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона 

АИТ 0,16 
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77 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы, пос.  

Совхоз 

Бронницкий (в р-не 

Центральной ул., 

27) 

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона 

- 
3420 2044 

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона 

АИТ 0,31 

78 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы,  

район 

Москворечье, ул. 

Строительная 

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона 

- 
  - 2044 

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона 

АИТ 0,09 

79 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы, 

между  Южной ул 

и ул. Л. Толстого 

зона смешанной и 

общественно- деловой 

застройки 

- 
4260 2044 

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона 

АИТ 0,38 

80 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы, 

между ул. 

Советская и ул. 

Московская 

зона смешанной и 

общественно- деловой 

застройки 

- 
300 2044 

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона 

Котельная № 4 

«Совхоз» 
0,03 

81 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы, 

вблизи развязки М-

5 и А-107 

зона смешанной и 

общественно-деловой 

застройки 

- 
49200 2044 

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона 

АИТ 4,43 

82 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы, 

севернее ул. 1-я 

Молодежная (ул. 

Южная 11) 

зона смешанной и 

общественно- деловой 

застройки 

- 
5880 2044 

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона 

АИТ 0,53 

83 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы, 

Школьный 

переулок 

зона смешанной и 

общественно- деловой 

застройки  

- 
2160 2044 

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона 

Котельная № 4 

«Совхоз» 
0,19 

84 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы, ул. 

Советская, вблизи 

с мемориальным 

парком 

зона смешанной и 

общественно- деловой 

застройки  

- 
5040 2044 

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона 

АИТ 0,45 

85 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы, 

между  Южной ул 

и ул. Л. Толстого 

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона 

- 
19980 2044 

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона 

АИТ 1,80 

86 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы, ул. 

Московская 

зона смешанной и 

общественно- деловой 

застройки  

- 
420 2044 

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона 

АИТ 0,04 

87 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы, ул. 

Московская, д.14 

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона 

- 
6120 2044 

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона 

Котельная № 4 

«Совхоз» 
0,55 
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88 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы, 

Пожарный пр-д,  

зона смешанной и 

общественно- деловой 

застройки  

- 
780 2044 

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона 

АИТ 0,07 

89 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы, 

между Пионерским 

пер. и ул.  

Московской  

зона смешанной и 

общественно- деловой 

застройки 

- 
1320 2044 

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона 

АИТ 0,12 

90 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы, 

Бельский пер. 

зона смешанной и 

общественно- деловой 

застройки 

- 
2580 2044 

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона 

АИТ 0,24 

91 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы, в 

районе развязки М-

5 и А-107, вблизи с 

ул. Кленовая 

зона смешанной и 

общественно- деловой 

застройки 

- 
17100 2044 

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона 

АИТ 1,54 

92 
Администрация 

городского округа 

г. Броннницы, 

вблимзи развязки 

М-5 и А-107 

зона смешанной и 

общественно- деловой 

застройки 

- 
108660 2044 

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона 

АИТ 9,78 

93 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы, 

между  

Каширскимп и 

Пионерским 

переулками 

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона 

- 
18600 2044 

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона 

АИТ 1,67 

94 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы, 

пересечение 

Каширского пер. и 

ул. Л. Толстого 

зона смешанной и 

общественно- деловой 

застройки 

- 
6900 2044 

Зона смешанной и 

общественно-деловой 

застройки 

АИТ 0,34 

95 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы, 

между  Южной ул 

и ул. Л. Толстого 

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона 

- 
4560 2044 

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона 

АИТ 0,41 

96 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы, 

севернее ул. 

Луговая 

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона 

- 
6900 2044 

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона 

АИТ 0,62 

97 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы, в 

районе развязки М-

5 и А-107 

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона 

- 
70260 2044 

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона 

АИТ 6,32 

98 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы, ул. 

Гоголя 

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона 

- 
2760 2044 

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона 

АИТ 2,48 

99 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы, в 

районе развязки М-

5 и А-107 

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона 

- 
70200 2044 

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона 

АИТ 6,32 
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100 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы, мкр. 

Бисерово 

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона 

- 
25620 2044 

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона 

АИТ 2,31 

101 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы, мкр. 

Бисерово 

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона 

- 
10380 2044 

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона 

АИТ 0,93 

102 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы, 

Южная ул 

Общественно-

производственная зона 

- 
16320 2044 

Общественно-

производственная зона 
АИТ 1,47 

103 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы, в 

районе Южная ул, 

6 

производственная зона 
- 

62040 2044 
Производственная 

зона 
АИТ 5,58 

104 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы, 

Производственный 

пр-д 

производственная зона 
- 

8940 2044 
Производственная 

зона 
АИТ 0,80 

105 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы, 

Кирпичный пр-д 
производственная зона 

- 
5520 2044 

Производственная 

зона 
АИТ 0,50 

106 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы, 

восточнее 

Микрорайона 

"Марьинский" 

производственная зона 
- 

28440 2044 
Производственная 

зона 
АИТ 2,56 

107 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы, 

Производственный 

пр. 

производственная зона 
- 

11100 2044 
Производственная 

зона 
АИТ 1,00 

108 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы район 

Москворечье 
производственная зона 

- 
74760 2044 

Производственная 

зона 
АИТ 6,73 

109 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы, 

Производственный 

пр. 

производственная зона 
- 

217320 2044 
Производственная 

зона 
АИТ 19,56 

110 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы район 

Москворечье 
производственная зона 

- 
19380 2044 

Производственная 

зона 
АИТ 1,74 

111 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы, 

Производственный 

пр. 

производственная зона 
- 

141060 2044 
Производственная 

зона 
АИТ 12,70 

112 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы, 

Производственный 

пр. 

производственная зона 
- 

112380 2044 
Производственная 

зона 
АИТ 10,11 

113 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы, 

между  Южной ул 

и ул. Л. Толстого 

производственная зона 
- 

5640 2044 
Производственная 

зона 
АИТ 0,51 
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№ 

п/п 

Наименование 

заказчика 
Адрес объекта Тип застройки 

Кадастровый 

квартал/ 

какдастровый 

номер 

Общая 

площадь 

проектируемого 

объекта, м2 

Срок 

планового 

ввода 

Наименование 

объекта 

Источник 

теплоснабжения 

Общая 

нагрузка, 

Гкал/ч 

114 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы, ул. 

Южная, д. 6 
производственная зона 

- 
7140 2044 

Производственная 

зона 
АИТ 0,64 

115 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы, в 

районе Южная ул, 

6 

производственная зона 
- 

62040 2044 
Производственная 

зона 
АИТ 5,58 

116 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы, 

вблизи ул. 1-я 

Солнечная 

Зона транспортной 

инфраструктуры 

- 
25440 2044 

Зона транспортной 

инфраструктуры 
АИТ 1,78 

117 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы, мкр. 

Бисерово 

Зона транспортной 

инфраструктуры 

- 
8520 2044 

Зона транспортной 

инфраструктуры 
АИТ 0,50 

118 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы, мкр. 

Бисерово 

Зона транспортной 

инфраструктуры 

- 
3000 2044 

Зона транспортной 

инфраструктуры 
АИТ 0,60 

119 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы 

вблизи СНТ 

Ландыш" 

Зона отдыха и туризма 
- 

4800 2044 Зона отдыха и туризма АИТ 0,21 

120 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы 

вблизи СНТ 

Ландыш" 

Зона отдыха и туризма 
- 

9000 2044 Зона отдыха и туризма АИТ 0,34 

121 
Администрация 

городского округа 

вдоль М-5 "Урал" 

Москва- Челябинск 

Зона 

сельскохозяйственного 

назначения 

- 
290240 2044 

Зона 

сельскохозяйственного 

назначения 

АИТ 0,63 

 



 

 

Таблица 1.4 – Площадь строительных фондов потребителей тепловой энергии, подключенных к тепловым сетям централизованных источников теплоснабжения 

городского округа Бронницы по периодам перспективного развития 

№ 

п/п 
Тип потребителя 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029-2033 гг. 2034-2038 гг. 2039-2044 гг. 

1 

Котельная № 1 "Квартальная",  г. Бронницы, ул. Пущина, д.32 

-жилые дома, м2 78895,210 78895,210 78895,210 78895,210 59171,408 59171,408 59171,408 59171,408 59171,408 

-общественно-административные 

здания, м2 
9496,800 9496,800 9496,800 9496,800 7122,600 7122,600 7122,600 7122,600 7122,600 

-производственные здания и 

сооружения, м2 
9959,450 9959,450 10559,450 10559,450 10559,450 10559,450 10559,450 10559,450 10559,450 

2 

Котельная № 2 «Центр», г. Бронницы, пер. Пионерский, д.35 

-жилые дома, м2 113458,050 113458,050 113458,050 113458,050 113458,050 113458,050 113458,050 113458,050 113458,050 

-общественно-административные 

здания, м3 
68001,320 69001,320 69121,320 69121,320 69121,320 69121,320 70071,320 70071,320 70071,320 

-производственные здания и 

сооружения, м3 
28318,140 28318,140 28318,140 28318,140 28318,140 28318,140 28318,140 28318,140 28318,140 

3 

Котельная  № 3 «Гаражный проезд», г. Бронницы, Гаражный пр.,д.4 

-жилые дома, м2 96965,760 96965,760 96965,760 96965,760 96965,760 96965,760 103255,760 103255,760 103255,760 

-общественно-административные 

здания, м3 
2378,560 2378,560 2378,560 2378,560 2378,560 2378,560 2528,560 2528,560 2990,560 

-производственные здания и 

сооружения, м3 
5472,460 5472,460 5472,460 5472,460 5472,460 5472,460 5472,460 5472,460 5472,460 

4 

Котельная № 4 «Совхоз», г. Бронницы, Садовый пр., д.1а 

-жилые дома, м2 40485,600 44465,600 44465,600 44465,600 44465,600 44465,600 44465,600 44465,600 44465,600 

-общественно-административные 

здания, м3 
1463,940 1623,940 1623,940 1623,940 1623,940 1623,940 2163,940 2163,940 2163,940 

-производственные здания и 

сооружения, м3 
10999,530 10999,530 10999,530 10999,530 10999,530 10999,530 10999,530 10999,530 11857,530 

5 

Котельная № 5 «РТП», г. Бронницы, ул. Советская, д.155 

-жилые дома, м2 98969,335 98969,335 98969,335 98969,335 65979,557 65979,557 112142,557 112142,557 112142,557 

-общественно-административные 

здания, м3 
10281,734 10281,734 10631,734 10631,734 7088,067 7088,067 7088,067 7088,067 7088,067 

-производственные здания и 

сооружения, м3 
4195,871 4195,871 5145,871 5145,871 5145,871 5145,871 5145,871 5145,871 5145,871 
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№ 

п/п 
Тип потребителя 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029-2033 гг. 2034-2038 гг. 2039-2044 гг. 

6 

Котельная № 6 «Горка», г. Бронницы, пос. Горка 

-жилые дома, м2 24034,260 24034,260 24034,260 24034,260 24034,260 24034,260 39434,260 39434,260 39434,260 

-общественно-административные 

здания, м3 
1795,750 1795,750 1795,750 1795,750 1795,750 1795,750 1795,750 1795,750 1930,750 

-производственные здания и 

сооружения, м3 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

7 

Котельная № 405 «Центральная», г. Бронницы, ул. Красная, д.85 

-жилые дома, м2 4880,300 4880,300 4880,300 4880,300 2180,300 2180,300 2180,300 2180,300 2180,300 

-общественно-административные 

здания, м3 
5517,700 5517,700 5517,700 5517,700 4567,700 4567,700 4567,700 4567,700 4567,700 

-производственные здания и 

сооружения, м3 
56387,050 56387,050 56387,050 56387,050 56387,050 56387,050 56387,050 56387,050 56387,050 

8 

Котельная № 320 «Факел», г. Бронницы, пер. Маяковского, д.5 

-жилые дома, м2 4880,300 4880,300 4880,300 4880,300 2180,300 2180,300 2180,300 2180,300 2180,300 

-общественно-административные 

здания, м3 
5517,700 5517,700 5517,700 5517,700 4567,700 4567,700 4567,700 4567,700 4567,700 

-производственные здания и 

сооружения, м3 
56387,050 56387,050 56387,050 56387,050 56387,050 56387,050 56387,050 56387,050 56387,050 

9 

Новая БМК "ул. Москворецкая", г. Бронницы, ул. Москворецкая 

-жилые дома, м2         68303,581 68303,581 68303,581 68303,581 68303,581 

-общественно-административные 

здания, м3 
        6867,867 6867,867 6867,867 6867,867 6867,867 

-производственные здания и 

сооружения, м3 
        0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

10 

Новая БМК "Бисерово", г. Бронницы, мкр. Бисерово 

-жилые дома, м2             87569,900 87569,900 148263,330 

-общественно-административные 

здания, м3 
            5357,900 5357,900 8373,700 

-производственные здания и 

сооружения, м3 
            0,000 0,000 0,000 

 



 

 

1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии 

(мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом 

расчетном элементе территориального деления на каждом этапе 

Объемы потребления тепловой энергии и приросты объемов потребления тепловой энергии 

потребителями, подключенными к тепловым сетям существующих и перспективных источников 

теплоснабжения городского округа Бронницы представлены в следующих таблицах: 

Таблица 1.5 – Существующие объемы потребления тепловой энергии с разделением по видам потребления 

№ 

п/п 

Источник 

тепловой энергии 

Теплоснабжающая 

организация 

Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч 

Отопление и 

вентиляция 
ГВС Общая 

1 
Котельная №1 

«Квартальная» 
АО «Бронницкий ТВК» 8,450 2,250 10,700 

2 
Котельная №2 

«Центр» 
АО «Бронницкий ТВК» 17,146 3,504 20,650 

3 

Котельная №3 

«Гаражный 

проезд» 

АО «Бронницкий ТВК» 8,530 1,750 10,280 

4 
Котельная №4 

«Совхоз» 
АО «Бронницкий ТВК» 6,350 1,350 7,700 

5 
Котельная №5 

«РТП» 
АО «Бронницкий ТВК» 9,200 2,200 11,400 

6 
Котельная №6 

«Горка» 
АО «Бронницкий ТВК» 2,930 0,990 3,920 

7 
Котельная №405 

«Центральная» 
ФГБУ «ЦЖКУ» 3,738 0,044 3,782 

8 
Котельная №320 

«Факел» 
ФГБУ «ЦЖКУ» 0,000 0,380 0,380 

ВСЕГО по городскому округу: 56,344 12,468 68,812 

 



 

 

Таблица 1.6 – Перспективные объемы потребления тепловой энергии 

№ п/п Наименование параметра 2023г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029-2033 гг. 2034-2038 гг. 2039-2044 гг. 

1 

Котельная № 1 «Квартальная», г. Бронницы 

Тепловая нагрузка потребителей на 

начало периода, Гкал/ч 
10,700 10,700 10,700 11,000 11,000 8,274 8,274 8,274 8,274 

Прирост тепловой нагрузки 

потребителей, Гкал/ч 
0,000 0,000 0,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Уменьшение тепловой нагрузки 

потребителей, Гкал/ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 2,726 0,000 0,000 0,000 0,000 

Суммарное изменение тепловой 

нагрузки потребителей, Гкал/ч 
0,000 0,000 0,300 0,000 2,726 0,000 0,000 0,000 0,000 

Тепловая нагрузка потребителей на 

конец периода, Гкал/ч 
10,700 10,700 11,000 11,000 8,274 8,274 8,274 8,274 8,274 

2 

Котельная № 2 «Центр», г. Бронницы 

Тепловая нагрузка потребителей на 

начало периода, Гкал/ч 
20,650 20,650 20,950 21,250 21,250 21,250 21,250 22,460 22,460 

Прирост тепловой нагрузки 

потребителей, Гкал/ч 
0,000 0,300 0,300 0,000 0,000 0,000 1,210 0,000 0,000 

Уменьшение тепловой нагрузки 

потребителей, Гкал/ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Суммарное изменение тепловой 

нагрузки потребителей, Гкал/ч 
0,000 0,300 0,300 0,000 0,000 0,000 1,210 0,000 0,000 

Тепловая нагрузка потребителей на 

конец периода, Гкал/ч 
20,650 20,950 21,250 21,250 21,250 21,250 22,460 22,460 22,460 

3 

Котельная № 3 «Гаражный проезд», г. Бронницы 

Тепловая нагрузка потребителей на 

начало периода, Гкал/ч 
10,280 10,280 10,280 10,280 10,280 10,280 10,280 13,970 13,970 

Прирост тепловой нагрузки 

потребителей, Гкал/ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,690 0,000 0,310 

Уменьшение тепловой нагрузки 

потребителей, Гкал/ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Суммарное изменение тепловой 

нагрузки потребителей, Гкал/ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,690 0,000 0,310 

Тепловая нагрузка потребителей на 

конец периода, Гкал/ч 
10,280 10,280 10,280 10,280 10,280 10,280 13,970 13,970 14,280 
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№ п/п Наименование параметра 2023г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029-2033 гг. 2034-2038 гг. 2039-2044 гг. 

4 

Котельная № 4 «Совхоз», г. Бронницы 

Тепловая нагрузка потребителей на 

начало периода, Гкал/ч 
7,700 7,700 8,510 8,510 8,510 8,510 8,510 8,880 8,880 

Прирост тепловой нагрузки 

потребителей, Гкал/ч 
0,000 0,810 0,000 0,000 0,000 0,000 0,370 0,000 0,770 

Уменьшение тепловой нагрузки 

потребителей, Гкал/ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Суммарное изменение тепловой 

нагрузки потребителей, Гкал/ч 
0,000 0,810 0,000 0,000 0,000 0,000 0,370 0,000 0,770 

Тепловая нагрузка потребителей на 

конец периода, Гкал/ч 
7,700 8,510 8,510 8,510 8,510 8,510 8,880 8,880 9,650 

5 

Котельная № 5 «РТП», г. Бронницы 

Тепловая нагрузка потребителей на 

начало периода, Гкал/ч 
11,400 11,400 11,400 12,030 12,030 8,259 8,259 9,169 9,169 

Прирост тепловой нагрузки 

потребителей, Гкал/ч 
0,000 0,000 0,630 0,000 0,000 0,000 0,910 0,000 0,000 

Уменьшение тепловой нагрузки 

потребителей, Гкал/ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 3,771 0,000 0,000 0,000 0,000 

Суммарное изменение тепловой 

нагрузки потребителей, Гкал/ч 
0,000 0,000 0,630 0,000 3,771 0,000 0,910 0,000 0,000 

Тепловая нагрузка потребителей на 

конец периода, Гкал/ч 
11,400 11,400 12,030 12,030 8,259 8,259 9,169 9,169 9,169 

6 

Котельная № 6 «Горка», г. Бронницы 

Тепловая нагрузка потребителей на 

начало периода, Гкал/ч 
3,920 3,920 3,920 3,920 3,920 3,920 3,920 5,540 5,540 

Прирост тепловой нагрузки 

потребителей, Гкал/ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,620 0,000 0,110 

Уменьшение тепловой нагрузки 

потребителей, Гкал/ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Суммарное изменение тепловой 

нагрузки потребителей, Гкал/ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,620 0,000 0,110 

Тепловая нагрузка потребителей на 

конец периода, Гкал/ч 
3,920 3,920 3,920 3,920 3,920 3,920 5,540 5,540 5,650 
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№ п/п Наименование параметра 2023г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029-2033 гг. 2034-2038 гг. 2039-2044 гг. 

7 

Котельная № 405 «Центральная», г. Бронницы 

Тепловая нагрузка потребителей на 

начало периода, Гкал/ч 
3,782 3,782 3,932 3,932 3,932 3,093 3,093 3,093 3,093 

Прирост тепловой нагрузки 

потребителей, Гкал/ч 
0,000 0,150 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Уменьшение тепловой нагрузки 

потребителей, Гкал/ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,839 0,000 0,000 0,000 0,000 

Суммарное изменение тепловой 

нагрузки потребителей, Гкал/ч 
0,000 0,150 0,000 0,000 0,839 0,000 0,000 0,000 0,000 

Тепловая нагрузка потребителей на 

конец периода, Гкал/ч 
3,782 3,932 3,932 3,932 3,093 3,093 3,093 3,093 3,093 

8 

Котельная № 320 «Факел», г. Бронницы 

Тепловая нагрузка потребителей на 

начало периода, Гкал/ч 
0,380 0,380 0,380 0,380 0,380 0,380 0,380 0,380 0,380 

Прирост тепловой нагрузки 

потребителей, Гкал/ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Уменьшение тепловой нагрузки 

потребителей, Гкал/ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Суммарное изменение тепловой 

нагрузки потребителей, Гкал/ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Тепловая нагрузка потребителей на 

конец периода, Гкал/ч 
0,380 0,380 0,380 0,380 0,380 0,380 0,380 0,380 0,380 

9 

Новая БМК "ул. Москворецкая", г. Бронницы 

Тепловая нагрузка потребителей на 

начало периода, Гкал/ч 

- - - - 
- 7,766 7,766 7,766 7,766 

Прирост тепловой нагрузки 

потребителей, Гкал/ч 

- - - - 
0,430 0,000 0,000 0,000 0,000 

Уменьшение тепловой нагрузки 

потребителей, Гкал/ч 

- - - - 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Суммарное изменение тепловой 

нагрузки потребителей, Гкал/ч 

- - - - 
0,430 0,000 0,000 0,000 0,000 

Тепловая нагрузка потребителей на 

конец периода, Гкал/ч 

- - - - 
7,766 7,766 7,766 7,766 7,766 
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№ п/п Наименование параметра 2023г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029-2033 гг. 2034-2038 гг. 2039-2044 гг. 

10 

Новая БМК "Бисерово", г. Бронницы 

Тепловая нагрузка потребителей на 

начало периода, Гкал/ч 

- - - - - - - 
15,120 15,120 

Прирост тепловой нагрузки 

потребителей, Гкал/ч 

- - - - - - 
15,120 0,000 2,600 

Уменьшение тепловой нагрузки 

потребителей, Гкал/ч 

- - - - - - 
0,000 0,000 0,000 

Суммарное изменение тепловой 

нагрузки потребителей, Гкал/ч 

- - - - - - 
15,120 0,000 2,600 

Тепловая нагрузка потребителей на 

конец периода, Гкал/ч 

- - - - - - 
15,120 15,120 17,720 

 

Таблица 1.7 – Существующие объемы потребления теплоносителя 

№ п/п Источник тепловой энергии Теплоснабжающая организация 
Произв-ть 

ВПУ, м³/час 

Максимальный 

часовой расход 

подпиточной воды, 

м³/час 

Резерв/ дефицит 

произв-ти ВПУ 

м³/час 

Расчетный расход 

аварийной 

подпитки системы 

теплоснабжения, 

м³/час 

1 Котельная №1 «Квартальная» АО «Бронницкий ТВК» 5,000 1,417 3,583 2,528 

2 Котельная №2 «Центр» АО «Бронницкий ТВК» 30,000 1,803 28,197 8,118 

3 Котельная №3 «Гаражный проезд» АО «Бронницкий ТВК» 5,000 1,409 3,591 3,176 

4 Котельная №4 «Совхоз» АО «Бронницкий ТВК» 30,000 1,094 28,906 1,190 

5 Котельная №5 «РТП» АО «Бронницкий ТВК» 30,000 1,535 28,465 6,280 

6 Котельная №6 «Горка» АО «Бронницкий ТВК» 30,000 1,320 28,680 0,958 

7 Котельная №405 «Центральная» ФГБУ «ЦЖКУ» 30,000 0,923 29,077 

5,187 

8 Котельная №320 «Факел» ФГБУ «ЦЖКУ» 30,000 0,923 29,077 

Всего по городскому округу: 190,000 10,424 179,576 27,437 

 



 

 

1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии 

(мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных 

зонах, на каждом этапе 

Прирост объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, 

расположенными в производственных зонах, в городском округе Бронницы представлен в 

следующей таблице: 



 

 

Таблица 1.8 – Территории планируемого размещения объектов производственного назначения 

№ 

п/п 

Наименование 

заказчика 
Адрес объекта Тип застройки 

Общая 

площадь 

проектируемого 

объекта, м2 

Срок 

планового 

ввода 

Наименование объекта 
Источник 

теплоснабжения 

Общая 

нагрузка, 

Гкал/ч 

1 ООО «Апельсин» 
г. Бронницы, проезд 

Кирпичный, д. 8 
производственная зона 1000 2024 Ангар до 1000 кв.м. АИТ  0,10 

2 ООО «УК Пролив» 
г. Бронницы, ул. 

Меньшовская, 3 

общественно-

административный 

объект 

5330 2025 
Административно-

деловой центр 
АИТ  0,32 

3 
ООО "Еврокардан 

ТД" 

г. Бронницы, ул. 

Южная, 7 

Машиностроительное 

производство 
2800 мест 2024 

Производственный 

корпус 
АИТ 0,91 

4 ООО "Спрос" 
 г. Бронницы, ул. 

Меньшовская, з/у №7А 

Производственно-

складской комплекс 
1000 2025 

Производственно-

складские здания 
АИТ 2,10 

5 ООО "КАНВАС" 
г. Бронницы, ул. 

Южная, 9 
производственная зона 1490 2025 Швейный цех АИТ 2,41 

6 ООО "Техно-сервис" 
 г. Бронницы, ул. 

Центральная, 33 

Производственное 

здание 
400 2025 Цех металлообработки АИТ 0,91 

7 ИП Пулькин К.В. 

г. Бронницы, проезд 

Производственный, дом 

7 

Административное 

здание 
1907,6 2025 

Административное 

здание со зданием 

вспомогательного 

назначения 

АИТ 0,75 

8 
ООО "ЗВО 

Инновент" 

г Бронницы, улица 

Меньшовская, з/у №9А 
производственная зона 3100 2026 

Предприятие по 

изготовлению 

вентиляционного 

оборудования 

АИТ 0,38 

9 

ООО 

"ПРОМЫШЛЕННЫЕ 

РЕШЕНИЯ" 

город Бронницы, улица 

Южная, 11 
производственная зона 1200 2026 

Производственное 

здание 
АИТ 2,92 

10 ООО "Лонтрек" г. о. Бронницы 
Производственно-

складской комплекс 
2400 2027 

Производственно-

складские здания 
АИТ 2,15 

11 
ООО 

«Мособлинтерстрой» 

г. Броницы, ул. Л. 

Толстого, вблизи д.27 

общественно-торговый 

объект 
11000 2025 Фермерский рынок АИТ  0,54 

12 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы, вблизи ул. 

1-я Солнечная 

коммунально-

складская зона 
  2044 

Коммунально-складская 

зона 
АИТ 1,47 

13 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы, мкр. 

Бисерово 

коммунально-

складская зона 
  2044 

Коммунально-складская 

зона 
АИТ 0,08 
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№ 

п/п 

Наименование 

заказчика 
Адрес объекта Тип застройки 

Общая 

площадь 

проектируемого 

объекта, м2 

Срок 

планового 

ввода 

Наименование объекта 
Источник 

теплоснабжения 

Общая 

нагрузка, 

Гкал/ч 

14 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы, вдоль М-5 

"Урал" Москва-

Челябинск" 

зона смешанной и 

общественно-деловой 

застройки 

3120 2044 

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона 

АИТ 0,28 

15 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы, ул. 

Советская, вбизи д.11 

зона смешанной и 

общественно-деловой 

застройки 

-  2044 

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона 

АИТ 1,04 

16 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы,  район 

Москворечье, ул. 

Строительная 

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона 

2100 2044 

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона 

АИТ 0,19 

17 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы между 

промзоной и 

Бронницким городским 

кладбищем 

зона смешанной и 

общественно- деловой 

застройки  

2880 2044 

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона 

АИТ 0,26 

18 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы, ул. 

Советская, вбизи д.11 

зона смешанной и 

общественно-деловой 

застройки 

3840 2044 

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона 

АИТ 0,35 

19 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы,на 

повороте ул. 

Москворецкая 

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона 

8160 2044 

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона 

АИТ 0,16 

20 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы, ул. 

Строительная, 2а 

зона смешанной и 

общественно- деловой 

застройки  

1740 2044 

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона 

АИТ 0,16 

21 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы, пос. 

Совхоз Бронницкий (в 

р-не Центральной ул., 

27) 

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона 

3420 2044 

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона 

АИТ 0,31 

22 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы,  район 

Москворечье, ул. 

Строительная 

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона 

-  2044 

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона 

АИТ 0,09 

23 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы, между  

Южной ул и ул. Л. 

Толстого 

зона смешанной и 

общественно- деловой 

застройки 

4260 2044 

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона 

АИТ 0,38 

24 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы, вблизи 

развязки М-5 и А-107 

зона смешанной и 

общественно-деловой 

застройки 

49200 2044 

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона 

АИТ 4,43 
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№ 

п/п 

Наименование 

заказчика 
Адрес объекта Тип застройки 

Общая 

площадь 

проектируемого 

объекта, м2 

Срок 

планового 

ввода 

Наименование объекта 
Источник 

теплоснабжения 

Общая 

нагрузка, 

Гкал/ч 

25 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы, севернее 

ул. 1-я Молодежная (ул. 

Южная 11) 

зона смешанной и 

общественно- деловой 

застройки 

5880 2044 

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона 

АИТ 0,53 

26 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы, ул. 

Советская, вблизи с 

мемориальным парком 

зона смешанной и 

общественно- деловой 

застройки  

5040 2044 

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона 

АИТ 0,45 

27 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы, между  

Южной ул и ул. Л. 

Толстого 

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона 

19980 2044 

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона 

АИТ 1,80 

28 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы, ул. 

Московская 

зона смешанной и 

общественно- деловой 

застройки  

420 2044 

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона 

АИТ 0,04 

29 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы, Пожарный 

пр-д,  

зона смешанной и 

общественно- деловой 

застройки  

780 2044 

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона 

АИТ 0,07 

30 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы, между 

Пионерским пер. и ул.  

Московской  

зона смешанной и 

общественно- деловой 

застройки 

1320 2044 

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона 

АИТ 0,12 

31 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы, Бельский 

пер. 

зона смешанной и 

общественно- деловой 

застройки 

2580 2044 

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона 

АИТ 0,24 

32 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы, в районе 

развязки М-5 и А-107, 

вблизи с ул. Кленовая 

зона смешанной и 

общественно- деловой 

застройки 

17100 2044 

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона 

АИТ 1,54 

33 
Администрация 

городского округа 

г. Броннницы, вблимзи 

развязки М-5 и А-107 

зона смешанной и 

общественно- деловой 

застройки 

108660 2044 

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона 

АИТ 9,78 

34 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы, между  

Каширскимп и 

Пионерским 

переулками 

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона 

18600 2044 

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона 

АИТ 1,67 

35 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы, 

пересечение 

Каширского пер. и ул. 

Л. Толстого 

зона смешанной и 

общественно- деловой 

застройки 

6900 2044 

Зона смешанной и 

общественно-деловой 

застройки 

АИТ 0,34 
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№ 

п/п 

Наименование 

заказчика 
Адрес объекта Тип застройки 

Общая 

площадь 

проектируемого 

объекта, м2 

Срок 

планового 

ввода 

Наименование объекта 
Источник 

теплоснабжения 

Общая 

нагрузка, 

Гкал/ч 

36 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы, между  

Южной ул и ул. Л. 

Толстого 

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона 

4560 2044 

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона 

АИТ 0,41 

37 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы, севернее 

ул. Луговая 

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона 

6900 2044 

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона 

АИТ 0,62 

38 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы, в районе 

развязки М-5 и А-107 

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона 

70260 2044 

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона 

АИТ 6,32 

39 
Администрация 

городского округа 
г. Бронницы, ул. Гоголя 

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона 

2760 2044 

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона 

АИТ 2,48 

40 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы, в районе 

развязки М-5 и А-107 

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона 

70200 2044 

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона 

АИТ 6,32 

41 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы, мкр. 

Бисерово 

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона 

25620 2044 

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона 

АИТ 2,31 

42 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы, мкр. 

Бисерово 

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона 

10380 2044 

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона 

АИТ 0,93 

43 
Администрация 

городского округа 
г. Бронницы, Южная ул 

Общественно-

производственная зона 
16320 2044 

Общественно-

производственная зона 
АИТ 1,47 

44 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы, в районе 

Южная ул, 6 
производственная зона 62040 2044 Производственная зона АИТ 5,58 

45 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы, 

Производственный пр-д 
производственная зона 8940 2044 Производственная зона АИТ 0,80 

46 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы, 

Кирпичный пр-д 
производственная зона 5520 2044 Производственная зона АИТ 0,50 

47 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы, восточнее 

Микрорайона 

"Марьинский" 

производственная зона 28440 2044 Производственная зона АИТ 2,56 

48 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы, 

Производственный пр. 
производственная зона 11100 2044 Производственная зона АИТ 1,00 
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№ 

п/п 

Наименование 

заказчика 
Адрес объекта Тип застройки 

Общая 

площадь 

проектируемого 
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Общая 

нагрузка, 

Гкал/ч 

49 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы район 

Москворечье 
производственная зона 74760 2044 Производственная зона АИТ 6,73 

50 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы, 

Производственный пр. 
производственная зона 217320 2044 Производственная зона АИТ 19,56 

51 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы район 

Москворечье 
производственная зона 19380 2044 Производственная зона АИТ 1,74 

52 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы, 

Производственный пр. 
производственная зона 141060 2044 Производственная зона АИТ 12,70 

53 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы, 

Производственный пр. 
производственная зона 112380 2044 Производственная зона АИТ 10,11 

54 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы, между  

Южной ул и ул. Л. 

Толстого 

производственная зона 5640 2044 Производственная зона АИТ 0,51 

55 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы, ул. 

Южная, д. 6 
производственная зона 7140 2044 Производственная зона АИТ 0,64 

56 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы, в районе 

Южная ул, 6 
производственная зона 62040 2044 Производственная зона АИТ 5,58 

57 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы, вблизи ул. 

1-я Солнечная 

Зона транспортной 

инфраструктуры 
25440 2044 

Зона транспортной 

инфраструктуры 
АИТ 1,78 

58 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы, мкр. 

Бисерово 

Зона транспортной 

инфраструктуры 
8520 2044 

Зона транспортной 

инфраструктуры 
АИТ 0,50 

59 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы, мкр. 

Бисерово 

Зона транспортной 

инфраструктуры 
3000 2044 

Зона транспортной 

инфраструктуры 
АИТ 0,60 

60 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы вблизи 

СНТ Ландыш" 
Зона отдыха и туризма 4800 2044 Зона отдыха и туризма АИТ 0,21 

61 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы вблизи 

СНТ Ландыш" 
Зона отдыха и туризма 9000 2044 Зона отдыха и туризма АИТ 0,34 

62 
Администрация 

городского округа 

вдоль М-5 "Урал" 

Москва- Челябинск 

Зона 

сельскохозяйственного 

назначения 

290240 2044 

Зона 

сельскохозяйственного 

назначения 

АИТ 0,63 

 



 

 

1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности 

тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне 

действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения 

и по городскому округу 

Согласно действующему Приказу Министерства энергетики РФ от 05.03.2019 г. №212 «Об 

утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения» средневзвешенная 

плотность тепловой нагрузки должна определяться как частное от деления расчетной тепловой 

нагрузки потребителей, присоединенных к тепловым сетям системы теплоснабжения, на площадь 

зоны действия системы теплоснабжения по формуле: 

𝑞𝑗,𝐴 =
𝑄𝑗,𝐴
𝑃

𝐹𝑗,𝐴
 , Гкал/ч/га, 

где 

𝑄𝑗,𝐴
𝑃

 - суммарная тепловая нагрузка в зоне действия j-того источника тепловой энергии (системы 

теплоснабжения) в ретроспективный период, Гкал/ч; 

𝐹𝑗,𝐴 - площадь зоны действия j-того источника тепловой энергии, установленной по конечным 

точкам тепловых сетей, обеспечивающих циркуляцию теплоносителя для передачи тепловой 

энергии от источника к потребителю, га; 

А - год актуализации схемы теплоснабжения. 

Площадь зоны действия системы теплоснабжения должна определяться по данным 

электронной модели системы теплоснабжения, как площадь (в гектарах), ограниченная контуром, 

построенным по конечным точкам подключения объектов теплопотребления к тепловым сетям 

системы теплоснабжения. 

Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки по поселению, городскому округу, городу 

федерального значения должна определяться как частное от деления расчетной тепловой нагрузки 

потребителей, присоединенных к тепловым сетям всех систем теплоснабжения, действующих в 

поселении, городском округе, городе федерального значения, на площадь застроенной территории 

(по данным утвержденного генерального плана поселения, городского округа, города федерального 

значения). 

Существующие величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в зоне действия 

каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения представлены в таблице 

ниже. 

Таблица 1.9 – Существующие величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки 

№ 

п/п 

Источник тепловой 

энергии 

Теплоснабжающая 

организация 

Тепловая 

нагрузка, 

Гкал/ч 

Площадь зоны 

теплоснабжения, 

км2  

Плотность 

тепловой 

нагрузки, 

(Гкал/ч)/км2 

1 
Котельная №1 

«Квартальная» 
АО «Бронницкий ТВК» 

10,700 0,1374 77,875 

2 Котельная №2 «Центр» АО «Бронницкий ТВК» 
20,650 0,3037 67,995 

3 
Котельная №3 «Гаражный 

проезд» 
АО «Бронницкий ТВК» 

10,280 0,2224 46,223 
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№ 

п/п 

Источник тепловой 

энергии 

Теплоснабжающая 

организация 

Тепловая 

нагрузка, 

Гкал/ч 

Площадь зоны 

теплоснабжения, 

км2  

Плотность 

тепловой 

нагрузки, 

(Гкал/ч)/км2 

4 Котельная №4 «Совхоз» АО «Бронницкий ТВК» 
7,700 0,0677 113,737 

5 Котельная №5 «РТП» АО «Бронницкий ТВК» 
11,400 0,2745 41,530 

6 Котельная №6 «Горка» АО «Бронницкий ТВК» 
3,920 0,0408 96,078 

7 
Котельная №405 

«Центральная» 
ФГБУ «ЦЖКУ» 

3,782 0,0758 49,894 

8 Котельная №320 «Факел» ФГБУ «ЦЖКУ» 
0,380 0,0758 5,013 

Всего по городскому округу   68,812 1,1981 57,434 

Перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в зоне действия 

каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения представлены в таблице 

ниже: 

 



 

 

Таблица 1.10 – Перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки 

№ 

п/п 

Источник 

тепловой энергии 

2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029-2033 гг. 2034-2038 гг. 2039-2044 гг. 
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1 
Котельная №1 

«Квартальная» 
10,700 0,1374 77,875 11,000 0,1869 58,855 11,000 0,1869 58,855 8,274 0,0382 216,597 8,274 0,0382 216,597 8,274 0,0382 216,597 8,274 0,0382 216,597 8,274 0,0382 216,597 

2 
Котельная №2 

«Центр» 
20,950 0,3045 68,801 21,250 0,3046 69,764 21,250 0,3046 69,764 21,250 0,3046 69,764 21,250 0,3046 69,764 22,460 0,3205 70,078 22,460 0,3205 70,078 22,460 0,3205 70,078 

3 
Котельная №3 

«Гаражный проезд» 
10,280 0,2224 46,223 10,280 0,2224 46,223 10,280 0,2224 46,223 10,280 0,2224 46,223 10,280 0,2224 46,223 13,970 0,2983 46,832 13,970 0,2983 46,832 14,280 0,3001 47,584 

4 
Котельная №4 

«Совхоз» 
8,510 0,0829 102,654 8,510 0,0829 102,654 8,510 0,0829 102,654 8,510 0,0829 102,654 8,510 0,0829 102,654 8,880 0,0879 101,024 8,880 0,0879 101,024 9,650 0,0995 96,985 

5 
Котельная №5 
«РТП» 

11,400 0,2745 41,530 12,030 0,2903 41,440 12,030 0,2903 41,440 8,259 0,1169 70,650 8,259 0,1169 70,650 9,169 0,1369 66,976 9,169 0,1369 66,976 9,169 0,1369 66,976 

6 
Котельная №6 

«Горка» 
3,920 0,0408 96,078 3,920 0,0408 96,078 3,920 0,0408 96,078 3,920 0,0408 96,078 3,920 0,0408 96,078 5,540 0,0573 96,684 5,540 0,0573 96,684 5,650 0,0609 92,775 

7 
Котельная №405 

«Центральная» 
3,932 0,0758 51,873 3,932 0,0758 51,873 3,932 0,0758 51,873 3,093 0,0618 50,049 3,093 0,0618 50,049 3,093 0,0618 50,049 3,093 0,0618 50,049 3,093 0,0618 50,049 

8 
Котельная №320 

«Факел» 
0,380 0,0758 5,013 0,380 0,0758 5,013 0,380 0,0758 5,013 0,380 0,0618 6,149 0,380 0,0618 6,149 0,380 0,0618 6,149 0,380 0,0618 6,149 0,380 0,0618 6,149 

9 
Новая БМК "ул. 
Москворецкая" 

                  7,766 0,1758 44,175 7,766 0,1758 44,175 7,766 0,1758 44,175 7,766 0,1758 44,175 7,766 0,1758 44,175 

10 
Новая БМК 
"Бисерово" 

                              15,120 0,3618 41,791 15,120 0,3618 41,791 17,720 0,5173 34,255 

Всего по городскому 

округу 
70,072 1,2141 57,715 71,302 1,2795 55,726 71,302 1,2795 55,726 71,732 1,1052 64,904 71,732 1,1052 64,904 94,652 1,6003 59,146 94,652 1,6003 59,146 98,442 1,7728 55,529 
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2. Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности 

источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей 

2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения 

и источников тепловой энергии 

Существующие и перспективные зоны действия систем теплоснабжения и источников 

тепловой энергии представлены в Приложении 1. 

 

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных 

источников тепловой энергии 

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в городском округе Бронницы 

сформированы в микрорайонах с коттеджной и усадебной застройкой. Данные здания, как правило, 

не присоединены к системам централизованного теплоснабжения.  

Индивидуальный жилищный фонд обеспечен теплоснабжением от индивидуальных 

квартирных теплогенераторов (котлов или печей), работающих как на природном газе, так и на 

жидком и твердом топливе.  

Индивидуальная жилая застройка и часть мелких общественных и коммунально-бытовых 

потребителей оборудованы автономными газовыми теплогенераторами, негазифицированная 

застройка – печами на твердом топливе. 

Площадь индивидуальной застройки в городском округе составляет 126,90 м2. 

Централизованное теплоснабжение проектируемого частного сектора не рассматривается в 

связи с высокой стоимостью отпускаемой тепловой энергии и в целях сокращения затрат на 

производство и транспортировку тепловой энергии (строительство котельных и наружных 

тепловых сетей).   

В качестве генераторов тепла частной застройки предусмотрено использование 

индивидуальных автоматизированных настенных газовых котлов с закрытой камерой сгорания, 

которые работают одновременно на отопление и горячее водоснабжение. Настенные котлы 

отличаются компактностью, минимальными размерами, наличием циркуляционного насоса, 

высоким коэффициентом полезного действия (к.п.д. более 91%). В котлах используется осушенный 

природный газ с теплотворной способностью Qн
р =8000 ккал/нм3 (35000 кдж/нм3).  

Применение автономного теплоснабжения здания вместо централизованного 

теплоснабжения позволяет:  

 снизить затраты на монтаж и эксплуатацию теплотрассы;  

 снизить потери тепла и теплоносителя при транспортировке к потребителю;  

 осуществлять оперативное регулирование тепловой мощности газовых котлов в 

соответствии с конкретными условиями.  

Учитывая, что проектируемые общественные здания (магазины) в районах малоэтажной 

застройки имеют небольшую площадь и тепловую нагрузку, их теплоснабжение также предлагается 

решить за счет установки индивидуальных источников тепла, размещаемых во вспомогательных 

помещениях с отдельным входом для обслуживания. 
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2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой 

нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих 

на единую тепловую сеть, на каждом этапе 

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах 

действия источников тепловой энергии приведены в таблице ниже: 
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Таблица 2.1 – Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе таботающих на единую тепловую сеть, 

на каждом этапе городского округа Бронницы 

№ 

п/п 

Источник 

тепловой энергии 
Показатель 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029-2033 2034-2038 2039-2044 

1 
Котельная №1 

"Квартальная" 

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/час 
12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 

Ограничение тепловой 

мощности, Гкал/час 
0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 

Располагаемая тепловая 

мощность, Гкал/час 
11,400 11,400 11,400 11,400 11,400 11,400 11,400 11,400 11,400 

Собственные нужды, 

Гкал/час 
0,180 0,180 0,180 0,180 0,180 0,180 0,180 0,180 0,180 

Тепловая мощность 

нетто, Гкал/час 
11,220 11,220 11,220 11,220 11,220 11,220 11,220 11,220 11,220 

Потери в тепловых 

сетях, Гкал/час 
0,500 0,500 0,515 0,515 0,379 0,379 0,379 0,379 0,379 

Подключенная тепловая 

нагрузка, Гкал/час 
10,700 10,700 11,000 11,000 8,274 8,274 8,274 8,274 8,274 

Резерв/дефицит 

тепловой мощности, 

Гкал/час 

0,020 0,020 -0,295 -0,295 2,567 2,567 2,567 2,567 2,567 

Резерв/дефицит 

тепловой мощности, % 
0,18% 0,18% -2,59% -2,59% 22,52% 22,52% 22,52% 22,52% 22,52% 

2 
Котельная №2 

"Центр" 

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/час 
30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

Ограничение тепловой 

мощности, Гкал/час 
0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 

Располагаемая тепловая 

мощность, Гкал/час 
29,400 29,400 29,400 29,400 29,400 29,400 29,400 29,400 29,400 

Собственные нужды, 

Гкал/час 
0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 

Тепловая мощность 

нетто, Гкал/час 
29,140 29,140 29,140 29,140 29,140 29,140 29,140 29,140 29,140 

Потери в тепловых 

сетях, Гкал/час 
0,400 0,415 0,430 0,430 0,430 0,430 0,491 0,491 0,491 

Подключенная тепловая 

нагрузка, Гкал/час 
20,650 20,950 21,250 21,250 21,250 21,250 22,460 22,460 22,460 
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№ 

п/п 

Источник 

тепловой энергии 
Показатель 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029-2033 2034-2038 2039-2044 

Резерв/дефицит 

тепловой мощности, 

Гкал/час 

8,090 7,775 7,460 7,460 7,460 7,460 6,190 6,190 6,190 

Резерв/дефицит 

тепловой мощности, % 
27,52% 26,45% 25,37% 25,37% 25,37% 25,37% 21,05% 21,05% 21,05% 

3 

Котельная №3 

"Гаражный 

проезд" 

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/час 
12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 16,000 16,000 16,000 

Ограничение тепловой 

мощности, Гкал/час 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Располагаемая тепловая 

мощность, Гкал/час 
12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 16,000 16,000 16,000 

Собственные нужды, 

Гкал/час 
0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 

Тепловая мощность 

нетто, Гкал/час 
12,870 12,870 12,870 12,870 12,870 12,870 15,970 15,970 15,970 

Потери в тепловых 

сетях, Гкал/час 
0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,785 0,785 0,800 

Подключенная тепловая 

нагрузка, Гкал/час 
10,280 10,280 10,280 10,280 10,280 10,280 13,970 13,970 14,280 

Резерв/дефицит 

тепловой мощности, 

Гкал/час 

1,990 1,990 1,990 1,990 1,990 1,990 1,216 1,216 0,890 

Резерв/дефицит 

тепловой мощности, % 
15,43% 15,43% 15,43% 15,43% 15,43% 15,43% 7,60% 7,60% 5,56% 

4 
Котельная №4 

"Совхоз" 

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/час 
8,600 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 

Ограничение тепловой 

мощности, Гкал/час 
0,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Располагаемая тепловая 

мощность, Гкал/час 
8,200 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 

Собственные нужды, 

Гкал/час 
0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 

Тепловая мощность 

нетто, Гкал/час 
8,180 11,980 11,980 11,980 11,980 11,980 11,980 11,980 11,980 
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№ 

п/п 

Источник 

тепловой энергии 
Показатель 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029-2033 2034-2038 2039-2044 

Потери в тепловых 

сетях, Гкал/час 
0,320 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,379 0,379 0,418 

Подключенная тепловая 

нагрузка, Гкал/час 
7,700 8,510 8,510 8,510 8,510 8,510 8,880 8,880 9,650 

Резерв/дефицит 

тепловой мощности, 

Гкал/час 

0,160 3,110 3,110 3,110 3,110 3,110 2,721 2,721 1,913 

Резерв/дефицит 

тепловой мощности, % 
1,95% 25,91% 25,91% 25,91% 25,91% 25,91% 22,68% 22,68% 15,94% 

5 
Котельная №5 

"РТП" 

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/час 
12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 

Ограничение тепловой 

мощности, Гкал/час 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Располагаемая тепловая 

мощность, Гкал/час 
12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 

Собственные нужды, 

Гкал/час 
0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 

Тепловая мощность 

нетто, Гкал/час 
11,930 11,930 11,930 11,930 11,930 11,930 11,930 11,930 11,930 

Потери в тепловых 

сетях, Гкал/час 
0,460 0,460 0,492 0,492 0,303 0,303 0,349 0,349 0,349 

Подключенная тепловая 

нагрузка, Гкал/час 
11,400 11,400 12,030 12,030 8,259 8,259 9,169 9,169 9,169 

Резерв/дефицит 

тепловой мощности, 

Гкал/час 

0,070 0,070 -0,592 -0,592 3,368 3,368 2,412 2,412 2,412 

Резерв/дефицит 

тепловой мощности, % 
0,58% 0,58% -4,93% -4,93% 28,07% 28,07% 20,10% 20,10% 20,10% 

6 
Котельная №6 

"Горка" 

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/час 
4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 6,000 6,000 6,000 

Ограничение тепловой 

мощности, Гкал/час 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Располагаемая тепловая 

мощность, Гкал/час 
4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 6,000 6,000 6,000 
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№ 

п/п 

Источник 

тепловой энергии 
Показатель 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029-2033 2034-2038 2039-2044 

Собственные нужды, 

Гкал/час 
0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 

Тепловая мощность 

нетто, Гкал/час 
3,990 3,990 3,990 3,990 3,990 3,990 5,990 5,990 5,990 

Потери в тепловых 

сетях, Гкал/час 
0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,151 0,151 0,157 

Подключенная тепловая 

нагрузка, Гкал/час 
3,920 3,920 3,920 3,920 3,920 3,920 5,540 5,540 5,650 

Резерв/дефицит 

тепловой мощности, 

Гкал/час 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,299 0,299 0,184 

Резерв/дефицит 

тепловой мощности, % 
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,98% 4,98% 3,06% 

7 
Котельная №405 

"Центральная" 

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/час 
21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 

Ограничение тепловой 

мощности, Гкал/час 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Располагаемая тепловая 

мощность, Гкал/час 
21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 

Собственные нужды, 

Гкал/час 
0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 

Тепловая мощность 

нетто, Гкал/час 
20,970 20,970 20,970 20,970 20,970 20,970 20,970 20,970 20,970 

Потери в тепловых 

сетях, Гкал/час 
0,070 0,078 0,078 0,078 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 

Подключенная тепловая 

нагрузка, Гкал/час 
3,782 3,932 3,932 3,932 3,093 3,093 3,093 3,093 3,093 

Резерв/дефицит 

тепловой мощности, 

Гкал/час 

17,118 16,961 16,961 16,961 17,841 17,841 17,841 17,841 17,841 

Резерв/дефицит 

тепловой мощности, % 
81,51% 80,76% 80,76% 80,76% 84,96% 84,96% 84,96% 84,96% 84,96% 

8 
Котельная №320 

"Факел" 

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/час 
4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 



47 

№ 

п/п 

Источник 

тепловой энергии 
Показатель 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029-2033 2034-2038 2039-2044 

Ограничение тепловой 

мощности, Гкал/час 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Располагаемая тепловая 

мощность, Гкал/час 
4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 

Собственные нужды, 

Гкал/час 
0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 

Тепловая мощность 

нетто, Гкал/час 
4,790 4,790 4,790 4,790 4,790 4,790 4,790 4,790 4,790 

Потери в тепловых 

сетях, Гкал/час 
0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 

Подключенная тепловая 

нагрузка, Гкал/час 
0,380 0,380 0,380 0,380 0,380 0,380 0,380 0,380 0,380 

Резерв/дефицит 

тепловой мощности, 

Гкал/час 

4,390 4,390 4,390 4,390 4,390 4,390 4,390 4,390 4,390 

Резерв/дефицит 

тепловой мощности, % 
91,46% 91,46% 91,46% 91,46% 91,46% 91,46% 91,46% 91,46% 91,46% 

9 
Новая БМК "ул. 

Москворецкая" 

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/час 
        8,598 8,598 8,598 8,598 8,598 

Ограничение тепловой 

мощности, Гкал/час 
        0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Располагаемая тепловая 

мощность, Гкал/час 
        8,598 8,598 8,598 8,598 8,598 

Собственные нужды, 

Гкал/час 
        0,116 0,116 0,116 0,116 0,116 

Тепловая мощность 

нетто, Гкал/час 
        8,482 8,482 8,482 8,482 8,482 

Потери в тепловых 

сетях, Гкал/час 
        0,388 0,388 0,388 0,388 0,388 

Подключенная тепловая 

нагрузка, Гкал/час 
        7,766 7,766 7,766 7,766 7,766 

Резерв/дефицит тепловой 

мощности, Гкал/час 
        0,328 0,328 0,328 0,328 0,328 

Резерв/дефицит 

тепловой мощности, % 
        3,81% 3,81% 3,81% 3,81% 3,81% 
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№ 

п/п 

Источник 

тепловой энергии 
Показатель 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029-2033 2034-2038 2039-2044 

10 
Новая БМК 

"Бисерово" 

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/час 
            20,000 20,000 20,000 

Ограничение тепловой 

мощности, Гкал/час 
            0,000 0,000 0,000 

Располагаемая тепловая 

мощность, Гкал/час 
            20,000 20,000 20,000 

Собственные нужды, 

Гкал/час 
            0,226 0,226 0,226 

Тепловая мощность 

нетто, Гкал/час 
            19,774 19,774 19,774 

Потери в тепловых 

сетях, Гкал/час 
            0,756 0,756 0,886 

Подключенная тепловая 

нагрузка, Гкал/час 
            15,120 15,120 17,720 

Резерв/дефицит тепловой 

мощности, Гкал/час 
            3,898 3,898 1,168 

Резерв/дефицит 

тепловой мощности, % 
            19,49% 19,49% 5,84% 

  
ВСЕГО по 

городскому 

округу: 

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/час 
105,300 108,700 108,700 108,700 117,298 117,298 142,398 142,398 142,398 

Ограничение тепловой 

мощности, Гкал/час 
1,600 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 

Располагаемая тепловая 

мощность, Гкал/час 
103,700 107,500 107,500 107,500 116,098 116,098 141,198 141,198 141,198 

Собственные нужды, 

Гкал/час 
0,610 0,610 0,610 0,610 0,726 0,726 0,952 0,952 0,952 

Тепловая мощность 

нетто, Гкал/час 
103,090 106,890 106,890 106,890 115,372 115,372 140,246 140,246 140,246 

Потери в тепловых 

сетях, Гкал/час 
2,440 2,503 2,565 2,565 2,586 2,586 3,733 3,733 3,922 

Подключенная тепловая 

нагрузка, Гкал/час 
68,812 70,072 71,302 71,302 71,732 71,732 94,652 94,652 98,442 

Резерв/дефицит тепловой 

мощности, Гкал/час 
31,838 34,315 33,024 33,024 41,054 41,054 41,862 41,862 37,882 

Резерв/дефицит 

тепловой мощности, % 
30,70% 31,92% 30,72% 30,72% 35,36% 35,36% 29,65% 29,65% 26,83% 
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2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и 

тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой 

энергии расположена в границах двух или более городских округов либо в 

границах городского округа с указанием величины тепловой нагрузки для 

потребителей каждого городского округа 

Источники тепловой энергии, расположенные в границах двух или более городских округов 

либо в границах городского округа и города федерального значения или городских округов и города 

федерального значения в городском округе Бронницы, отсутствуют. 

 

2.5. Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с 

методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения 

Одним из методов определения сбалансированности тепловой мощности источников 

тепловой энергии, теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем 

теплоснабжения является определение эффективного радиуса теплоснабжения. 

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей 

установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении 

которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения 

нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. 

Иными словами, эффективный радиус теплоснабжения определяет условия, при которых 

подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно по 

причинам роста совокупных расходов в указанной системе. Учет данного показателя позволит 

избежать высоких потерь в сетях, улучшит качество теплоснабжения и положительно скажется на 

снижении расходов.  

С понятием эффективного радиуса тесно связана величина максимального радиуса 

теплоснабжения Rmax, который определяет длину теплопровода от источника до наиболее 

удаленного потребителя. 

В Федеральном законе от 27.07.2011 №190-ФЗ «О теплоснабжении» введено понятие об 

эффективном радиусе теплоснабжения без конкретной методики его расчета. Отсутствие 

разработанных, согласованных на федеральном уровне и введенных в действие методических 

рекомендаций по расчету экономически целесообразного радиуса, централизованного 

теплоснабжения потребителей не позволяет формировать решения о реконструкции действующей 

системы теплоснабжения в направлении централизации или децентрализации локальных зон 

теплоснабжения.  

Расчет эффективного радиуса теплоснабжения целесообразно выполнять для существующих 

источников тепловой энергии, имеющих резерв тепловой мощности или подлежащих 

реконструкции с её увеличением. В случаях же, когда существующая котельная не 

модернизируется, либо у неё не планируется увеличение количества потребителей с прокладкой 

новых тепловых сетей, расчёт радиуса эффективного теплоснабжения не актуален. 

Расчет эффективного радиуса теплоснабжения по целевой функции минимума 

себестоимости полезно отпущенного тепла является затруднительным и не всегда оказывается 

достоверным. 
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В нашем случае, для расчета радиусов эффективного теплоснабжения использована 

методика, которая изложена в статье «К вопросу определения радиуса эффективного 

теплоснабжения» журнала «Новости теплоснабжения» №8 за 2012 г. (авторы – Д.А. Волков, Ю.В. 

Кожарин). Предлагаемая методика расчета эффективного радиуса теплоснабжения основывается на 

определении допустимого расстояния от источника тепла двухтрубной теплотрассы с заданным 

уровнем потерь. Согласно этой методике для определения максимального радиуса подключения 

новых потребителей к существующей тепловой сети вначале для подключаемой нагрузки при 

задаваемой величине удельного падения давления 5 кгс/(м2*м) определяется необходимый диаметр 

трубопровода. Далее для этого трубопровода определяются годовые тепловые потери (или 

мощность потерь). Принимается, что эффективность теплопровода, с точки зрения тепловых 

потерь, равной величине 5% от годового отпуска тепла к подключаемому потребителю, допустимый 

для данной сети уровень тепловых потерь (в процентах от годового отпуска тепла к подключенному 

потребителю). Далее по расчету норматива годовых потерь на 100 м длины трубопровода и 

допустимому уровню потерь (в Гкал/год) по формуле определяем радиус теплоснабжения: 

L=100Qпот/Q100 

где: 

● Qпот – годовые тепловые потери подключаемого трубопровода; 

● Q100 – нормативные годовые потери трубопровода на 100 м длины. 

В таблице ниже приведены расчеты по определению радиуса эффективного теплоснабжения 

для вновь присоединяемых потребителей. 

Таблица 2.2 – Расчет радиуса эффективного теплоснабжения 

D, мм G, т/ч 
Qdi, 

Гкал/час 

Qdiгод, 

Гкал/час 

Qdiпот, 

Гкал/год 

Допустимая длина 

Канальная 

прокладка 

Бескональная 

прокладка 

Надземная 

прокладка 

57 2,642 0,066 196,826 9,841 33,86 26,17 21,57 

76 6,142 0,154 457,572 22,879 66,47 49,55 42,1 

89 9,052 0,226 674,364 33,718 92,77 68,46 58,9 

108 15,835 0,396 1179,69 58,984 149,61 108,56 95,45 

133 28,596 0,715 2130,37 106,518 226,47 169,53 150,74 

159 46,312 1,158 3450,192 172,51 349,89 242,66 227,46 

219 108,365 2,709 8073,071 403,654 634,54 442,36 429,92 

273 195,558 4,889 14568,851 728,443 942,33 662,29 651,04 

325 311,131 7,778 23178,909 1158,945 1285,56 897,66 843,69 

377 461,444 11,536 34377,059 1718,853 1635,15 1155,96 1068,58 

426 645,685 16,142 48102,806 2405,14 2020,48 1426,34 1341,84 

480 915,117 22,878 68175,187 3408,759 2499,71 1786,18 1685,01 

530 1183,348 29,584 88158,095 4407,905 2876,2 2062,39 1961,97 

630 1869,289 46,732 139259,928 6962,996 3680,41 2674,44 2555,3 

720 2657,148 66,429 197954,537 9897,727 4400,03 3241,13 3109,1 

820 3768,085 94,202 280718,093 14035,905 5228,25 3901,1 3807,35 

920 5097,105 127,428 379728,588 18986,429 6034,18 4554,55 4475,33 

1020 6681,279 167,032 497747,769 24887,388 6964,34 5264 5260,5 

Примечание: 

●G, т/ч – расход сетевой воды при задаваемой величине удельного падения давления 50 Па; 

●Qdi,,Гкал/ч – подключаемая нагрузка при задаваемой величине удельного падения давления 50 Па; 

●Qdiгод, Гкал/год – годовой отпуск тепла к подключаемому потребителю; 

●Qdiпот, Гкал/год – тепловые потери, равные величине 5% от годового отпуска тепла к подключаемому 

потребителю. 

 

Значения радиусов эффективного теплоснабжения от источников теплоснабжения 

городского округа Бронницы представлены в таблице ниже: 
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Таблица 2.3 – Значения радиусов эффективного теплоснабжения 

№ 

п/п 

Источник 

тепловой 

энергии 

Адрес 

Установленная 

мощность 
Rфакт 

Rэфф. 

2023 год 2044 год 
2023 

год 

2044 

год 

Гкал/ч Гкал/ч м м м 

1 
Котельная № 1 

«Квартальная» 
г. Бронницы, ул. Пущина, д.32 12,000 12,000 668 890 890 

2 
Котельная № 2 

«Центр» 
г. Бронницы, пер. Пионерский, д.35 30,000 30,000 883 1064 1064 

3 

Котельная  № 3 

«Гаражный 

проезд» 

г. Бронницы, Гаражный пр.,д.4 12,900 15,000 706 790 840 

4 
Котельная № 4 

«Совхоз» 
г. Бронницы, Садовый пр., д.1а 8,600 10,000 788 1350 1400 

5 
Котельная № 5 

«РТП» 
г. Бронницы, ул. Советская, д.155 12,000 12,000 678 1014 1014 

6 
Котельная № 6 

«Горка» 
г. о. Бронницы, пос. Горка 4,000 6,000 398 620 660 

7 
Котельная № 405 

«Центральная» 
г. Бронницы, ул. Красная, д.85 21,000 21,000 749 640 640 

8 
Котельная № 320 

«Факел» 
г. Бронницы, пер. Маяковского, д.5 4,800 4,800 525 890 890 

9 
Новая БМК "ул. 

Москворецкая" 
г. Бронницы, ул. Москворецкая 0,000 8,598 - - 635 

10 
Новая БМК 

"Бисерово" 
г. Бронницы, мкр. Бисерово 0,000 20,000 - - 840 

 

2.6. Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности 

основного оборудования источника (источников) тепловой энергии и в целом по 

городскому округу 

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного 

оборудования источников тепловой энергии приведены в таблице ниже: 
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Таблица 2.4 – Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности 

№ 

п/п 

Источник 

тепловой энергии 
Показатель 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029-2033 2034-2038 2039-2044 

1 
Котельная №1 

"Квартальная" 

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/час 
12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 

2 
Котельная №2 

"Центр" 

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/час 
30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

3 

Котельная №3 

"Гаражный 

проезд" 

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/час 
12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 16,000 16,000 16,000 

4 
Котельная №4 

"Совхоз" 

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/час 
8,600 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 

5 
Котельная №5 

"РТП" 

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/час 
12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 

6 
Котельная №6 

"Горка" 

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/час 
4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 6,000 6,000 6,000 

7 
Котельная №405 

"Центральная" 

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/час 
21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 

8 
Котельная №320 

"Факел" 

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/час 
4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 

9 
Новая БМК "ул. 

Москворецкая" 

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/час 
        8,598 8,598 8,598 8,598 8,598 

10 
Новая БМК 

"Бисерово" 

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/час 
            20,000 20,000 20,000 

  
ВСЕГО по 

городскому 

округу: 

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/час 
105,300 108,700 108,700 108,700 117,298 117,298 142,398 142,398 142,398 
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2.7. Существующие и перспективные технические ограничения на использование 

установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности 

основного оборудования источников тепловой энергии и в целом по городскому 

округу 

Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной 

тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников 

тепловой энергии приведены в таблице ниже: 

 



54 

Таблица 2.5 – Существующие и перспективные технические ограничения тепловой мощности 

№ 

п/п 

Источник 

тепловой энергии 
Показатель 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029-2033 2034-2038 2039-2044 

1 
Котельная №1 

"Квартальная" 

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/час 
12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 

Ограничение тепловой 

мощности, Гкал/час 
0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 

Располагаемая тепловая 

мощность, Гкал/час 
11,400 11,400 11,400 11,400 11,400 11,400 11,400 11,400 11,400 

2 
Котельная №2 

"Центр" 

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/час 
30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

Ограничение тепловой 

мощности, Гкал/час 
0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 

Располагаемая тепловая 

мощность, Гкал/час 
29,400 29,400 29,400 29,400 29,400 29,400 29,400 29,400 29,400 

3 

Котельная №3 

"Гаражный 

проезд" 

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/час 
12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 16,000 16,000 16,000 

Ограничение тепловой 

мощности, Гкал/час 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Располагаемая тепловая 

мощность, Гкал/час 
12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 16,000 16,000 16,000 

4 
Котельная №4 

"Совхоз" 

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/час 
8,600 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 

Ограничение тепловой 

мощности, Гкал/час 
0,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Располагаемая тепловая 

мощность, Гкал/час 
8,200 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 

5 
Котельная №5 

"РТП" 

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/час 
12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 

Ограничение тепловой 

мощности, Гкал/час 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Располагаемая тепловая 

мощность, Гкал/час 
12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 

6 
Котельная №6 

"Горка" 

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/час 
4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 6,000 6,000 6,000 
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№ 

п/п 

Источник 

тепловой энергии 
Показатель 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029-2033 2034-2038 2039-2044 

Ограничение тепловой 

мощности, Гкал/час 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Располагаемая тепловая 

мощность, Гкал/час 
4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 6,000 6,000 6,000 

7 
Котельная №405 

"Центральная" 

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/час 
21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 

Ограничение тепловой 

мощности, Гкал/час 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Располагаемая тепловая 

мощность, Гкал/час 
21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 

8 
Котельная №320 

"Факел" 

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/час 
4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 

Ограничение тепловой 

мощности, Гкал/час 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Располагаемая тепловая 

мощность, Гкал/час 
4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 

9 
Новая БМК "ул. 

Москворецкая" 

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/час 
        8,598 8,598 8,598 8,598 8,598 

Ограничение тепловой 

мощности, Гкал/час 
        0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Располагаемая тепловая 

мощность, Гкал/час 
        8,598 8,598 8,598 8,598 8,598 

10 
Новая БМК 

"Бисерово" 

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/час 
            20,000 20,000 20,000 

Ограничение тепловой 

мощности, Гкал/час 
            0,000 0,000 0,000 

Располагаемая тепловая 

мощность, Гкал/час 
            20,000 20,000 20,000 

  
ВСЕГО по 

городскому 

округу: 

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/час 
105,300 108,700 108,700 108,700 117,298 117,298 142,398 142,398 142,398 

Ограничение тепловой 

мощности, Гкал/час 
1,600 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 

Располагаемая тепловая 

мощность, Гкал/час 
103,700 107,500 107,500 107,500 116,098 116,098 141,198 141,198 141,198 
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2.8. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и 

хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников 

тепловой энергии и в целом по городскому округу 

Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и 

хозяйственные нужды источников тепловой энергии по городскому округу Бронницы приведены в 

таблице ниже: 

 



57 

Таблица 2.6 – Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды 

№ 

п/п 

Источник 

тепловой энергии 
Показатель 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029-2033 2034-2038 2039-2044 

1 
Котельная №1 

"Квартальная" 

Собственные нужды, 

Гкал/час 
0,180 0,180 0,180 0,180 0,180 0,180 0,180 0,180 0,180 

2 
Котельная №2 

"Центр" 

Собственные нужды, 

Гкал/час 
0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 

3 

Котельная №3 

"Гаражный 

проезд" 

Собственные нужды, 

Гкал/час 
0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 

4 
Котельная №4 

"Совхоз" 

Собственные нужды, 

Гкал/час 
0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 

5 
Котельная №5 

"РТП" 

Собственные нужды, 

Гкал/час 
0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 

6 
Котельная №6 

"Горка" 

Собственные нужды, 

Гкал/час 
0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 

7 
Котельная №405 

"Центральная" 

Собственные нужды, 

Гкал/час 
0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 

8 
Котельная №320 

"Факел" 

Собственные нужды, 

Гкал/час 
0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 

9 
Новая БМК "ул. 

Москворецкая" 

Собственные нужды, 

Гкал/час 
        0,116 0,116 0,116 0,116 0,116 

10 
Новая БМК 

"Бисерово" 

Собственные нужды, 

Гкал/час 
            0,226 0,226 0,226 

  
ВСЕГО по 

городскому 

округу: 

Собственные нужды, 

Гкал/час 
0,610 0,610 0,610 0,610 0,726 0,726 0,952 0,952 0,952 
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2.9. Значения существующей и перспективной тепловой мощности нетто источников 

тепловой энергии и в целом по городскому округу 

Существующие и перспективные значения тепловой мощности нетто источников тепловой 

энергии по городскому округу Бронницы приведены в таблице ниже: 
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Таблица 2.7 – Значения существующих и перспективных значений тепловой мощности нетто 

№ 

п/п 

Источник 

тепловой энергии 
Показатель 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029-2033 2034-2038 2039-2044 

1 
Котельная №1 

"Квартальная" 

Тепловая мощность 

нетто, Гкал/час 
11,220 11,220 11,220 11,220 11,220 11,220 11,220 11,220 11,220 

2 
Котельная №2 

"Центр" 

Тепловая мощность 

нетто, Гкал/час 
29,140 29,140 29,140 29,140 29,140 29,140 29,140 29,140 29,140 

3 

Котельная №3 

"Гаражный 

проезд" 

Тепловая мощность 

нетто, Гкал/час 
12,870 12,870 12,870 12,870 12,870 12,870 15,970 15,970 15,970 

4 
Котельная №4 

"Совхоз" 

Тепловая мощность 

нетто, Гкал/час 
8,180 11,980 11,980 11,980 11,980 11,980 11,980 11,980 11,980 

5 
Котельная №5 

"РТП" 

Тепловая мощность 

нетто, Гкал/час 
11,930 11,930 11,930 11,930 11,930 11,930 11,930 11,930 11,930 

6 
Котельная №6 

"Горка" 

Тепловая мощность 

нетто, Гкал/час 
3,990 3,990 3,990 3,990 3,990 3,990 5,990 5,990 5,990 

7 
Котельная №405 

"Центральная" 

Тепловая мощность 

нетто, Гкал/час 
20,970 20,970 20,970 20,970 20,970 20,970 20,970 20,970 20,970 

8 
Котельная №320 

"Факел" 

Тепловая мощность 

нетто, Гкал/час 
4,790 4,790 4,790 4,790 4,790 4,790 4,790 4,790 4,790 

9 
Новая БМК "ул. 

Москворецкая" 

Собственные нужды, 

Гкал/час 
        0,116 0,116 0,116 0,116 0,116 

10 
Новая БМК 

"Бисерово" 

Собственные нужды, 

Гкал/час 
            0,226 0,226 0,226 

  
ВСЕГО по 

городскому 

округу: 

Собственные нужды, 

Гкал/час 
0,610 0,610 0,610 0,610 0,726 0,726 0,952 0,952 0,952 
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2.10. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее 

передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях 

теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери 

теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь 

Существующие и перспективные потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым 

сетям по городскому округу Бронницы приведены в таблице ниже: 
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Таблица 2.8 – Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии в тепловых сетях 

№ 

п/п 

Источник 

тепловой энергии 
Показатель 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029-2033 2034-2038 2039-2044 

1 
Котельная №1 

"Квартальная" 

Потери в тепловых 

сетях, Гкал/час 
0,500 0,500 0,515 0,515 0,379 0,379 0,379 0,379 0,379 

2 
Котельная №2 

"Центр" 

Потери в тепловых 

сетях, Гкал/час 
0,400 0,415 0,430 0,430 0,430 0,430 0,491 0,491 0,491 

3 

Котельная №3 

"Гаражный 

проезд" 

Потери в тепловых 

сетях, Гкал/час 
0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,785 0,785 0,800 

4 
Котельная №4 

"Совхоз" 

Потери в тепловых 

сетях, Гкал/час 
0,320 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,379 0,379 0,418 

5 
Котельная №5 

"РТП" 

Потери в тепловых 

сетях, Гкал/час 
0,460 0,460 0,492 0,492 0,303 0,303 0,349 0,349 0,349 

6 
Котельная №6 

"Горка" 

Потери в тепловых 

сетях, Гкал/час 
0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,151 0,151 0,157 

7 
Котельная №405 

"Центральная" 

Потери в тепловых 

сетях, Гкал/час 
0,070 0,078 0,078 0,078 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 

8 
Котельная №320 

"Факел" 

Потери в тепловых 

сетях, Гкал/час 
0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 

9 
Новая БМК "ул. 

Москворецкая" 

Потери в тепловых 

сетях, Гкал/час 
        0,388 0,388 0,388 0,388 0,388 

10 
Новая БМК 

"Бисерово" 

Потери в тепловых 

сетях, Гкал/час 
            0,756 0,756 0,886 

  
ВСЕГО по 

городскому 

округу: 

Потери в тепловых 

сетях, Гкал/час 
2,440 2,503 2,565 2,565 2,586 2,586 3,733 3,733 3,922 
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2.11. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные 

нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых 

сетей 

Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей отсутствуют. 

 

2.12. Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности 

источников тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, 

принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии 

теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по 

договорам на поддержание резервной тепловой мощности 

Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности котельных 

представлены в таблице ниже: 
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Таблица 2.9 – Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности котельных 

№ 

п/п 

Источник 

тепловой энергии 
Показатель 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029-2033 2034-2038 2039-2044 

1 
Котельная №1 

"Квартальная" 

Резерв/дефицит 

тепловой мощности, 

Гкал/час 

0,020 0,020 -0,295 -0,295 2,567 2,567 2,567 2,567 2,567 

2 
Котельная №2 

"Центр" 

Резерв/дефицит 

тепловой мощности, 

Гкал/час 

8,090 7,775 7,460 7,460 7,460 7,460 6,190 6,190 6,190 

3 

Котельная №3 

"Гаражный 

проезд" 

Резерв/дефицит 

тепловой мощности, 

Гкал/час 

1,990 1,990 1,990 1,990 1,990 1,990 1,216 1,216 0,890 

4 
Котельная №4 

"Совхоз" 

Резерв/дефицит 

тепловой мощности, 

Гкал/час 

0,160 3,110 3,110 3,110 3,110 3,110 2,721 2,721 1,913 

5 
Котельная №5 

"РТП" 

Резерв/дефицит 

тепловой мощности, 

Гкал/час 

0,070 0,070 -0,592 -0,592 3,368 3,368 2,412 2,412 2,412 

6 
Котельная №6 

"Горка" 

Резерв/дефицит 

тепловой мощности, 

Гкал/час 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,299 0,299 0,184 

7 
Котельная №405 

"Центральная" 

Резерв/дефицит 

тепловой мощности, 

Гкал/час 

17,118 16,961 16,961 16,961 17,841 17,841 17,841 17,841 17,841 

8 
Котельная №320 

"Факел" 

Резерв/дефицит 

тепловой мощности, 

Гкал/час 

4,390 4,390 4,390 4,390 4,390 4,390 4,390 4,390 4,390 

9 
Новая БМК "ул. 

Москворецкая" 

Резерв/дефицит тепловой 

мощности, Гкал/час 
        0,328 0,328 0,328 0,328 0,328 

10 
Новая БМК 

"Бисерово" 

Резерв/дефицит тепловой 

мощности, Гкал/час 
            3,898 3,898 1,168 

  
ВСЕГО по 

городскому 

округу: 

Резерв/дефицит тепловой 

мощности, Гкал/час 
31,838 34,315 33,024 33,024 41,054 41,054 41,862 41,862 37,882 
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2.13. Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, 

устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки 

Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, 

устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки представлены в таблице ниже: 
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Таблица 2.10 – Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки 

№ 

п/п 

Источник 

тепловой энергии 
Показатель 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029-2033 2034-2038 2039-2044 

1 
Котельная №1 

"Квартальная" 

Подключенная тепловая 

нагрузка, Гкал/час 
10,700 10,700 11,000 11,000 8,274 8,274 8,274 8,274 8,274 

2 
Котельная №2 

"Центр" 

Подключенная тепловая 

нагрузка, Гкал/час 
20,650 20,950 21,250 21,250 21,250 21,250 22,460 22,460 22,460 

3 

Котельная №3 

"Гаражный 

проезд" 

Подключенная тепловая 

нагрузка, Гкал/час 
10,280 10,280 10,280 10,280 10,280 10,280 13,970 13,970 14,280 

4 
Котельная №4 

"Совхоз" 

Подключенная тепловая 

нагрузка, Гкал/час 
7,700 8,510 8,510 8,510 8,510 8,510 8,880 8,880 9,650 

5 
Котельная №5 

"РТП" 

Подключенная тепловая 

нагрузка, Гкал/час 
11,400 11,400 12,030 12,030 8,259 8,259 9,169 9,169 9,169 

6 
Котельная №6 

"Горка" 

Подключенная тепловая 

нагрузка, Гкал/час 
3,920 3,920 3,920 3,920 3,920 3,920 5,540 5,540 5,650 

7 
Котельная №405 

"Центральная" 

Подключенная тепловая 

нагрузка, Гкал/час 
3,782 3,932 3,932 3,932 3,093 3,093 3,093 3,093 3,093 

8 
Котельная №320 

"Факел" 

Подключенная тепловая 

нагрузка, Гкал/час 
0,380 0,380 0,380 0,380 0,380 0,380 0,380 0,380 0,380 

9 
Новая БМК "ул. 

Москворецкая" 

Подключенная тепловая 

нагрузка, Гкал/час 
        7,766 7,766 7,766 7,766 7,766 

10 
Новая БМК 

"Бисерово" 

Подключенная тепловая 

нагрузка, Гкал/час 
            15,120 15,120 17,720 

  
ВСЕГО по 

городскому 

округу: 

Подключенная тепловая 

нагрузка, Гкал/час 
68,812 70,072 71,302 71,302 71,732 71,732 94,652 94,652 98,442 
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3. Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя 

Перспективные балансы теплоносителя разрабатываются в соответствии пунктом 9 и 

пунктом 40 Постановления правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам 

теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».  

В результате разработки в соответствии с вышеуказанными пунктами должны быть решены 

следующие задачи:  

- составлен и обоснован баланс производительности водоподготовительных установок 

(ВПУ) и подпитки тепловой сети и определены резервы и дефициты производительности ВПУ, в 

том числе в аварийных режимах работы системы теплоснабжения;  

- установлены перспективное потребление теплоносителя теплопотребляющими 

установками потребителей, а также объемы теплоносителя, необходимые для передачи 

теплоносителя от источника до потребителя в зоне действия источников тепловой энергии. 

3.1. Существующие и перспективные балансы производительности 

водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя 

теплопотребляющими установками потребителей систем теплоснабжения и в 

целом по городскому округу 

Существующие и перспективные балансы водоподготовительных установок котельных 

городского округа Бронницы приведены в таблице ниже: 
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Таблица 3.1 – Существующие балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя 

теплопотребляющими установками потребителей 

№ 

п/п 

Источник тепловой 

энергии 
Показатель 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029-2033 2034-2038 2039-2044 

1 
Котельная № 1 

«Квартальная» 

Установленная 

производительность ВПУ, м3/ч 
5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

Максимальная подпитка в 

эксплуатационном режиме, 

м3/ч 

1,417 1,417 1,417 1,417 1,417 1,417 1,417 1,417 1,417 

Резерв/дефицит мощности 

ВПУ, м3/ч 
3,583 3,583 3,583 3,583 3,583 3,583 3,583 3,583 3,583 

Резерв/дефицит мощности 

ВПУ, % 
71,66 71,66 71,66 71,66 71,66 71,66 71,66 71,66 71,66 

2 
Котельная № 2 

«Центр» 

Установленная 

производительность ВПУ, м3/ч 
30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

Максимальная подпитка в 

эксплуатационном режиме, 

м3/ч 

1,803 1,803 1,803 1,803 1,803 1,803 1,803 1,803 1,803 

Резерв/дефицит мощности 

ВПУ, м3/ч 
28,197 28,197 28,197 28,197 28,197 28,197 28,197 28,197 28,197 

Резерв/дефицит мощности 

ВПУ, % 
93,99 93,99 93,99 93,99 93,99 93,99 93,99 93,99 93,99 

3 
Котельная № 3 

«Гаражный проезд» 

Установленная 

производительность ВПУ, м3/ч 
5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

Максимальная подпитка в 

эксплуатационном режиме, м3/ч 
1,409 1,409 1,409 1,409 1,409 1,409 1,409 1,409 1,409 

Резерв/дефицит мощности 

ВПУ, м3/ч 
3,591 3,591 3,591 3,591 3,591 3,591 3,591 3,591 3,591 

Резерв/дефицит мощности 

ВПУ, % 
71,82 71,82 71,82 71,82 71,82 71,82 71,82 71,82 71,82 

4 
Котельная № 4 

«Совхоз» 

Установленная 

производительность ВПУ, м3/ч 
30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

Максимальная подпитка в 

эксплуатационном режиме, 

м3/ч 

1,094 1,094 1,094 1,094 1,094 1,094 1,094 1,094 1,094 

Резерв/дефицит мощности 

ВПУ, м3/ч 
28,906 28,906 28,906 28,906 28,906 28,906 28,906 28,906 28,906 

Резерв/дефицит мощности 

ВПУ, % 
96,35 96,35 96,35 96,35 96,35 96,35 96,35 96,35 96,35 
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№ 

п/п 

Источник тепловой 

энергии 
Показатель 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029-2033 2034-2038 2039-2044 

5 Котельная № 5 «РТП» 

Установленная 

производительность ВПУ, м3/ч 
30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

Максимальная подпитка в 

эксплуатационном режиме, 

м3/ч 

1,535 1,535 1,535 1,535 1,535 1,535 1,535 1,535 1,535 

Резерв/дефицит мощности 

ВПУ, м3/ч 
28,465 28,465 28,465 28,465 28,465 28,465 28,465 28,465 28,465 

Резерв/дефицит мощности 

ВПУ, % 
94,88 94,88 94,88 94,88 94,88 94,88 94,88 94,88 94,88 

6 
Котельная № 6 

«Горка» 

Установленная 

производительность ВПУ, м3/ч 
30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

Максимальная подпитка в 

эксплуатационном режиме, 

м3/ч 

1,320 1,320 1,320 1,320 1,320 1,320 1,320 1,320 1,320 

Резерв/дефицит мощности 

ВПУ, м3/ч 
28,680 28,680 28,680 28,680 28,680 28,680 28,680 28,680 28,680 

Резерв/дефицит мощности 

ВПУ, % 
95,60 95,60 95,60 95,60 95,60 95,60 95,60 95,60 95,60 

7 
Котельная № 405 

«Центральная» 

Установленная 

производительность ВПУ, м3/ч 
30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

Максимальная подпитка в 

эксплуатационном режиме, 

м3/ч 

0,923 0,923 0,923 0,923 0,923 0,923 0,923 0,923 0,923 

Резерв/дефицит мощности 

ВПУ, м3/ч 
29,077 29,077 29,077 29,077 29,077 29,077 29,077 29,077 29,077 

Резерв/дефицит мощности 

ВПУ, % 
96,92 96,92 96,92 96,92 96,92 96,92 96,92 96,92 96,92 

8 
Котельная № 320 

«Факел» 

Установленная 

производительность ВПУ, м3/ч 
30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

Максимальная подпитка в 

эксплуатационном режиме, 

м3/ч 

0,923 0,923 0,923 0,923 0,923 0,923 0,923 0,923 0,923 

Резерв/дефицит мощности 

ВПУ, м3/ч 
29,077 29,077 29,077 29,077 29,077 29,077 29,077 29,077 29,077 

Резерв/дефицит мощности 

ВПУ, % 
96,92 96,92 96,92 96,92 96,92 96,92 96,92 96,92 96,92 
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№ 

п/п 

Источник тепловой 

энергии 
Показатель 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029-2033 2034-2038 2039-2044 

9 
Новая БМК "ул. 

Москворецкая" 

Установленная 

производительность ВПУ, м3/ч 
- - - - 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

Максимальная подпитка в 

эксплуатационном режиме, 

м3/ч 

- - - - 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 

Резерв/дефицит мощности 

ВПУ, м3/ч 
- - - - 29,978 29,978 29,978 29,978 29,978 

Резерв/дефицит мощности 

ВПУ, % 
- - - - 99,93 99,93 99,93 99,93 99,93 

10 
Новая БМК 

"Бисерово" 

Установленная 

производительность ВПУ, м3/ч 
- - - - - - 30,000 30,000 30,000 

Максимальная подпитка в 

эксплуатационном режиме, 

м3/ч 

- - - - - - 0,063 0,063 0,063 

Резерв/дефицит мощности 

ВПУ, м3/ч 
- - - - - - 29,937 29,937 29,937 

Резерв/дефицит мощности 

ВПУ, % 
- - - - - - 99,79 99,79 99,79 

Всего по городскому округу 

Установленная 

производительность ВПУ, м3/ч 
190,000 190,000 190,000 190,000 220,000 220,000 250,000 250,000 250,000 

Максимальная подпитка в 

эксплуатационном режиме, 

м3/ч 

10,424 10,424 10,424 10,424 10,446 10,446 10,509 10,509 10,509 

Резерв/дефицит мощности 

ВПУ, м3/ч 
179,576 179,576 179,576 179,576 209,554 209,554 239,491 239,491 239,491 

Резерв/дефицит мощности 

ВПУ, % 
94,51 94,51 94,51 94,51 95,25 95,25 95,80 95,80 95,80 
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3.2. Существующие и перспективные балансы производительности 

водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации 

потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения и в 

целом по городскому округу 

Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться 

дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход 

которой принимается в количестве 2,0 % от объема воды в трубопроводах тепловых сетей и 

присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для 

открытых систем теплоснабжения. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих 

от коллектора теплоисточника, аварийную подпитку допускается определять только для одной 

наибольшей по объему тепловой сети. 

Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только 

из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

В таблице 3.2. приведены данные по перспективным аварийным балансам 

водоподготовительных установок. 
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Таблица 3.2 – Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации 

потерь теплоносителя в аварийных режимах работы 

№ 

п/п 

Источник 

тепловой энергии 
Показатель 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029-2033 2034-2038 2039-2044 

1 
Котельная № 1 

«Квартальная» 

Расчетная подпитка теплосети в 

эксплуатационном режиме,  м3/ч 
1,273 1,273 1,273 1,273 1,273 1,273 1,273 1,273 1,273 

Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч 2,528 2,528 2,528 2,528 2,528 2,528 2,528 2,528 2,528 

2 
Котельная № 2 

«Центр» 

Расчетная подпитка теплосети в 

эксплуатационном режиме,  м3/ч 
1,417 1,417 1,417 1,417 1,417 1,417 1,417 1,417 1,417 

Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч 8,118 8,118 8,118 8,118 8,118 8,118 8,118 8,118 8,118 

3 

Котельная  № 3 

«Гаражный 

проезд» 

Расчетная подпитка теплосети в 

эксплуатационном режиме,  м3/ч 
1,107 1,107 1,107 1,107 1,107 1,107 1,107 1,107 1,107 

Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч 3,176 3,176 3,176 3,176 3,176 3,176 3,176 3,176 3,176 

4 
Котельная № 4 

«Совхоз» 

Расчетная подпитка теплосети в 

эксплуатационном режиме,  м3/ч 
0,860 0,860 0,860 0,860 0,860 0,860 0,860 0,860 0,860 

Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч 1,119 1,119 1,119 1,119 1,119 1,119 1,119 1,119 1,119 

5 
Котельная № 5 

«РТП» 

Расчетная подпитка теплосети в 

эксплуатационном режиме,  м3/ч 
1,535 1,535 1,535 1,535 1,535 1,535 1,535 1,535 1,535 

Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч 6,280 6,280 6,280 6,280 6,280 6,280 6,280 6,280 6,280 

6 
Котельная № 6 

«Горка» 

Расчетная подпитка теплосети в 

эксплуатационном режиме,  м3/ч 
1,037 1,037 1,037 1,037 1,037 1,037 1,037 1,037 1,037 

Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч 0,958 0,958 0,958 0,958 0,958 0,958 0,958 0,958 0,958 

7 
Котельная № 405 

«Центральная» 

Расчетная подпитка теплосети в 

эксплуатационном режиме,  м3/ч 
0,725 0,725 0,725 0,725 0,725 0,725 0,725 0,725 0,725 

Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч 5,187 5,187 5,187 5,187 5,187 5,187 5,187 5,187 5,187 

8 
Котельная № 320 

«Факел» 

Расчетная подпитка теплосети в 

эксплуатационном режиме,  м3/ч 
0,725 0,725 0,725 0,725 0,725 0,725 0,725 0,725 0,725 

Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч 5,187 5,187 5,187 5,187 5,187 5,187 5,187 5,187 5,187 

9 
Новая БМК "ул. 

Москворецкая" 

Расчетная подпитка теплосети в 

эксплуатационном режиме,  м3/ч 
- - - - 0,198 0,198 0,198 0,198 0,198 

Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч - - - - 0,942 0,942 0,942 0,942 0,942 

10 
Новая БМК 

"Бисерово" 

Расчетная подпитка теплосети в 

эксплуатационном режиме,  м3/ч 
- - - - - - 0,594 0,594 0,594 

Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч - - - - - - 2,826 2,826 2,826 
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4. Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем 

теплоснабжения городского округа 

4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения городского округа 

Все варианты развития системы теплоснабжения городского округа Бронницы 

сформированы на основе территориально-распределенного прогноза изменения тепловой нагрузки, 

приведенного в книге 2 п.2.5.  «Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии 

(мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном 

элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых 

для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе». 

Согласно рассмотренных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и 

присоединённой тепловой нагрузки определены три варианта деятельности теплоисточников.  

Варианты перспективного развития схемы теплоснабжения городского округа Бронницы до 

2044 г. представлены в следующей таблице: 
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Таблица 4.1 – Варианты развития системы теплоснабжения 

№ 

п/п 

Наименование 

котельной 
1 вариант развития 

Ориенти-

ровочные 

сроки 

Сумма, тыс. 

руб. (с НДС) 
2 вариант развития 

Ориенти-

ровочные 

сроки 

Сумма, тыс. 

руб. (с НДС) 

Существующие источники теплоснабжения 

1 
Котельная № 1 

«Квартальная» 

Замена экранных труб коллекторов 

котла № 2 КВГ-4 
2024 3744,00 

Замена экранных труб коллекторов 

котла № 2 КВГ-4 
2024 3744,00 

Прочистка сети теплоснабжения и 

горячего водоснабжения, Ø57-159 

мм, 1548 п. м. 

2024 695,80 

Прочистка сети теплоснабжения и 

горячего водоснабжения, Ø57-159 

мм, 1548 п. м. 

2024 695,80 

Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективной 

застройки. 

2025 6618,92 

Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективной 

застройки. 

2025 6618,92 

2 
Котельная № 2 

«Центр» 

Модернизация котельной № 2 

«Центр» (модернизация 

теплообменников)  

2026 2638,80 

Модернизация котельной № 2 

«Центр» (модернизация 

теплообменников)  

2026 2638,80 

Замена экранных труб котла № 2 

КВГМ-10 
2024 5952,00 

Замена экранных труб котла № 2 

КВГМ-10 
2024 5952,00 

Прочистка сети теплоснабжения и 

горячего водоснабжения, Ø57-159 

мм, 5385 п. м. 

2024 2420,46 

Прочистка сети теплоснабжения и 

горячего водоснабжения, Ø57-159 

мм, 5385 п. м. 

2024 2420,46 

Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективной 

застройки. 

2024-2025, 

2029 
6585,15 

Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективной 

застройки. 

2024-2025, 

2029 
6585,15 

3 

Котельная  № 3 

«Гаражный 

проезд» 

Модернизация котельной №3 

"Гаражный проезд" с увеличением 

мощности до 16 Гкал/ч 

2029 7066,00 

Модернизация котельной №3 

"Гаражный проезд" с увеличением 

мощности до 16 Гкал/ч 

2029 7066,00 

Прочистка сети теплоснабжения и 

горячего водоснабжения, Ø57-159 

мм, 3369,4 п. м. 

2024 1514,49 

Прочистка сети теплоснабжения и 

горячего водоснабжения, Ø57-159 

мм, 3369,4 п. м. 

2024 1514,49 

Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективной 

застройки. 

2029, 2044 13508,00 

Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективной 

застройки. 

2029, 2044 13508,00 

4 
Котельная № 4 

«Совхоз» 

Модернизация  котельной № 4 

«Совхоз» с увеличением мощности 

до 12 Гкал/ч 

2024 10599,00 

Модернизация  котельной № 4 

«Совхоз» с увеличением мощности 

до 12 Гкал/ч 

2024 10599,00 
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№ 

п/п 

Наименование 

котельной 
1 вариант развития 

Ориенти-

ровочные 

сроки 

Сумма, тыс. 

руб. (с НДС) 
2 вариант развития 

Ориенти-

ровочные 

сроки 

Сумма, тыс. 

руб. (с НДС) 

Прочистка сети теплоснабжения и 

горячего водоснабжения, Ø57-159 

мм, 3418,8 п. м. 

2024 1920,86 

Прочистка сети теплоснабжения и 

горячего водоснабжения, Ø57-159 

мм, 3418,8 п. м. 

2024 1920,86 

Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективной 

застройки. 

2024, 2029, 

2044 
24280,63 

Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективной 

застройки. 

2024, 2029, 

2044 
24280,63 

5 
Котельная № 5 

«РТП» 

Модернизация теплового узла 

(бойлерной) (модернизация 

теплообменников), ул. Советская 

2024 2901,60 

Модернизация теплового узла 

(бойлерной) (модернизация 

теплообменников), ул. Советская 

2024 2901,60 

Модернизация бойлерного узла 

(модернизация теплообменников), 

Кирпичный проезд, д. 3 

2025 2901,60 

Модернизация бойлерного узла 

(модернизация теплообменников), 

Кирпичный проезд, д. 3 

2025 2901,60 

Модернизация котельной № 5 

«РТП» (модернизация 

теплообменников) 

2027 2517,60 

Модернизация котельной № 5 

«РТП» (модернизация 

теплообменников) 

2027 2517,60 

Модернизация сетей горячего 

водоснабжения и теплоснабжения, 

ул. Советская, протяженностью 315 

п.м. с заменой Ø70-159 мм 

битумперлит на Ø70-200 мм ППУ 

2024 3528,00 

Модернизация сетей горячего 

водоснабжения и теплоснабжения, 

ул. Советская, протяженностью 315 

п.м. с заменой Ø70-159 мм 

битумперлит на Ø70-200 мм ППУ 

2024 3528,00 

Модернизация сетей горячего 

водоснабжения и теплоснабжения, 

Кирпичный проезд, протяженностью 

315 п.м. с заменой Ø70-159 мм 

битумперлит на Ø70-200 мм ППУ 

2025 3519,60 

Модернизация сетей горячего 

водоснабжения и теплоснабжения, 

Кирпичный проезд, протяженностью 

315 п.м. с заменой Ø70-159 мм 

битумперлит на Ø70-200 мм ППУ 

2025 3519,60 

Модернизация сетей горячего 

водоснабжения и теплоснабжения, г. 

Бронницы, протяженностью 330 п.м. 

с заменой Ø70-159 мм битумперлит 

на Ø70-200 мм ППУ 

2026 3745,20 

Модернизация сетей горячего 

водоснабжения и теплоснабжения, г. 

Бронницы, протяженностью 330 п.м. 

с заменой Ø70-159 мм битумперлит 

на Ø70-200 мм ППУ 

2026 3745,20 
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№ 

п/п 

Наименование 

котельной 
1 вариант развития 

Ориенти-

ровочные 

сроки 

Сумма, тыс. 

руб. (с НДС) 
2 вариант развития 

Ориенти-

ровочные 

сроки 

Сумма, тыс. 

руб. (с НДС) 

Модернизация сетей горячего 

водоснабжения и теплоснабжения, 

ул. Советская, протяженностью 370 

п.м. с заменой Ø70-159 мм 

битумперлит на Ø70-200 мм ППУ 

2027 4014,00 

Модернизация сетей горячего 

водоснабжения и теплоснабжения, 

ул. Советская, протяженностью 370 

п.м. с заменой Ø70-159 мм 

битумперлит на Ø70-200 мм ППУ 

2027 4014,00 

Капитальный ремонт сети 

теплоснабжения и сети горячего 

водоснабжения ул. Советская, д. 

112А, Ø89-108 мм, 150 п. м. 

2024 10649,92 

Капитальный ремонт сети 

теплоснабжения и сети горячего 

водоснабжения ул. Советская, д. 

112А, Ø89-108 мм, 150 п. м. 

2024 10649,92 

Прочистка сети теплоснабжения и 

горячего водоснабжения, Ø57-159 

мм, 5195 п. м. 

2024 2335,06 

Прочистка сети теплоснабжения и 

горячего водоснабжения, Ø57-159 

мм, 5195 п. м. 

2024 2335,06 

Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективной 

застройки. 

2025, 2030 5740,90 

Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективной 

застройки. 

2025, 2030 5740,90 

6 
Котельная № 6 

«Горка» 

Модернизация котельной № 6 

«Горка» с увеличением мощности до 

6 Гкал/ч 

2029 1490,00 

Модернизация котельной № 6 

«Горка» с увеличением мощности до 

6 Гкал/ч 

2029 1490,00 

Прочистка сети теплоснабжения и 

горячего водоснабжения, Ø57-159 

мм, 956 п. м. 

2024 429,70 

Прочистка сети теплоснабжения и 

горячего водоснабжения, Ø57-159 

мм, 956 п. м. 

2024 429,70 

Реконструкция котельной № 6 

"Горка", г. Бронницы, пос. Горка (в 

т.ч. ПИР, ТП ) мощностью 4,0 

Гкал/час 

2024 5360,00 
Режимно-наладочные работы по 

котельной "Горка" - 2 шт. 
2024 360,00 

Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективной 

застройки. 

2029, 2044 5234,35 

Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективной 

застройки. 

2029, 2044 5234,35 

7 
Котельная № 405 

«Центральная» 

Реконструкция сетей 

теплоснабжения по адресу: 

Московская область, г.о. Бронницы, 

ул.Красная (от ул.Красная д. 85А до 

ул. Москворецкая д.19, от ул. 

Москворецкая д.19 до п-к 

Маяковского д.1), протяженностью 

6131,50 м  (в т.ч. ПИР)  

2025-2026 472084,94 

Реконструкция сетей 

теплоснабжения по адресу: 

Московская область, г.о. Бронницы, 

ул.Красная (от ул.Красная д. 85А до 

ул. Москворецкая д.19, от ул. 

Москворецкая д.19 до п-к 

Маяковского д.1), протяженностью 

6131,50 м  (в т.ч. ПИР)  

2025-2026 472084,94 
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№ 

п/п 

Наименование 

котельной 
1 вариант развития 

Ориенти-

ровочные 

сроки 

Сумма, тыс. 

руб. (с НДС) 
2 вариант развития 

Ориенти-

ровочные 

сроки 

Сумма, тыс. 

руб. (с НДС) 

8 
Котельная № 320 

«Факел» 
- - - - - - 

Перспективные источники теплоснабжения 

9 
Новая БМК "ул. 

Москворецкая" 

Строительство БМК по адресу: 

Московская область, г.о. Бронницы, 

ул. Москворецкая  мощностью 10,0 

МВт (в т.ч. ПИР) 

2024-2026 248701,70 

Строительство БМК по адресу: 

Московская область, г.о. Бронницы, 

ул. Москворецкая  мощностью 10,0 

МВт (в т.ч. ПИР) 

2024-2026 248701,70 

Строительство участков тепловых 

сетей по адресу: Московская 

область, г.о. Бронницы, ул. 

Москворецкая (от новой БМК), 

протяженностью 800 м  (в т.ч. ПИР) 

2024-2026 58320,00 

Строительство участков тепловых 

сетей по адресу: Московская 

область, г.о. Бронницы, ул. 

Москворецкая (от новой БМК), 

протяженностью 800 м  (в т.ч. ПИР) 

2024-2026 58320,00 

10 
Новая БМК 

"Бисерово" 

Строительство новой БМК 

"Бисерево"  мощностью 20,0 Гкал/ч 
2029 519630,73 

Строительство новой БМК 

"Бисерево"  мощностью 20,0 Гкал/ч 
2029 519630,73 

Строительство тепловых сетей 2Ду 

200 мм протяженностью 1460 м от 

новой БМК "Бисерово" для 

подключения перспективной 

застройки. 

2029, 2044 43949,00 

Строительство тепловых сетей 2Ду 

200 мм протяженностью 1460 м от 

новой БМК "Бисерово" для 

подключения перспективной 

застройки. 

2029, 2044 43949,00 

ВСЕГО   1484598,01     1479598,01 
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Общая величина нагрузки на систему теплоснабжения городского округа Бронницы 

соответствующая 2 варианту развития, на расчетный срок составит 103,316 Гкал/ч, в том числе по 

этапам реализации: 

● 2023 год – 71,862 Гкал/ч (базовая); 

● к 2029 году – 99,337 Гкал/ч; 

● к 2044 году – 103,316 Гкал/ч. 

Таким образом, суммарный ожидаемый прирост тепловой нагрузки по городскому округу в 

расчетный срок схемы теплоснабжения до 2044 года, при 2 варианте развития системы 

теплоснабжения, составляет 31,454 Гкал/ч. 

При разработке схемы системы теплоснабжения городского округа Бронницы, на 

перспективу до 2044 года приняты следующие допущения: 

1. При формировании единого (благоприятного) прогноза социально-экономического 

развития муниципального образования с отражением величины прироста перспективных нагрузок, 

соответствующих оптимистическому прогнозу, технические решения, принимаемые в схеме 

теплоснабжения, учитывают также и последствия, наступающие при умеренном варианте.  

2. В качестве основного принципа, используется фактор сохранения и роста обеспеченности, 

существующих и перспективных потребителей городского округа централизованным горячим 

водоснабжением. При этом учитывая отсутствие утвержденных муниципальных программ, 

направленных на реализацию комплекса мер направленных на переход способа регулирования и 

распределения полезно используемой мощности от индивидуальных тепловых пунктов (ИТП), все 

улучшения основных показателей функционирования систем теплоснабжения (улучшение качества 

энергобалансов) определялись за счет модернизации, существующих центральных тепловых 

пунктов (ЦТП). 

3. Планы по строительству новых источников тепловой энергии с комбинированной 

выработкой тепловой и электрической энергии в городском округе на период до 2044 года, 

отсутствуют. Наличие избытков электрической мощности, при отсутствии или недостаточной 

пропускной способности внешних электрических связей, приводит к наличию «запертой» 

мощности и существенным образом влияет на конкурентный рынок в этом регионе. Кроме того, на 

территории городского округа приросты тепловых нагрузок не значительны, поэтому принято 

решение о нецелесообразности строительства и ввода в эксплуатацию новых источников тепловой 

энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии. 

4. Приоритет использование природного газа в качестве основного топлива для 

модернизируемых и вновь строящихся источников тепловой энергии. 

5. Обоснованное изменение температурного графика и сохранение существующих 

параметров теплоносителя, соответствующего фактически используемым эксплуатационным 

режимным характеристикам на уровне, утвержденном в базовом периоде и использование 

существующих (соответствующих текущим поддерживаемым параметрам теплоносителей) 

режимных карт для переналадки теплопотребляющих установок. 

6. Кроме того, при формировании вариантов перспективного развития систем 

теплоснабжения городского округа, также принят во внимание тот факт, что прирост перспективной 

тепловой нагрузки происходит в основном в зоне действия существующих источников тепла, в 

пределах радиуса их эффективного теплоснабжения, и удаленность друг от друга действующих 

источников тепла. 

7. Также, при формировании вариантов перспективного развития систем теплоснабжения 

городского округа, учитывался и тот факт, что изменение перспективной тепловой нагрузки 
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происходит на некоторых котельных, изначально имеющие дефицит тепловой мощности, которое, 

так или иначе, приводит к необходимости проведения реконструкции котельной. 

Анализ жизнедеятельности в населенных пунктах поселения, рассмотрение характеристик 

существующих источников тепла, детализация их оценок и экспертное сравнение с положением в 

других муниципальных образованиях допускает вывод только о двух возможных сценариях 

развития городского округа Бронницы – «Базовый вариант 1 развития» и «Перспективный вариант 

2 развития», но при этом, предлагаемые мастер-планом решения, должны учитывать прогнозы 

умеренного сценария.  

В рамках генерального плана, для обеспечения перспективных потребностей отопления, 

вентиляции и горячего водоснабжения, предлагается следующая концепция развития системы 

централизованного теплоснабжения – реконструкция с модернизацией оборудования на 

существующих источниках тепла, строительство новых источников тепла. В качестве основного 

топлива для всех источников тепла на перспективу предусмотрен природный газ. Предлагаемый 

вариант развития системы теплоснабжения представлен в п.п 7.5 главы 7. 

Следует отметить, что практически невозможно, спрогнозировать темпы застройки 

микрорайонов и соответственно темпы роста тепловой нагрузки, а также и время выхода на 

прогнозируемую величину отпуска тепла. Кроме того, при возможном изменении планов застройки 

для теплоснабжения потребителей с небольшим теплопотреблением, удаленных от источников 

централизованного теплоснабжения, целесообразно рассматривать и вариант использования 

автономных источников тепла (отдельно стоящие и пристроенные газовые котельные малой 

мощности). Поэтому сроки и объемы реконструкции котельных следует уточнять при последующих 

актуализациях схемы теплоснабжения городского округа Бронницы. 

Здесь уместно отметить, что на котельных, имеющих достаточный резерв тепловой 

мощности для подключения перспективных нагрузок, а также котельных, по которым не 

планируются решения по переводу в пиковый режим или выводу из эксплуатации, предполагается 

проведение технического перевооружения, которое предусматривает на всех таких котельных: 

● вывод из эксплуатации морально устаревших котлов с заменой на современные котлы с 

КПД не менее 91-92%, которые оснащены новыми высокоэффективными горелками; 

● вывод из эксплуатации, консервация, демонтаж избыточных источников тепловой энергии 

(в соответствии с требованиями пункта 11 "Требований к схемам теплоснабжения, порядку их 

разработки и утверждения", утвержденных Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012), что 

определяет исключение таких объектов из программы технического перевооружения и 

реконструкции; 

● использование преобразователей частоты для групп сетевых насосов, обеспечивающие 

максимальную экономичность за счет автоматического поддержания требуемого располагаемого 

напора на выходных коллекторах котельных в расчетном эксплуатационном режиме; 

● утверждением 5-ти летнего графика с обязательным включением в указанный график 

циркуляционных насосов обеспечивающих нагрузку нужд горячего водоснабжения и всех агрегатов 

с номинальной производительностью превышающих 15% от фактически используемой величины с 

возможностью выхода на максимальную производительность при аварийных ситуациях. 

● оснащение основных узлов, влияющих на баланс схемы потокораспределения и 

контрольно-измерительными приборами и средствами технологического учета; 

● наладка сетей с установкой балансирующих устройств; 

● установка систем регулирования параметров теплоносителей; 

● монтаж автоматических систем подпитки тепловых сетей (основной и аварийной); 
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● установку гравитационных грязевиков на обратных трубопроводах тепловых сетей для 

очистки от «вторичных» окислов железа (Fe2O3) накопленных в системе за предыдущие годы 

эксплуатации. 

Кроме того, в соответствии с требования действующего законодательства в рамках 

разработки схемы теплоснабжения городского округа Бронницы, также должны быть 

предусмотрены следующие мероприятия (выполняемые за счет средств теплоснабжающих 

организаций): 

● установка систем учета тепловой энергии и теплоносителя на всех теплоисточниках 

(выполнение требования по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

предприятий коммунального комплекса); 

● проведение обязательного энергетического обследования организаций, осуществляющих 

производство и (или) транспортировку тепловой энергии. 

4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения 

городского округа 

Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития системы 

теплоснабжения городского округа Бронницы до 2044 года связано прежде всего с 

финансированием мероприятий по перспективному развитию: 

- использование бюджетных средств различных уровней; 

- использование средств инвестиционной программы АО «Бронницкий ТВК» на 2024-2027 

г.г.; 

- использование средств тарифа на присоединение. 

Базовый 1 вариант предполагает использование тарифа на присоединение, средств 

инвестиционных программ АО «Бронницкий ТВК» на 2024-2027 гг., бюджетных средств различных 

уровней. Всего инвестиции составят 1 484 598,01 тыс.руб. 

Перспективный 2 вариант предполагает использование тарифа на присоединение, средств 

инвестиционных программ АО «Бронницкий ТВК» на 2024-2027 гг., бюджетные средства 

различных уровней, средства бюджета Московской области, средства бюджетов муниципальных 

образований Московской области. Всего инвестиции по данному варианту составят 1 479 598,01 

тыс. руб. 

Наиболее приемлемым вариантом является перспективный 2 вариант развития. 

Выбор приоритетного варианта перспективного развития системы теплоснабжения 

поселения, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых 

(тарифных) последствий для потребителей.  

Оценивая каждый из вариантов развития системы теплоснабжения городского округа 

Бронницы, все вложения в основном будут оплачены потребителями. Анализ выбора варианта 

развития приведен в следующей таблице: 

Таблица 4.2 – Анализ выбора варианта развития систем теплоснабжения городского округа Бронницы 

№ 

п/п 
Показатели развития Первый вариант Второй вариант 

1 Стоимость мероприятий по развитию системы 

теплоснабжения, тыс. руб. 
1 484 598,01 тыс. руб. 1 479 598,01 тыс. руб. 

2 
Выработка тепловой энергии, Гкал 94477,70 Гкал 94477,70 Гкал 

3 Необходимая валовая выручка с учетом 

индексации без оценки мероприятий, тыс. руб. 
221 839,19 тыс. руб. 221 839,19 тыс. руб.. 
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№ 

п/п 
Показатели развития Первый вариант Второй вариант 

4 Тариф на тепловую энергию без оценки 

мероприятий, руб. 
2414,19 руб. 2414,19 руб. 

5 Необходимая валовая выручка с учетом 

мероприятий, тыс. руб. 
277808,84 тыс. руб. 272581,39 тыс. руб. 

6 Тариф на тепловую энергию с учетом оценки 

мероприятий, руб. 
2940,47 руб. 2885,14 руб. 

7 Изменение тарифа на тепловую энергию с учетом 

оценки мероприятий, руб. +526,28 руб. +470,95 руб. 

8  Изменение тарифа на тепловую энергию с учетом 

оценки мероприятий, руб.%  118,81% 116,83% 

Исходя из технико-экономического сравнения вариантов развития приоритетным вариантом 

перспективного развития системы теплоснабжения городского округа Бронницы является второй 

вариант развития, так как изменения тарифов различаются на 1,02 %  

Ценовые (тарифные) последствия представлены в Книге 14 «Обосновывающие материалы к 

схеме теплоснабжения городского округа Бронницы Московской области на период до 2044 гг.». 

Таким образом, приоритетным вариантом перспективного развития системы 

теплоснабжения городского округа Бронницы является 2 вариант развития. 
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Таблица 4.3 – Оценка ценовых (тарифных) последствий по годам расчетного периода для потребителей тепловой энергии (первый вариант развития схемы 

теплоснабжения) 

Организация 
Величина тарифа без НДС, руб./Гкал 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 

АО «Бронницкий 

ТВК» 
2462,48 2506,59 2613,99 2682,28 2762,75 2845,63 2931,00 3018,93 3109,50 3202,79 3298,87 3397,84 3499,77 3604,77 3712,91 3824,30 3939,02 4057,19 4178,91 4304,28 4433,41 

ФГБУ «ЦЖКУ» 2027,14 2087,95 2150,59 2215,11 2281,56 2350,01 2420,51 2493,13 2567,92 2644,96 2724,31 2806,04 2890,22 2976,92 3066,23 3158,22 3252,96 3350,55 3451,07 3554,60 3661,24 

 

Таблица 4.4 – Оценка ценовых (тарифных) последствий по годам расчетного периода для потребителей тепловой энергии (второй вариант развития схемы 

теплоснабжения) 

Организация 
Величина тарифа без НДС, руб./Гкал 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 

АО «Бронницкий 

ТВК» 
2414,19 2457,44 2562,74 2629,69 2708,58 2789,84 2873,53 2959,74 3048,53 3139,99 3234,19 3331,21 3431,15 3534,08 3640,11 3749,31 3861,79 3977,64 4096,97 4219,88 4346,48 

ФГБУ «ЦЖКУ» 2027,14 2087,95 2150,59 2215,11 2281,56 2350,01 2420,51 2493,13 2567,92 2644,96 2724,31 2806,04 2890,22 2976,92 3066,23 3158,22 3252,96 3350,55 3451,07 3554,60 3661,24 
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5. Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии по 

приоритетному сценарию развития теплоснабжения 

5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих 

перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях городского 

округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи 

тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой 

энергии 

Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих 

перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях городского округа, для которых 

отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или 

реконструируемых источников тепловой энергии представлены в таблице ниже: 

Таблица 5.1 – Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную 

тепловую нагрузку на осваиваемых территориях городского округа 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Обоснование* 

Период 

реализации 

Расходы на реализацию 

мероприятий в тыс. 

руб. 

1 

Строительство БМК по адресу: Московская 

область, г.о. Бронницы, ул. Москворецкая  

мощностью 10,0 МВт (в т.ч. ПИР) 

РШ №31 от 

11.03.2024  
2024-2026 248701,7 

2 
Строительство новой БМК "Бисерево"  

мощностью 20,0 Гкал/ч 

ТС: подключение 

перспективной 

застройки 

2024-2025 519630,73 

  Всего      768332,43 

*- РШ - решение Штаба (межведомственной рабочей группы) по модернизации (капитальному ремонту, реконструкции, 

строительству) объектов теплоснабжающего комплекса 

ТС – мероприятия в рамках схемы теплоснабжения городского округа Бронницы 

Согласно генеральному плану городского округа Бронницы теплоснабжение объектов 

производственного назначения предполагается осуществлять от собственных промышленных 

котельных, размещаемых на территории самих объектов. 

 

5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих 

перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах 

действия источников тепловой энергии 

Согласно планам развития территорий в городском округе Бронницы планируется 

реконструкция источников тепловой энергии. 

Ориентировочные объемы основных работ по реконструкции (модернизации) источников 

тепловой энергии городского округа Бронницы, согласно предоставленным данным, представлены 

в следующей таблице: 

Таблица 5.2 –Наименование предложений по реконструкции (модернизации) котельных для покрытия 

перспективной тепловой нагрузки 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Обоснование* 

Период 

реализации 

Расходы на реализацию 

мероприятий в тыс. руб. 

1 
Модернизация котельной №3 "Гаражный проезд" 

с увеличением мощности до 16 Гкал/ч 

ТС: тепловой 

баланс 
2029 7066,00 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Обоснование* 

Период 

реализации 

Расходы на реализацию 

мероприятий в тыс. руб. 

2 
Модернизация  котельной № 4 «Совхоз» с 

увеличением мощности до 12 Гкал/ч 

ТС: тепловой 

баланс 
2024 10599,00 

3 
Модернизация котельной № 6 «Горка» с 

увеличением мощности до 6 Гкал/ч 

ТС: тепловой 

баланс 
2029 1490,00 

  Всего     19155,00 

ТС – мероприятия в рамках схемы теплоснабжения городского округа Бронницы 

5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации 

источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем 

теплоснабжения 

Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой 

энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения представлены в 

таблице ниже: 

Таблица 5.3 – Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой 

энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Обоснование* 

Период 

реализации 

Расходы на 

реализацию 

мероприятий в 

тыс. руб. 

1 
Замена экранных труб коллекторов котла № 2 

КВГ-4 на котельной №1 "Квартальная" 

ПР: повышение 

надежности 
2024 3744,00 

2 
Модернизация котельной № 2 «Центр» 

(модернизация теплообменников) 

ИП: повышение 

энергетической 

эффективности 

2026 2638,80 

3 
Замена экранных труб котла № 2 КВГМ-10 на 

котельной №2 "Центр" 

ПР: повышение 

надежности 
2024 5952,00 

4 
Модернизация теплового узла (бойлерной) 

(модернизация теплообменников), ул. Советская 

ИП: повышение 

энергетической 

эффективности 

2024 2901,60 

5 
Модернизация бойлерного узла (модернизация 

теплообменников), Кирпичный проезд, д. 3 

ИП: повышение 

энергетической 

эффективности 

2025 2901,60 

6 
Модернизация котельной № 5 «РТП» 

(модернизация теплообменников) 

ИП: повышение 

энергетической 

эффективности 

2027 2517,60 

7 
Режимно-наладочные работы по котельной 

"Горка" - 2 шт. 

ПЭ: повышение 

энергетической 

эффективности 

2024 360,00 

  Всего     21015,60 

*- ПР - программа ремонтов АО "Бронницкий ТВК" 

      ИП - инвестиционная программа АО "Бронницкий ТВК" 

      ПЭ - программа энергосбережения АО "Бронницкий ТВК" 

     ТС – мероприятия в рамках схемы теплоснабжения городского округа Бронницы 

5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в 

режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и 

котельных 

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработке 

тепловой и электрической энергии, на территории городского округа Бронницы отсутствуют. 
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5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных 

источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, 

выработавших нормативный срок службы в случае, если продление срока службы 

технически невозможно или экономически нецелесообразно 

Предложения по выводу из эксплуатации избыточных источников тепловой энергии, а также 

источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы на территории городского 

округа Бронницы, отсутствуют. 

 

5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, 

функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и 

тепловой энергии 

В городском округе Бронницы переоборудование котельных в источники комбинированной 

электрической и тепловой энергии не предусматривается. 

 

5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых 

зонах действия источников тепловой энергии, функционирующие в режиме 

комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый 

режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода 

Мероприятия по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах 

действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый 

режим работы для каждого этапа отсутствуют. 

 

5.8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника 

тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе 

теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при 

необходимости его изменения 

Температурные графики работы существующих источников тепловой энергии и проектные 

температурные графики перспективных источников тепловой энергии представлены в таблице 

ниже: 

Таблица 5.4 – Температурные графики отпуска тепловой энергии 

№ 

п/п 

Источник тепловой 

энергии 

Теплоснабжающая 

организация 

Температурный график 

Теплоноситель Температура 

подающего 

трубопровода, °С 

Температура 

обратного 

трубопровода, °С 

1 
Котельная № 1 

«Квартальная» 
АО «Бронницкий ТВК» 95 70 Горячая вода 

2 
Котельная № 2 

«Центр» 
АО «Бронницкий ТВК» 95 70 Горячая вода 

3 
Котельная  № 3 

«Гаражный проезд» 
АО «Бронницкий ТВК» 95 70 Горячая вода 

4 
Котельная № 4 

«Совхоз» 
АО «Бронницкий ТВК» 95 70 Горячая вода 

5 Котельная № 5 «РТП» АО «Бронницкий ТВК» 95 70 Горячая вода 
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№ 

п/п 

Источник тепловой 

энергии 

Теплоснабжающая 

организация 

Температурный график 

Теплоноситель Температура 

подающего 

трубопровода, °С 

Температура 

обратного 

трубопровода, °С 

ЦТП 95 70 Горячая вода 

ЦТП 95 70 Горячая вода 

6 
Котельная № 6 

«Горка» 
АО «Бронницкий ТВК» 95 70 Горячая вода 

7 

Котельная № 405 

«Центральная» 
ФГБУ «ЦЖКУ» 

110 70 Горячая вода 

ЦТП №11155 95 70 Горячая вода 

ЦТП "Север" 95 70 Горячая вода 

8 
Котельная № 320 

«Факел» 
ФГБУ «ЦЖКУ» 95 70 Горячая вода 

 

5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого 

источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию 

новых мощностей 

Предложения по перспективной установленной мощности каждого источника тепловой 

энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей представлены в 

таблице ниже: 
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Таблица 5.5 – Перспективные значения установленной тепловой мощности 

№ 

п/п 

Источник 

тепловой энергии 
Показатель 2024 2025 2026 2027 2028 2029-2033 2034-2038 2039-2044 

1 
Котельная №1 

"Квартальная" 

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/час 
12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 

2 
Котельная №2 

"Центр" 

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/час 
30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

3 
Котельная №3 

"Гаражный проезд" 

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/час 
12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 16,000 16,000 16,000 

4 
Котельная №4 

"Совхоз" 

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/час 
12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 

5 
Котельная №5 

"РТП" 

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/час 
12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 

6 
Котельная №6 

"Горка" 

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/час 
4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 6,000 6,000 6,000 

7 
Котельная №405 

"Центральная" 

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/час 
21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 

8 
Котельная №320 

"Факел" 

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/час 
4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 

9 
Новая БМК "ул. 

Москворецкая" 

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/час 
      8,598 8,598 8,598 8,598 8,598 

10 
Новая БМК 

"Бисерово" 

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/час 
          20,000 20,000 20,000 

ВСЕГО по городскому 

округу: 

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/час 
108,700 108,700 108,700 117,298 117,298 142,398 142,398 142,398 
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5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников 

тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также 

местных видов топлива 

Ввод новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой 

энергии с использованием возобновляемых источников энергии в городском округе Бронницы не 

планируется. 

6. Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации тепловых сетей по приоритетному сценарию развития 

теплоснабжения 

6.1. Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых 

сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом 

располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с 

резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии 

(использование существующих резервов) 

Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, 

обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности 

приведены в следующей таблице: 

Таблица 6.1 – Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, 

обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Обоснование* 

Период 

реализации 

Расходы на реализацию 

мероприятий в тыс. руб. 

1 

Строительство участков тепловых сетей 

по адресу: Московская область, г.о. 

Бронницы, ул. Москворецкая (от новой 

БМК), протяженностью 800 м (в т.ч. ПИР) 

РШ №31 от 

11.03.2024  
2024-2026 58320,00 

  Всего     58320,00 

* - РШ - решение Штаба (межведомственной рабочей группы) по модернизации (капитальному ремонту, реконструкции, 

строительству) объектов теплоснабжающего комплекса 

 

6.2. Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых 

сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в 

осваиваемых районах городского округа под жилищную, комплексную или 

производственную застройку 

Перспективные приросты тепловых нагрузок во вновь осваиваемых районах городского 

округа Бронницы приведены в следующей таблице: 
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Таблица 6.2 – Перспективные приросты тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах городского округа Бронницы 

№ 

п/п 

Наименование 

заказчика 
Адрес объекта Тип застройки 

Срок 

планового 

ввода 

Наименование объекта 
Источник 

теплоснабжения 

Общая 

нагрузка, 

Гкал/ч 

1 
ИП Васильев Дмитрий 

Евгеньевич 

г Бронницы, ул 

Центральная, уч 1а 

общественно-торговый 

объект 
2024 Магазин 

Котельная № 4 

«Совхоз» 
0,30 

2 
АО 

«МОСТРАНСАВТО» 

г. Бронницы, ул 

Московская, 82 

общественно-

социальный объект 
2024 Автостанция 

Котельная № 2 

«Центр» 
0,30 

3 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы, проезд 

Производственный, д. 8 

(стр.2) 

Административное 

здание 
2024 Гараж 

Котельная № 4 

«Совхоз» 
0,30 

4 ООО "Ресурс-проект" 

г. Бронницы, ул. 

Советская (мкр. 

Сельхозтехника) 

Производственная зона 2025 
Производственно-

складские здания 

Котельная № 5 

«РТП» 
0,30 

5 

ТЕЙМУРОВА  

ВУСАЛЕ РАШИД 

ГЫЗЫ 

г. Бронницы, ул. 

Московская, д. 73а 

общественно-торговый 

объект 
2025 Магазин 

Котельная № 2 

«Центр» 
0,30 

6 ООО "Магнитосила" 
 г. Бронницы, ул 

Строительная 
производственная зона 2025 

Цеха по изготовлению 

магнитопроводов 

Котельная № 1 

"Квартальная" 
0,30 

7 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы, ул. 

Москворецкая, д.44 

общественно-

социальный объект 
2024 

Реконструкция учебно-

спортивной базы СШОР 

им. Сыроежкина 

Котельная № 405 

«Центральная» 
0,15 

8 ООО «СК Стратегия» 
г. Бронницы,  Садовый 

пр-д, участок 1в 
зона жилой застройки 2024 Среднеэтажная застройка 

Котельная № 4 

«Совхоз» 
0,21 

9 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы, ул. Л. 

Толстого, дом 8 

общественно-

социальный объект 
2025 

Строительство пристройки 

к МОАУ «Лицей» на 150 

мест 

Котельная № 5 

«РТП» 
0,33 

10 ОАО "494 УНР" 
г. Бронницы, вблизи ЖК 

Пушкинский 
зона жилой застройки 2027 МКД 

Новая БМК "ул. 

Москворецкая" 
0,43 

11 ОАО "494 УНР" 
г. Бронницы, ул. 

Строительная, дом 7 
зона жилой застройки 2030 

Жилой комплекс из 3-х 

жилых домов со встроенно-

пристроенными нежилыми 

помещениями 

Котельная № 5 

«РТП» 
0,91 

12 
Администрация 

городского округа 
г. Бронницы, пос. Горка зона жилой застройки 2029 Среднеэтажная застройка 

Котельная № 6 

"Горка" 
1,62 
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№ 

п/п 

Наименование 

заказчика 
Адрес объекта Тип застройки 

Срок 

планового 

ввода 

Наименование объекта 
Источник 

теплоснабжения 

Общая 

нагрузка, 

Гкал/ч 

13 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы, ул. 

Московская, 32 

общественно-

социальный объект 
2029 Детский сад на 160 мест 

Котельная № 4 

«Совхоз» 
0,37 

14 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы, мкр. 

Южный-1 
зона жилой застройки 2029 Среднеэтажная застройка 

Котельная № 3 

"Гаражный 

проезд" 

3,48 

15 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы, 

Комсомольский пер., 60 

общественно-

социальный объект 
2029 

Пристройка к гимназии на 

500 мест 

Котельная № 2 

«Центр» 
0,55 

16 
Администрация 

городского округа 

 г Бронницы, ул 

Кожурновская, д. 71 

общественно-

социальный объект 
2029 ДШИ на 600 мест 

Котельная № 2 

«Центр» 
0,66 

17 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы, мкр. 

Бисерово 

Среднеэтажная жилая 

застройка 
2029 

Среднеэтажная жилая 

застройка 

Новая БМК 

"Бисерово" 
1,92 

18 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы, мкр. 

Бисерово 

Блокированная жилая 

застройка 
2029 Малоэтажная застройка 

Новая БМК 

"Бисерово" 
13,20 

19 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы, мкр. 

Бисерово 

общественно-

социальный объект 
2044 

Общеобразовательная 

школа на 838 мест 

Новая БМК 

"Бисерово" 
0,91 

20 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы, мкр. 

Бисерово 

общественно-

социальный объект 
2044 Детский сад на 60 мест 

Новая БМК 

"Бисерово" 
0,13 

21 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы, мкр. 

Бисерово 

общественно-

социальный объект 
2044 Детский сад на 220 мест 

Новая БМК 

"Бисерово" 
0,47 

22 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы, мкр. 

Бисерово 

общественно-

социальный объект 
2044 Детский сад на 140 мест 

Новая БМК 

"Бисерово" 
0,32 

23 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы, мкр. 

Бисерово 

общественно-

социальный объект 
2044 ФОК с бассейном 

Новая БМК 

"Бисерово" 
0,77 

24 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы, мкр. 

Южный-1 

общественно-

социальный объект 
2029 

Поликлиника на 100 

пос./см. 

Котельная № 3 

"Гаражный 

проезд" 

0,21 

25 
Администрация 

городского округа 
г. Бронницы, район Горка 

общественно-

социальный объект 
2044 Детский сад на 50 мест 

Котельная № 6 

"Горка" 
0,11 

26 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы, мкр. 

Южный-1 

общественно-

социальный объект 
2044 Детский сад на 135 мест 

Котельная № 3 

"Гаражный 

проезд" 

0,31 



90 

№ 

п/п 

Наименование 

заказчика 
Адрес объекта Тип застройки 

Срок 

планового 

ввода 

Наименование объекта 
Источник 

теплоснабжения 

Общая 

нагрузка, 

Гкал/ч 

27 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы, между ул. 

Советская и ул. 

Московская 

зона смешанной и 

общественно- деловой 

застройки 

2044 
Многофункциональная 

общественно-деловая зона 

Котельная № 4 

«Совхоз» 
0,03 

28 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы, Школьный 

переулок 

зона смешанной и 

общественно- деловой 

застройки  

2044 
Многофункциональная 

общественно-деловая зона 

Котельная № 4 

«Совхоз» 
0,19 

29 
Администрация 

городского округа 

г. Бронницы, ул. 

Московская, д.14 

Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона 

2044 
Многофункциональная 

общественно-деловая зона 

Котельная № 4 

«Совхоз» 
0,55 
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Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов 

тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь 

осваиваемых районах городского округа Бронницы приведены в следующей таблице: 

Таблица 6.3 – Строительство тепловых сетей отопления для обеспечения перспективных приростов тепловой 

нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку городского округа Бронницы 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Обоснование* 

Период 

реализации 

мероприятия 

Расходы на реализацию 

мероприятий в тыс. 

руб. 

1 

Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективной 

застройки от котельной № 1 

"Квартальная" 

ТС: подключение 

перспективной 

застройки 

2025 6618,92 

2 

Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективной 

застройки от котельной № 2 "Центр" 

ТС: подключение 

перспективной 

застройки 

2024-2025, 2029 6585,15 

3 

Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективной 

застройки от котельной № 3 

"Гаражный проезд" 

ТС: подключение 

перспективной 

застройки 

2029, 2044 13508,00 

4 

Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективной 

застройки от котельной № 4 "Совхоз" 

ТС: подключение 

перспективной 

застройки 

2024, 2029, 2044 24280,63 

5 

Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективной 

застройки от котельной № 5 "РТП" 

ТС: подключение 

перспективной 

застройки 

2025, 2030 5740,90 

6 

Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективной 

застройки от котельной № 6 "Горка" 

ТС: подключение 

перспективной 

застройки 

2029, 2044 5234,35 

7 

Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективной 

застройки от новой БМК "Бисерово" 

ТС: подключение 

перспективной 

застройки 

2029, 2044 43949,00 

Всего     105916,95 

ТС – мероприятия в рамках схемы теплоснабжения городского округа Бронницы 
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6.3. Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых 

сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует 

возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников 

тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения 

Мероприятия по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии 

которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных 

источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не требуются. 

 

6.4. Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых 

сетей для повышения эффективности функционирования системы 

теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим 

работы или ликвидации котельных, выработавших нормативный срок службы, в 

случае если продление срока службы технически невозможно или экономически 

нецелесообразно 

Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для 

повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет 

перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных, выработавших 

нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или 

экономически нецелесообразно представлены в таблице ниже: 

Таблица 6.4 – Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для 

повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения 

№ 

п/п 

Источник 

тепловой 

энергии 

Мероприятие Обоснование* 

Ориентиро-

вочные 

сроки 

Сумма, 

тыс. руб. 

1 
Котельная № 1 

«Квартальная» 

Прочистка сети теплоснабжения и 

горячего водоснабжения, Ø57-159 мм, 

1548 п. м. 

ПР: повышение 

надежности 
2024 695,8 

2 
Котельная № 2 

«Центр» 

Прочистка сети теплоснабжения и 

горячего водоснабжения, Ø57-159 мм, 

5385 п. м. 

ПР: повышение 

надежности 
2024 2420,46 

3 

Котельная  № 3 

«Гаражный 

проезд» 

Прочистка сети теплоснабжения и 

горячего водоснабжения, Ø57-159 мм, 

3369,4 п. м. 

ПР: повышение 

надежности 
2024 1514,49 

4 
Котельная № 4 

«Совхоз» 

Прочистка сети теплоснабжения и 

горячего водоснабжения, Ø57-159 мм, 

3418,8 п. м. 

ПР: повышение 

надежности 
2024 1920,86 

5 

Котельная № 5 

«РТП» 

Модернизация сетей горячего 

водоснабжения и теплоснабжения, ул. 

Советская, протяженностью 315 п.м. с 

заменой Ø70-159 мм битумперлит на 

Ø70-200 мм ППУ 

ИП: повышение 

качества и 

надежности 

предоставляемых 

услуг 

2024 3528,00 

6 

Модернизация сетей горячего 

водоснабжения и теплоснабжения, 

Кирпичный проезд, протяженностью 

315 п.м. с заменой Ø70-159 мм 

битумперлит на Ø70-200 мм ППУ 

ИП: повышение 

качества и 

надежности 

предоставляемых 

услуг 

2025 3519,60 
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№ 

п/п 

Источник 

тепловой 

энергии 

Мероприятие Обоснование* 

Ориентиро-

вочные 

сроки 

Сумма, 

тыс. руб. 

7 

Модернизация сетей горячего 

водоснабжения и теплоснабжения, г. 

Бронницы, протяженностью 330 п.м. с 

заменой Ø70-159 мм битумперлит на 

Ø70-200 мм ППУ 

ИП: повышение 

качества и 

надежности 

предоставляемых 

услуг 

2026 3745,20 

8 

Модернизация сетей горячего 

водоснабжения и теплоснабжения, ул. 

Советская, протяженностью 370 п.м. с 

заменой Ø70-159 мм битумперлит на 

Ø70-200 мм ППУ 

ИП: повышение 

качества и 

надежности 

предоставляемых 

услуг 

2027 4014,00 

9 

Прочистка сети теплоснабжения и 

горячего водоснабжения, Ø57-159 мм, 

5195 п. м. 

ПР: повышение 

надежности 
2024 2335,06 

10 
Котельная № 6 

«Горка» 

Прочистка сети теплоснабжения и 

горячего водоснабжения, Ø57-159 мм, 

956 п. м. 

ПР: повышение 

надежности 
2024 429,70 

Всего       24 123,17 

* - ПР- программа ремонтов АО "Бронницкий ТВК» 

      ИП - инвестиционная программа АО "Бронницкий ТВК" 

 

6.5. Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых 

сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей 

Оценка надежности теплоснабжения представлена в Обосновывающих материалах к схеме 

теплоснабжения городского округа Бронницы до 2044 г. 

Вероятностные показатели надежности должны удовлетворять нормативным значениям: 

 

                                                               j гK K , j J 
                                                               (1) 

                                                               j тсP P , j J 
                                                                 (2) 

где:  Kг = 0,97 – нормативное значение коэффициента готовности;  

Pтс = 0,9 – нормативное значение вероятности температуре воздуха в зданиях j-го 

потребителя не опустится ниже граничного значения теплоснабжения потребителей;  

J – множество узлов расчетной схемы ТС, к которым подключены потребители тепловой 

энергии.  

Большие значения интенсивностей отказов участков тепловых сетей обусловлены 

длительным сроком их эксплуатации.  

Для обеспечения безопасного теплоснабжения необходимо предусмотреть реконструкцию 

тепловых сетей источников теплоснабжения городского округа Бронницы с перекладкой участков 

тепловых сетей с высокими значениями параметров потока отказов.  
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Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием 

эксплуатационного ресурса представлена в Обосновывающих материалах схемы теплоснабжения 

городского округа Бронницы до 2044 года, в котором нормативное значение коэффициента 

готовности системы к теплоснабжению потребителей ниже коэффициента готовности системы к 

расчетному теплоснабжению. 

Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для 

обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей представлены в таблице 

ниже: 
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Таблица 6.5 – Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для 

обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей 

№ 

п/п 

Источник 

тепловой 

энергии 

Мероприятие Обоснование* 

Ориентиро-

вочные 

сроки 

Сумма, 

тыс. руб. 

1 
Котельная № 5 

«РТП» 

Капитальный ремонт сети 

теплоснабжения и сети горячего 

водоснабжения ул. Советская, д. 112А, 

Ø89-108 мм, 150 п. м. 

ПР: высокий 

износ сетей 
2024 10649,92 

2 
Котельная № 405 

«Центральная» 

Реконстуркция сетей теплоснабжения 

по адресу: Московская область, г.о. 

Бронницы, ул.Красная (от ул.Красная д. 

85А до ул. Москворецкая д.19, от ул. 

Москворецкая д.19 до п-к Маяковского 

д.1), протяженностью 6131,50 м (в т.ч. 

ПИР)  

РШ №31 от 

11.03.2024  
2025-2026 472084,94 

Всего       482 734,86 

*- ПР - программа ремонтов АО "Бронницкий ТВК 

      РШ - решение Штаба (межведомственной рабочей группы) по модернизации (капитальному ремонту, реконструкции, 

строительству) объектов теплоснабжающего комплекса 

 

7. Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения 

(горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения по 

рпиоритетному сценарию развития теплоснабжения 

7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения 

(горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для 

осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) 

центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых 

систем горячего водоснабжения 

На территории городского округа Бронницы теплоснабжение потребителей по открытой 

схеме не осуществляется. 

 

7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения 

(горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для 

осуществления которого отсутствует необходимость обстроительства 

индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия 

у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения 

На территории городского округа Бронницы теплоснабжение потребителей по открытой 

схеме не осуществляется. 

 

7.3. Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых 

систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких 

систем на закрытые системы горячего водоснабжения 

На территории городского округа Бронницы теплоснабжение потребителей по открытой 

схеме не осуществляется. 
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8. Раздел 8. Перспективные топливные балансы 

8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по 

видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе 

Целями разработки перспективных топливных балансов являются: 

- установление перспективных объемов тепловой энергии, вырабатываемой на всех 

источниках тепловой энергии, обеспечивающих спрос на тепловую энергию и теплоноситель для 

потребителей, на собственные нужды котельных, на потери тепловой энергии при ее передаче по 

тепловым сетям, на хозяйственные нужды предприятий; 

- установление объемов топлива для обеспечения выработки тепловой энергии на каждом 

источнике тепловой энергии; 

- определение видов топлива, обеспечивающего выработку необходимой электрической и 

тепловой энергии; 

- установление показателей эффективности использования топлива. 

Перспективные топливные балансы разработаны в соответствии пунктом 44 Требований к 

схемам теплоснабжения. 

В результате разработки в соответствии с пунктом 44 Требований к схеме теплоснабжения 

должны быть решены следующие задачи: 

- установлены перспективные объемы тепловой энергии, вырабатываемой на всех 

источниках тепловой энергии, обеспечивающие спрос на тепловую энергию и теплоноситель для 

потребителей, на собственные нужды котельных, на потери тепловой энергии при ее передаче по 

тепловым сетям, на хозяйственные нужды предприятий; 

- установлены объемы топлива для обеспечения выработки тепловой энергии на каждом 

источнике тепловой энергии; 

- определены виды топлива, обеспечивающие выработку необходимой тепловой энергии; 

- установлены показатели эффективности использования топлива и предлагаемого к 

использованию теплоэнергетического оборудования. 

Все котельные городского округа Бронницы в качестве основного топлива использует 

природный газ. 

Вид используемого основного и резервного топлива на источниках тепловой энергии 

городского округа Бронницы представлен в следующей таблице: 

Таблица 8.1 – Вид используемого основного и резервного топлива на источниках тепловой энергии городского 

округа Бронницы 

№ 

п/п 

Теплоснабжающая 

организация 

Источник тепловой 

энергии 
Адрес объекта 

Вид топлива 

основное резервное 

Существующие источники теплоснабжения 

1 АО «Бронницкий ТВК» 
Котельная № 1 

«Квартальная» 

г. Бронницы, ул. 

Пущина, д.32 
Природный газ Нет 

2 АО «Бронницкий ТВК» Котельная № 2 «Центр» 
г. Бронницы, пер. 

Пионерский, д.35 
Природный газ 

Легкое 

нефтяное 

3 АО «Бронницкий ТВК» 
Котельная  № 3 

«Гаражный проезд» 

г. Бронницы, Гаражный 

пр.,д.4 
Природный газ 

Легкое 

нефтяное 

4 АО «Бронницкий ТВК» Котельная № 4 «Совхоз» 
г. Бронницы, Садовый 

пр., д.1а 
Природный газ Нет 

5 АО «Бронницкий ТВК» Котельная № 5 «РТП» 
г. Бронницы, ул. 

Советская, д.155 
Природный газ 

Легкое 

нефтяное 
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№ 

п/п 

Теплоснабжающая 

организация 

Источник тепловой 

энергии 
Адрес объекта 

Вид топлива 

основное резервное 

6 АО «Бронницкий ТВК» Котельная № 6 «Горка» 
г. о. Бронницы, пос. 

Горка 
Природный газ Нет 

7 ФГБУ «ЦЖКУ» 
Котельная № 405 

«Центральная» 

г. Бронницы, ул. 

Красная, д.85 
Природный газ Нет 

8 ФГБУ «ЦЖКУ» 
Котельная № 320 

«Факел» 

г. Бронницы, пер. 

Маяковского, д.5 
Природный газ Нет 

Перспективные источники теплоснабжения 

9 АО «Бронницкий ТВК» Новая БМК "ул. 

Москворецкая" 

г. Бронницы, ул. 

Москворецкая 
Природный газ Нет 

10 АО «Бронницкий ТВК» Новая БМК "Бисерово" 
г. Бронницы, мкр. 

Бисерово 
Природный газ Нет 

 

Топливные показатели источников тепловой энергии городского округа Бронницы в 

качестве основного топлива использующих природный газ за 2023 год представлены в следующей 

таблице: 

Таблица 8.2 – Топливные показатели источников тепловой энергии городского округа Бронницы в качестве 

основного топлива использующих природный газ за 2023 год 

№ 

п/п 
Источник тепловой энергии 

Выработка тепла, 

Гкал 

Расход условного 

топлива, т.у.т. 

Уд.расх. у.т., 

кг.у.т/Гкал 

1 Котельная № 1 «Квартальная» 23100,794 3378,36 146,24 

2 Котельная № 2 «Центр» 35745,156 5240,07 146,60 

3 Котельная  № 3 «Гаражный проезд» 22120,923 3487,39 157,65 

4 Котельная № 4 «Совхоз» 9651,058 1468,35 152,14 

5 Котельная № 5 «РТП» 34966,629 5070,65 145,01 

6 Котельная № 6 «Горка» 8644,340 1230,51 142,35 

7 Котельная № 405 «Центральная» 17105,460 3179,86 185,90 

8 Котельная № 320 «Факел» 288,490 45,26 156,90 

 

Перспективные топливные балансы котельных городского округа Бронницы приведены в 

следующей таблице: 
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Таблица 8.3 – Перспективные топливные балансы источников тепловой энергии городского округа Бронницы 

№ 

п/п 

Источник 

тепловой 

энергии 

Показатель 2024 2025 2026 2027 2028 
2029-

2033 

2034-

2038 

2039-

2044 

1 
Котельная №1 

"Квартальная" 

Расход топлива в зимний период, т.у.т. 1920,334 1973,439 1973,439 1490,892 1490,892 1490,892 1490,892 1490,892 

Расход топлива в летний период, т.у.т. 426,367 438,157 438,157 331,019 331,019 331,019 331,019 331,019 

Расход топлива в переходный период, т.у.т. 1031,659 1060,189 1060,189 800,951 800,951 800,951 800,951 800,951 

Расход топлива за год, т.у.т. 3378,360 3471,785 3471,785 2622,862 2622,862 2622,862 2622,862 2622,862 

Максимальный часовой расход, т.у.т. 0,926 0,951 0,951 0,719 0,719 0,719 0,719 0,719 

2 
Котельная №2 

"Центр" 

Расход топлива в зимний период, т.у.т. 3132,569 3031,558 3031,558 3031,558 3031,558 3245,739 3245,739 3245,739 

Расход топлива в летний период, т.у.т. 640,128 673,087 673,087 673,087 673,087 720,641 720,641 720,641 

Расход топлива в переходный период, т.у.т. 1467,373 1628,849 1628,849 1628,849 1628,849 1743,928 1743,928 1743,928 

Расход топлива за год, т.у.т. 5240,069 5333,49 5333,494 5333,494 5333,494 5710,31 5710,309 5710,309 

Максимальный часовой расход, т.у.т. 1,436 1,461 1,461 1,461 1,461 1,564 1,564 1,564 

3 

Котельная №3 

"Гаражный 

проезд" 

Расход топлива в зимний период, т.у.т. 1973,125 1973,125 1973,125 1973,125 1973,125 2635,398 2635,398 2635,398 

Расход топлива в летний период, т.у.т. 551,617 551,617 551,617 551,617 551,617 585,129 585,129 585,129 

Расход топлива в переходный период, т.у.т. 962,648 962,648 962,648 962,648 962,648 1415,993 1415,993 1415,993 

Расход топлива за год, т.у.т. 3487,391 3487,391 3487,391 3487,391 3487,391 4636,520 4636,520 4636,520 

Максимальный часовой расход, т.у.т. 0,955 0,955 0,955 0,955 0,955 1,270 1,270 1,270 

4 
Котельная №4 

"Совхоз" 

Расход топлива в зимний период, т.у.т. 924,885 924,885 924,885 924,885 924,885 990,378 990,378 1126,676 

Расход топлива в летний период, т.у.т. 205,349 205,349 205,349 205,349 205,349 219,890 219,890 250,152 

Расход топлива в переходный период, т.у.т. 496,939 496,939 496,939 496,939 496,939 532,128 532,128 605,360 

Расход топлива за год, т.у.т. 1627,17 1627,17 1627,17 1627,17 1627,17 1742,40 1742,397 1982,19 

Максимальный часовой расход, т.у.т. 0,446 0,446 0,446 0,446 0,446 0,477 0,477 0,543 

5 
Котельная №5 

"РТП" 

Расход топлива в зимний период, т.у.т. 2803,250 2993,673 2993,673 2326,171 2326,171 2487,249 2487,249 2487,249 

Расход топлива в летний период, т.у.т. 733,422 664,676 664,676 516,472 516,472 552,236 552,236 552,236 

Расход топлива в переходный период, т.у.т. 1533,978 1608,494 1608,494 1249,846 1249,846 1336,393 1336,393 1336,393 

Расход топлива за год, т.у.т. 5070,650 5266,843 5266,843 4092,489 4092,489 4375,879 4375,879 4375,879 

Максимальный часовой расход, т.у.т. 1,389 1,443 1,443 1,121 1,121 1,199 1,199 1,199 

6 
Котельная №6 

"Горка" 

Расход топлива в зимний период, т.у.т. 697,545 697,545 697,545 697,545 697,545 986,177 986,177 1005,648 

Расход топлива в летний период, т.у.т. 168,679 168,679 168,679 168,679 168,679 218,958 218,958 223,281 
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№ 

п/п 

Источник 

тепловой 

энергии 

Показатель 2024 2025 2026 2027 2028 
2029-

2033 

2034-

2038 

2039-

2044 

Расход топлива в переходный период, т.у.т. 364,287 364,287 364,287 364,287 364,287 529,871 529,871 540,332 

Расход топлива за год, т.у.т. 1230,510 1230,510 1230,510 1230,510 1230,510 1735,01 1735,006 1769,26 

Максимальный часовой расход, т.у.т. 0,337 0,337 0,337 0,337 0,337 0,475 0,475 0,485 

7 

Котельная № 

405 

"Центральная" 

Расход топлива в зимний период, т.у.т. 2685,799 2685,799 2685,799 2468,310 2468,310 2468,310 2468,310 2468,310 

Расход топлива в летний период, т.у.т. 171,008 171,008 171,008 157,161 157,161 157,161 157,161 157,161 

Расход топлива в переходный период, т.у.т. 369,765 369,765 369,765 339,823 339,823 339,823 339,823 339,823 

Расход топлива за год, т.у.т. 3226,57 3226,573 3226,573 2965,29 2965,294 2965,294 2965,294 2965,294 

Максимальный часовой расход, т.у.т. 0,884 0,884 0,884 0,812 0,812 0,812 0,812 0,812 

8 
Котельная № 

320 "Факел" 

Расход топлива в зимний период, т.у.т. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Расход топлива в летний период, т.у.т. 24,588 24,588 24,588 24,588 24,588 24,588 24,588 24,588 

Расход топлива в переходный период, т.у.т. 20,672 20,672 20,672 20,672 20,672 20,672 20,672 20,672 

Расход топлива за год, т.у.т. 45,260 45,260 45,260 45,260 45,260 45,260 45,260 45,260 

Максимальный часовой расход, т.у.т. 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 

9 
Новая БМК "ул. 

Москворецкая" 

Расход топлива в зимний период, т.у.т. - - - 1374,655 1374,655 1374,655 1374,655 1374,655 

Расход топлива в летний период, т.у.т. - - - 305,210 305,210 305,210 305,210 305,210 

Расход топлива в переходный период, т.у.т. - - - 738,599 738,599 738,599 738,599 738,599 

Расход топлива за год, т.у.т. - - - 2418,46 2418,464 2418,464 2418,464 2418,464 

Максимальный часовой расход, т.у.т. - - - 0,635 0,635 0,635 0,635 0,635 

10 
Новая БМК 

"Бисерово" 

Расход топлива в зимний период, т.у.т. - - - - - 773,772 773,772 773,772 

Расход топлива в летний период, т.у.т. - - - - - 171,798 171,798 171,798 

Расход топлива в переходный период, т.у.т. - - - - - 415,746 415,746 415,746 

Расход топлива за год, т.у.т. - - - - - 1361,316 1361,316 1361,316 

Максимальный часовой расход, т.у.т. - - - - - 0,373 0,373 0,373 
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8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные 

виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии 

На территории городского округа Бронницы применение возобновляемых источников 

энергии и видов местного топлива не предусмотрено ввиду отсутствия последних. 

Виды потребляемого топлива источниками тепловой энергии городского округа Бронницы 

представлены в таблице ниже: 

Таблица 8.4 – Виды потребляемого топлива источниками теплоснабжения 

№ 

п/п 
Источник тепловой энергии 

Теплоснабжающая 

организация 
Основное топливо 

Потребление 

топлива, 

тыс. куб. м. 

1 Котельная № 1 «Квартальная» АО «Бронницкий ТВК» Природный газ 2887,486 

2 Котельная № 2 «Центр» АО «Бронницкий ТВК» Природный газ 4478,695 

3 
Котельная  № 3 «Гаражный 

проезд» 
АО «Бронницкий ТВК» Природный газ 2980,675 

4 Котельная № 4 «Совхоз» АО «Бронницкий ТВК» Природный газ 1255,000 

5 Котельная № 5 «РТП» АО «Бронницкий ТВК» Природный газ 4333,886 

6 Котельная № 6 «Горка» АО «Бронницкий ТВК» Природный газ 1051,719 

7 Котельная № 405 «Центральная» ФГБУ «ЦЖКУ» Природный газ 2717,827 

8 Котельная № 320 «Факел» ФГБУ «ЦЖКУ» Природный газ 38,687 

 Всего   19743,98 

 

8.3. Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в 

соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, 

каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим 

параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, 

используемые для производства тепловой энергии по каждой системе 

теплоснабжения 

Виды топлива, их доли и значения низшей категории сгорания топлива представлены в 

следующей таблице: 

Таблица 8.5 – Вид используемого основного и резервного топлива на тепловых источниках городского округа 

Бронницы 

№ 

п/п 

Наименование 

Источника 

Вид топлива Характеристики топлива 

основное резервное 

Доля в общем 

объеме 

топлива,% 

Значение низшей 

теплоты сгорания 

топлива 

1 
Котельная № 1 

«Квартальная» 
Природный газ Нет 14,62 8338 

2 
Котельная № 2 

«Центр» 
Природный газ Легкое нефтяное 22,68 8338 

3 
Котельная  № 3 

«Гаражный проезд» 
Природный газ Легкое нефтяное 15,10 8338 
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№ 

п/п 

Наименование 

Источника 

Вид топлива Характеристики топлива 

основное резервное 

Доля в общем 

объеме 

топлива,% 

Значение низшей 

теплоты сгорания 

топлива 

4 
Котельная № 4 

«Совхоз» 
Природный газ Нет 6,36 8338 

5 Котельная № 5 «РТП» Природный газ Легкое нефтяное 21,95 8338 

6 
Котельная № 6 

«Горка» 
Природный газ Нет 5,33 8338 

7 
Котельная № 405 

«Центральная» 
Природный газ Нет 13,77 8338 

8 
Котельная № 320 

«Факел» 
Природный газ Нет 0,20 8338 

 

8.4. Преобладающий в городском округе вид топлива, определяемый по совокупности 

всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем городском округе 

Основным преобладающим видом топлива в городском округе Бронницы является 

природный газ.  

Цена на газ формируется из регулируемой оптовой цены на газ, рассчитанной по формуле 

цены газа, утверждённой ФСТ России, и платы за снабженческо-сбытовые услуги, определённой в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

Оптовые цены на газ определяются на объёмную единицу измерения газа (1 тыс. м³), 

приведённую к стандартным условиям (температура +200С, давление 101,325 кПа (760 мм рт.ст.), 

влажность 0%, при расчетной теплоте сгорания 7900 ккал/куб.м.(33080 кДж/куб.м.)). 

8.5. Приоритетное направление развития топливного баланса городского округа 

Приоритетное направление развития топливного баланса городского округа Бронницы 

основывается на дальнейшем развитии газоснабжения городского округа. 

В целом по округу планируется увеличение потребления природного газа в связи с 

подключением к существующим тепловым сетям перспективных потребителей. 

В соответствии с Программой Правительства Московской области «Развитие газификации в 

Московской области до 2030 года», (утв. Постановлением Правительства Московской области от 

20 декабря 2004 г. № 778/50, в редакции от 09.02.2024) в городском округе Бронницы планируются 

мероприятия по газификации населенных пунктов. 

 

9. Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое 

перевооружение и (или) модернизацию 

В данной главе представлены финансовые потребности для реализации мероприятий, 

предусмотренных Схемой теплоснабжения на первую очередь и расчетный срок. 

Финансирование работ предполагается из различных источников в зависимости от видов 

работ и собственности объектов. 
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Работы по реконструкции тепловых сетей, строительству новых тепловых сетей, установке 

новых автономных газовых котельных предлагается финансировать из районного, областного и 

федерального бюджетов (при вхождении в соответствующие программы). 

Перевод на автономные системы теплоснабжения потребителей, принадлежащих частным 

лицам, решается за счет собственных средств владельцев. 

Стоимость строительства источников теплоснабжения принята по НЦС-81-02-19-2023 

«Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены строительства. Сборник 19. 

Здания и сооружения городской инфраструктуры» с учетом прогнозного индекса дефлятора МЭР. 

Стоимость строительства и реконструкции трубопроводов тепловых сетей (бесканальная 

прокладка в ППУ изоляции) принята по НЦС-81-02-13-2023 «Государственные сметные нормативы. 

Укрупненные нормативы цены строительства. Часть 13. Наружные тепловые сети» с учетом 

прогнозного индекса дефлятора МЭР. 

9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, 

реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию источников 

тепловой энергии на каждом этапе 

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и 

техническое перевооружение существующих источников тепловой энергии представлены в таблице 

ниже. 
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Таблица 9.1 – Величина необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой 

энергии 

№ п/п Наименование мероприятия Обоснование* 

Год начала 

реализации 

мероприятия 

Год окончания 

реализации 

мероприятия 

Расходы на 

реализацию 

мероприятий в 

тыс. руб. 

Источник финансирования 

1 

Строительство БМК по адресу: Московская 

область, г.о. Бронницы, ул. Москворецкая  

мощностью 10,0 МВт (в т.ч. ПИР) 

РШ №31 от 

11.03.2024  
2024 2026 248701,70 

Средства бюджета Московской 

области, Средства бюджетов 

муниципальных образований 

Московской области 

2 
Строительство новой БМК "Бисерево"  

мощностью 20,0 Гкал/ч 

ТС: подключение 

перспективной 

застройки 

2029 2029 519630,73 Внебюджетные источники 

3 
Замена экранных труб коллекторов котла № 

2 КВГ-4 на котельной №1 "Квартальная" 

ПР: повышение 

надежности 
2024 2024 3744,00 Внебюджетные источники 

4 
Модернизация котельной № 2 «Центр» 

(модернизация теплообменников) 

ИП: повышение 

энергетической 

эффективности 

2026 2026 2638,80 Амортизационные отчисления 

5 
Замена экранных труб котла № 2 КВГМ-10 

на котельной №2 "Центр" 

ПР: повышение 

надежности 
2024 2024 5952,00 Внебюджетные источники 

6 

Модернизация котельной №3 "Гаражный 

проезд" с увеличением мощности до 16 

Гкал/ч 

ТС: тепловой 

баланс 
2029 2029 7066,00 Внебюджетные источники 

7 
Модернизация  котельной № 4 «Совхоз» с 

увеличением мощности до 12 Гкал/ч 

ТС: тепловой 

баланс 
2024 2024 10599,00 Внебюджетные источники 

8 

Модернизация теплового узла (бойлерной) 

(модернизация теплообменников), ул. 

Советская 

ИП: повышение 

энергетической 

эффективности 

2024 2024 2901,60 Амортизационные отчисления 

9 

Модернизация бойлерного узла 

(модернизация теплообменников), 

Кирпичный проезд, д. 3 

ИП: повышение 

энергетической 

эффективности 

2025 2025 2901,60 Амортизационные отчисления 

10 
Модернизация котельной № 5 «РТП» 

(модернизация теплообменников) 

ИП: повышение 

энергетической 

эффективности 

2027 2027 2517,60 Амортизационные отчисления 

11 
Модернизация котельной № 6 «Горка» с 

увеличением мощности до 6 Гкал/ч 

ТС: тепловой 

баланс 
2029 2029 1490,00 Внебюджетные источники 
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№ п/п Наименование мероприятия Обоснование* 

Год начала 

реализации 

мероприятия 

Год окончания 

реализации 

мероприятия 

Расходы на 

реализацию 

мероприятий в 

тыс. руб. 

Источник финансирования 

12 
Режимно-наладочные работы по котельной 

"Горка" - 2 шт. 

ПЭ: повышение 

энергетической 

эффективности 

2024 2024 360,00 Внебюджетные источники 

  Всего       808503,03   

*- РШ - решение Штаба (межведомственной рабочей группы) по модернизации (капитальному ремонту, реконструкции, строительству) объектов теплоснабжающего комплекса 

     ПР - программа ремонтов АО "Бронницкий ТВК" 

     ИП - инвестиционная программа АО "Бронницкий ТВК" 

     ПЭ - программа энергосбережения АО "Бронницкий ТВК" 

     ТС – мероприятия в рамках схемы теплоснабжения городского округа Бронницы 
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9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, 

реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых 

сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе 

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию 

техническое перевооружение и (или) модернизацию существующих тепловых сетей представлены 

в следующей таблице: 
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Таблица 9.2 – Величина необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, 

насосных станций и тепловых пунктов 

№ п/п Наименование мероприятия Обоснование* 

Год начала 

реализации 

мероприятия 

Год окончания 

реализации 

мероприятия 

Расходы на 

реализацию 

мероприятий в 

тыс. руб. 

Источник финансирования 

1 

Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективной застройки от 

котельной № 1 "Квартальная" 

ТС: подключение 

перспективной 

застройки 

2025 2025 6618,92 Внебюджетные источники 

2 

Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективной застройки от 

котельной № 2 "Центр" 

ТС: подключение 

перспективной 

застройки 

2024 2029 6585,15 Внебюджетные источники 

3 

Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективной застройки от 

котельной № 3 "Гаражный проезд" 

ТС: подключение 

перспективной 

застройки 

2029 2044 13508,00 Внебюджетные источники 

4 

Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективной застройки от 

котельной № 4 "Совхоз" 

ТС: подключение 

перспективной 

застройки 

2024 2044 24280,63 Внебюджетные источники 

5 

Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективной застройки от 

котельной № 5 "РТП" 

ТС: подключение 

перспективной 

застройки 

2025 2029 5740,90 Внебюджетные источники 

6 

Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективной застройки от 

котельной № 6 "Горка" 

ТС: подключение 

перспективной 

застройки 

2029 2044 5234,35 Внебюджетные источники 

7 

Строительство участков тепловых сетей по 

адресу: Московская область, г.о. Бронницы, 

ул. Москворецкая (от новой БМК), 

протяженностью 800 м  (в т.ч. ПИР) 

РШ №31 от 

11.03.2024  
2024 2026 58320,00 

Средства бюджета Московской 

области, Средства бюджетов 

муниципальных образований 

Московской области 

8 

Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективной застройки от 

новой БМК "Бисерово" 

ТС: подключение 

перспективной 

застройки 

2029 2044 43949,00 Внебюджетные источники 

9 

Прочистка сети теплоснабжения и горячего 

водоснабжения, Ø57-159 мм, 1548 п. м. от 

котельной № 1 "Квартальная" 

ПР: повышение 

надежности 
2024 2024 695,80 Внебюджетные источники 

10 

Прочистка сети теплоснабжения и горячего 

водоснабжения, Ø57-159 мм, 5385 п. м. от 

котельной № 2 "Центр" 

ПР: повышение 

надежности 
2024 2024 2420,46 Внебюджетные источники 
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№ п/п Наименование мероприятия Обоснование* 

Год начала 

реализации 

мероприятия 

Год окончания 

реализации 

мероприятия 

Расходы на 

реализацию 

мероприятий в 

тыс. руб. 

Источник финансирования 

11 

Прочистка сети теплоснабжения и горячего 

водоснабжения, Ø57-159 мм, 3369,4 п. м. от 

котельной № 3 "Гаражный проезд" 

ПР: повышение 

надежности 
2024 2024 1514,49 Внебюджетные источники 

12 

Прочистка сети теплоснабжения и горячего 

водоснабжения, Ø57-159 мм, 3418,8 п. м. от 

котельной № 4 "Совхоз" 

ПР: повышение 

надежности 
2024 2024 1920,86 Внебюджетные источники 

13 

Модернизация сетей горячего 

водоснабжения и теплоснабжения, ул. 

Советская, протяженностью 315 п.м. с 

заменой Ø70-159 мм битумперлит на Ø70-

200 мм ППУ 

ИП: повышение 

качества и 

надежности 

предоставляемых 

услуг 

2024 2024 3528,00 Амортизационные отчисления 

14 

Модернизация сетей горячего 

водоснабжения и теплоснабжения, 

Кирпичный проезд, протяженностью 315 

п.м. с заменой Ø70-159 мм битумперлит на 

Ø70-200 мм ППУ 

ИП: повышение 

качества и 

надежности 

предоставляемых 

услуг 

2024 2024 3519,60 Амортизационные отчисления 

15 

Модернизация сетей горячего 

водоснабжения и теплоснабжения, г. 

Бронницы, протяженностью 330 п.м. с 

заменой Ø70-159 мм битумперлит на Ø70-

200 мм ППУ 

ИП: повышение 

качества и 

надежности 

предоставляемых 

услуг 

2024 2024 3745,20 Амортизационные отчисления 

16 

Модернизация сетей горячего 

водоснабжения и теплоснабжения, ул. 

Советская, протяженностью 370 п.м. с 

заменой Ø70-159 мм битумперлит на Ø70-

200 мм ППУ 

ИП: повышение 

качества и 

надежности 

предоставляемых 

услуг 

2024 2024 4014,00 Амортизационные отчисления 

17 

Прочистка сети теплоснабжения и горячего 

водоснабжения, Ø57-159 мм, 5195 п. м. от 

котельной № 5 "РТП" 

ПР: повышение 

надежности 
2024 2024 2335,06 Внебюджетные источники 

18 

Прочистка сети теплоснабжения и горячего 

водоснабжения, Ø57-159 мм, 956 п. м. от 

котельной № 6 "Горка" 

ПР: повышение 

надежности 
2024 2024 429,70 Внебюджетные источники 
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№ п/п Наименование мероприятия Обоснование* 

Год начала 

реализации 

мероприятия 

Год окончания 

реализации 

мероприятия 

Расходы на 

реализацию 

мероприятий в 

тыс. руб. 

Источник финансирования 

19 

Капитальный ремонт сети теплоснабжения 

и сети горячего водоснабжения ул. 

Советская, д. 112А, Ø89-108 мм, 150 п. м. от 

котельной № 5 "РТП" 

ПР: повышение 

надежности 
2024 2024 10649,92 Внебюджетные источники 

20 

Реконструкция сетей теплоснабжения по 

адресу: Московская область, г.о. Бронницы, 

ул.Красная (от ул.Красная д. 85А до ул. 

Москворецкая д.19, от ул. Москворецкая 

д.19 до п-к Маяковского д.1), 

протяженностью 6131,50 м  (в т.ч. ПИР)  

РШ №31 от 

11.03.2024  
2025 2026 472084,94 Средства бюджетов разных уровней 

  Всего       671094,98   

*- РШ - решение Штаба (межведомственной рабочей группы) по модернизации (капитальному ремонту, реконструкции, строительству) объектов теплоснабжающего комплекса 

     ПР - программа ремонтов АО "Бронницкий ТВК" 

     ИП - инвестиционная программа АО "Бронницкий ТВК" 

     ТС – мероприятия в рамках схемы теплоснабжения городского округа Бронницы 
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9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и 

техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями 

температурного графика и гидравлического режима работы системы 

теплоснабжения на каждом этапе 

Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое 

перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и 

гидравлического режима работы системы теплоснабжения отсутствуют. 

 

9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой 

системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего 

водоснабжения на каждом этапе 

Предложений по величине инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения 

(горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения котельных городского 

округа Бронницы не имеется. 

9.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям 

Общий объём необходимых инвестиций в осуществление программы складывается из суммы 

капитальных затрат на реализацию предлагаемых мероприятий по теплоисточникам и тепловым 

сетям, требуемых оборотных средств и средств, необходимых для обслуживания долга (в случае 

финансирования за счёт заёмных средств).  

В качестве источников финансирования рассматриваются:  

- собственные средства теплоснабжающих организаций; 

- бюджетные средства; 

- заемные средства;  

- иные привлеченные средства. 

К собственным средствам организации относятся: прибыль, плата за подключение и 

амортизация. В качестве источника финансирования рассматривается не вся прибыль организации, 

а только часть, превышающая нормируемую прибыль организации. Величина нормируемой 

прибыли принята 1,5%.   

Плата за подключение устанавливается для новых потребителей, подключаемых к системе 

централизованного теплоснабжения. Она определяется на основании постановления Правительства 

РФ от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения». Плата за подключение 

является источником финансирования для групп проектов по строительству и реконструкции 

тепловых сетей с увеличением диаметра с целью подключения новых потребителей.   

Предполагается, что амортизация, начисляемая по существующим основным средствам 

организаций, используется на поддержание и восстановление существующего оборудования и 

поэтому не является источником финансирования. В качестве источника финансирования 

рассматривается только часть амортизации, начисляемой по объектам, введенным при реализации 

программы.  

Заемные средства могут быть привлечены организацией на срок до 10 лет, при этом 

стоимость заемных средств составляет 14%. Для получения кредита необходимо предоставления 

гарантий на всю сумму долга без учета процентов. 
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Таким образом, общая сумма инвестиций при выполнении мероприятий, предусмотренных 

схемой теплоснабжения, составит 1 479 598,01 тыс.руб. 

Таблица 9.3 – Капитальные затраты на реализацию мероприятий 

Капитальные затраты в реализацию мероприятий, тыс.руб. 

1 вариант развития 2 вариант развития 

1 484 598,01 1 479 598,01 

Эффективность инвестиционного проекта (ИП) – категория, отражающая соответствие 

проекта, порождающего данный ИП, целям и интересам его участников. Осуществление 

эффективных проектов увеличивает поступающий в распоряжение общества внутренний валовой 

продукт, который затем делится между участвующими в проекте субъектами. Эффективность 

проекта в целом оценивается с целью определения потенциальной привлекательности проекта для 

возможных участников и поисков источников финансирования. Показатели эффективности проекта 

характеризуют с экономической точки зрения технические, технологические и организационные 

проектные решения. В основу оценки эффективности ИП положены следующие основные 

принципы:  

-рассмотрение проекта на протяжении всего его жизненного цикла (расчетного периода), 

охватывающего временной интервал от начала проекта до его прекращения; 

моделирование денежных потоков, включающих все связанные с осуществлением проекта 

денежные поступления и расходы за расчетный период; 

-сопоставимость условий сравнения различных вариантов проекта; 

- принцип положительности и максимума эффекта; 

-учет фактора времени; 

-учет только предстоящих затрат и поступлений; 

-учет влияния инфляции (учет изменения цен на различные виды продукции и ресурсов в 

период реализации проекта) 

- учет влияния неопределенностей и рисков, сопровождающих реализацию проекта. 

Начало расчетного периода определено как дата начала вложения средств в проектно- 

изыскательские работы. Время в расчетном периоде измеряется в годах и отсчитывается от 

фиксированного момента t0 = 0, принимаемого за базовый (конец нулевого шага). Длительность 

расчетного периода проекта – 10 лет. Эффективность ИП оценивается в течение всего расчетного 

периода. Для того чтобы ИП, с точки зрения инвестора, был признан эффективным, необходимо, 

чтобы эффект реализации порождающего его проекта был положительным. При сравнении 

альтернативных ИП предпочтение должно отдаваться проекту с наибольшим значением эффекта. 

При оценке эффективности проекта учитываются различные аспекты фактора времени, в том числе 

неравноценность разновременных затрат и результатов. При расчетах показателей эффективности 

учитываются только предстоящие в ходе осуществления проекта затраты и поступления. Прошлые, 

уже осуществленные затраты, не обеспечивающие возможности получения альтернативных 

доходов вне данного проекта в перспективе, в денежных потоках не учитываются и на значение 

показателей эффективности не влияют; Проект, как и любая финансовая операция, т.е. операция, 

связанная с получением доходов и (или) осуществлением расходов, порождает денежные потоки от 

операционной деятельности. 
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Согласно полученным результатам, целесообразно рассмотрение второго варианта развития 

схемы теплоснабжения. Рекомендуется в дальнейшем более подробное рассмотрение на стадии 

разработки проектно-сметной документации. 

 

9.6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, 

реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов 

теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации 

Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, 

техническое перевооружение и (или) модернизацияю объектов теплоснабжения за базовый период, 

согласно инвестиционной программе АО «Бронницкий ТВК» на 2023-2027 г. г., утвержденной 

Министерством энергетити Московской области (распоряжение №223-р от 28.10.2022), 

представлена в следующей таблице: 

Таблица 9.4 – Величина фактически осущественных инвестиций за базовый период 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

инвестиционной 

программы 

Описание 

объекта 

Адрес 

объекта 

Обоснование 

необходимости (цель 

реализации) 

Год 

окончания 

реализации 

мероприятия 

Всего 

профинансировано 

в 2023 году, тыс. 

руб., без НДС 

1 

Модернизация сетей 

горячего водоснабжения 

и теплоснабжения  

Котельная 

№ 4 

"Совхоз" 

г. Бронницы, 

ул. Садовый 

проезд, д.1а 

Повышение качество 

и надежности 

предоставляемых 

услуг 

2023 3500,97 

2 

Модернизация 

котельной №4 «Совхоз» 

(модернизация 

теплообменников) 

Котельная 

№ 4 

"Совхоз" 

г. Бронницы, 

ул. Садовый 

проезд, д.1а 

Повышение 

энергоэффестивности 

системы 

теплоснабжения 

2023 2117,12 

  Итого         5618,09 

 

10. Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей 

организации (организациям) 

Понятие «Единая теплоснабжающая организация» введено Федеральным законом от 

27.07.2010 г. №190 «О теплоснабжении» (ст.2, ст.15). 

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации установлены 

постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в 

Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства 

Российской Федерации».  

Правила организации теплоснабжения, утверждённые постановлением Правительства РФ от 

08.08.2012 № 808, в пункте 7 Правил устанавливают следующие критерии определения единой 

теплоснабжающей организации (далее ЕТО):  

 владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой 

энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей 

емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;  

 размер собственного капитала;  

 способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей 

системе теплоснабжения. 
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Рабочая тепловая мощность в соответствии с ПП РФ №808 – средняя приведенная часовая 

мощность источника тепловой энергии, определяемая по фактическому полезному отпуску 

источника тепловой энергии за последние 3 года работы.  

Емкость тепловых сетей в соответствии с тем же постановлением – произведение 

протяженности всех тепловых сетей, принадлежащих организации на праве собственности или 

ином законном основании, на средневзвешенную площадь поперечного сечения данных тепловых 

сетей.  

 В соответствии с требованями установленными постановлением Правительства РФ № 154 в 

схеме теплоснабжения разработаны:  

• реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, 

действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах городского округа; 

• реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем 

теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации; 

реестр зон действия существующих систем теплоснабжения, действующих в административных 

границах городского округа. 

10.1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации 

(организациям) 

Обязанности ЕТО установлены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об 

организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Правительства Российской Федерации» (п. 12 Правил организации 

теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных указанным постановлением).  

В соответствии с приведенным документом ЕТО обязана:  

 заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней 

потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в 

данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями, 

выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности 

технических условий подключения к тепловым сетям;  

 заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) 

теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со 

схемой теплоснабжения;  

 заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, 

теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей 

тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.  

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации (далее ЕТО) 

определены пунктами 3-19 Правил организации теплоснабжения, утвержденных Правительством 

Российской Федерации Постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808 "Об 

организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации".  

Статус ЕТО присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением 

органа местного самоуправления (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы 

теплоснабжения городского округа. 
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В случае, если на территории округа существуют несколько систем теплоснабжения, 

уполномоченные органы вправе: 

- определить ЕТО в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах округа; 

- определить на несколько систем теплоснабжения одну ЕТО. 

Постановлением Администрации города Бронницы от 06.02.2018 г. № 60 статус единой 

теплоснабжающей организацией на территории городского округа Бронницы присвоен 

Акционерному обществу «Тепловодоканал города Бронницы» (сокращенное наименование АО 

«Бронницкиц ТВК»). 

 

10.2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) 

В проекте разработанной схемы теплоснабжения должны быть определены границы зоны 

(зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) 

деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами 

системы (систем) теплоснабжения. 

Пунктом 19 правил организации теплоснабжения, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 08.08.2012 г. №808, предусматриваются следующие случаи изменения границ 

зоны деятельности единой теплоснабжающей организации:  

• подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, 

источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;  

• технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.  

Таким образом, возможны следующие варианты изменения границ зон деятельности ЕТО:  

• расширение зоны деятельности при подключении новых потребителей, источников 

тепловой энергии или тепловых сетей, находящихся вне границ утвержденной в схеме 

теплоснабжения зоны деятельности ЕТО;  

• расширение зоны деятельности при объединении нескольких систем теплоснабжения 

(нескольких зон действия теплоисточников, не связанных между собой на момент утверждения 

границ зон деятельности ЕТО);  

• сокращение или ликвидация зоны деятельности при отключении потребителей, 

источников тепловой энергии или тепловых сетей, находящихся в границах утвержденной в схеме 

теплоснабжения зоны деятельности ЕТО (в том числе при технологическом 

объединении/разделении систем теплоснабжения);  

• образование новой зоны деятельности ЕТО при технологическом 

объединении/разделении систем теплоснабжения;  

• образование новой зоны деятельности ЕТО при вводе в эксплуатацию новых 

источников тепловой энергии;  

• утрата статуса ЕТО по основаниям, приведенным в правилах организации 

теплоснабжения.  

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а 

также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации 

подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации (в соответствии с правилами 

организации теплоснабжения).  
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На основании вышеизложенного задача разработки данного раздела схемы теплоснабжения 

при выполнении актуализации состоит в обновлении и корректировке сведений о границах ЕТО, а 

также в уточнении и актуализации данных о теплоснабжающих организациях, осуществляющих 

деятельность в каждой системе теплоснабжения.  

Исходя из принципов, описанных выше, был выполнен анализ возможных функциональных 

и институциональных изменений зоны деятельности ЕТО и зон действия систем теплоснабжения с 

учетом изменений, произошедших в период после утверждения ранее разработанных схем 

теплоснабжения городского округа Бронницы. 

Характеристики зон действия существующих систем теплоснабжения городского округа 

Бронницы приведены в таблице ниже: 

Таблица 10.1 –Характеристика зон действия систем теплоснабжения с указанием принадлежности 

эксплуатируемой организации и зоны эксплуатационной ответственности 

№ 

п/п 

Источник тепловой 

энергии 
Адрес объекта 

Зоны действия источников тепловой 

энергии 

АО «Бронницкий ТВК» 

1 
Котельная № 1 

«Квартальная» 
г. Бронницы, ул. Пущина, д.32 г. Бронницы, район "Москворечье" 

2 
Котельная № 2 

«Центр» 

г. Бронницы, пер. Пионерский, 

д.35 

г. Бронницы, 

район "Каширский", 

район "Исторический центр", 

район "Центральный" 

3 
Котельная  № 3 

«Гаражный проезд» 
г. Бронницы, Гаражный пр.,д.4 

г. Бронницы, 

мкр. Марьинский, мкр. Южный-1 

4 
Котельная № 4 

«Совхоз» 
г. Бронницы, Садовый пр., д.1а 

г. Бронницы,  

район Совхоз 

5 Котельная № 5 «РТП» г. Бронницы, ул. Советская, д.155 

г. Бронницы,  

район "Кирпичный завод",  

район Сельхозтехника, район Новые дома 

6 
Котельная № 6 

«Горка» 
г. о. Бронницы, пос. Горка 

г. Бронницы,  

район "пос. Горка" 

ФГБУ «ЦЖКУ» 

7 
Котельная № 405 

«Центральная» 
г. Бронницы, ул. Красная, д.85 г. Бронницы, район "Исторический центр" 

8 
Котельная № 320 

«Факел» 
г. Бронницы, пер. Маяковского, д.5 г. Бронницы, район "Новые дома" 

 

10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей 

организации присвоен статус единой теплоснабжающей организацией 

Решение по определению единой теплоснабжающей организации осуществляется на 

основании критериев, установленных в «Правилах организации теплоснабжения в Российской 

Федерации», утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 

2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений 

в некоторые акты Правительства Российской Федерации».  

Согласно пункту 7 «Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации» 

критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:  
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- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой 

энергии с наибольшей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в 

границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;  

- размер собственного капитала;  

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей 

системе теплоснабжения. 

Для определения указанных критериев уполномоченный орган при разработке схемы 

теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых организаций 

соответствующие сведения. 

Согласно пункту 8 «Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации» в 

случае, если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана 

организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками 

тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей 

емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой 

теплоснабжающей организации присваивается данной организации.  

Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости тепловых сетей 

определяются на основании данных схемы (проекта схемы) теплоснабжения поселения, городского 

округа.  

Согласно пункту 9 «Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации» в 

случае, если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от 

организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками 

тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет 

на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью 

в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой 

теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет 

наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих 

организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей 

организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность 

теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.  

Реестр зон деятельности теплоснабжающих организаций, определенных в каждой системе 

теплоснабжения городского округа Бронницы, приведен в таблице 15.1.1. При этом значительная 

доля почти 75,5 % (79,5 Гкал/ч АО «Бронницкий ТВК» от 105,3 Гкал/час всех котельных городского 

округа) мощности всех источников тепла и 75,85% протяженности сетей в однотрубном исчислении 

(62,15 км сетей от 81,94 км всего тепловых сетей) эксплуатируется АО «Бронницкий ТВК». 

Постановлением Администрации города Бронницы от 06.02.2018 г. № 60 статус единой 

теплоснабжающей организацией на территории городского округа Бронницы присвоен 

Акционерному обществу «Тепловодоканал города Бронницы» (сокращенное наименование АО 

«Бронницкиц ТВК»). 

 

10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на 

присвоение статуса единой теплоснабжающей организации 

В соответствии с п. 5 постановления Правительства РФ от 08 августа 2012 г. № 808 для 

присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, 

городского округа, города федерального значения лица, владеющие на праве собственности или 
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ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в 

орган местного самоуправления поселения, городского округа, орган исполнительной власти города 

федерального значения, уполномоченные на разработку схемы теплоснабжения, в течение 1 месяца 

со дня размещения в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения заявку на присвоение 

организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны (зон) ее 

деятельности. 

Сбор заявок на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации не 

осуществляется: 

- в случае размещения в установленном порядке органами, указанными в абзаце первом 

настоящего пункта (п. 5), проекта актуализированной схемы теплоснабжения; 

- в случае изменения границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей 

организации, не влекущих за собой возникновение новой зоны (новых зон) деятельности единой 

теплоснабжающей организации; 

- в случаях, указанных в пунктах 14 и 28 требований к порядку разработки и утверждения 

схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 

февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 

утверждения". 

Сбор заявок на присвоение организации (организациям) статуса единой теплоснабжающей 

органами местного самоуправления городского округа Бронницы при разработке проекта схемы 

теплоснабжения не осуществлялся. 

 

10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих 

организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в 

границах городского округа 

В проекте разработанной схемы теплоснабжения должны быть определены границы зоны 

(зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) 

деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами 

системы (систем) теплоснабжения. 

Пунктом 19 правил организации теплоснабжения, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 08.08.2012 г. №808, предусматриваются следующие случаи изменения границ 

зоны деятельности единой теплоснабжающей организации:  

• подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, 

источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;  

• технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.  

Таким образом, возможны следующие варианты изменения границ зон деятельности ЕТО:  

• расширение зоны деятельности при подключении новых потребителей, источников 

тепловой энергии или тепловых сетей, находящихся вне границ утвержденной в схеме 

теплоснабжения зоны деятельности ЕТО;  

https://login.consultant.ru/link/?rnd=17E308A7D1D47DDBC733367AD311A348&req=doc&base=RZR&n=295428&dst=100268&fld=134&date=14.03.2019
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• расширение зоны деятельности при объединении нескольких систем теплоснабжения 

(нескольких зон действия теплоисточников, не связанных между собой на момент утверждения 

границ зон деятельности ЕТО);  

• сокращение или ликвидация зоны деятельности при отключении потребителей, 

источников тепловой энергии или тепловых сетей, находящихся в границах утвержденной в схеме 

теплоснабжения зоны деятельности ЕТО (в том числе при технологическом 

объединении/разделении систем теплоснабжения);  

• образование новой зоны деятельности ЕТО при технологическом 

объединении/разделении систем теплоснабжения;  

• образование новой зоны деятельности ЕТО при вводе в эксплуатацию новых 

источников тепловой энергии;  

• утрата статуса ЕТО по основаниям, приведенным в правилах организации 

теплоснабжения.  

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а 

также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации 

подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации (в соответствии с правилами 

организации теплоснабжения).  

На основании вышеизложенного задача разработки данного раздела схемы теплоснабжения 

при выполнении актуализации состоит в обновлении и корректировке сведений о границах ЕТО, а 

также в уточнении и актуализации данных о теплоснабжающих организациях, осуществляющих 

деятельность в каждой системе теплоснабжения.  

Реестр систем теплоснабжения (источников тепловой энергии), действующих в городском 

округе Бронницы приведен в таблице ниже: 
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Таблица 10.2 – Реестр систем теплоснабжения 

№ 

п/п 
Источник тепловой энергии Адрес объекта 

Эксплуатационная ответственность 

Источник Сети теплоснабжения 

1 Котельная № 1 «Квартальная» ул. Пущина, д. 32 АО «Бронницкий ТВК» АО «Бронницкий ТВК» 

2 Котельная № 2 «Центр» пер. Пионерский, д. 35 АО «Бронницкий ТВК» АО «Бронницкий ТВК» 

3 Котельная №3 «Гаражный проезд» Гаражный пр., д. 4 АО «Бронницкий ТВК» АО «Бронницкий ТВК» 

4 Котельная № 4 «Совхоз» Садовый пр., д. 1а АО «Бронницкий ТВК» АО «Бронницкий ТВК» 

5 Котельная № 5 «РТП» ул. Советская, д. 155 АО «Бронницкий ТВК» АО «Бронницкий ТВК» 

6 Котельная № 6 «Горка» пос. Горка АО «Бронницкий ТВК» АО «Бронницкий ТВК» 

7 Котельная № 405 «Центральная» ул. Красная, д. 85 ФГБУ «ЦЖКУ» ФГБУ «ЦЖКУ» 

8 Котельная № 320 «Факел» пер. Маяковского, д. 3 ФГБУ «ЦЖКУ» ФГБУ «ЦЖКУ» 
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11. Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками 

тепловой энергии 

С целью устранения имеющегося дефицита тепловой мощности и во избежание 

возникновения такого дефицита в дальнейшем при обеспечении перспективной тепловой нагрузки 

потребителей, а также для обеспечения надежности, Схемой предусмотрено мероприятие по 

строительству новой БМК «ул. Москворецкая», мощностью 10 МВт. для подключения 

перспективных потребителей и перевода части тепловых нагрузок с 2027 г. от котельных: №1 

«Квартальная»; №5 «РТП» АО «Бронницкий ТВК»; №405 «Центральная» ФГБУ «ЦЖКУ», период 

реализации мероприятия: 2024-2026 гг. 

Перспективный баланс тепловой энергии на существующих и перспективных источниках 

тепловой энергии, увеличение тепловой мощности для обеспечения тепловой энергией 

перспективной застройки, анализ существующих значений резервов/дефицитов тепловой мощности 

теплоисточников городского округа Бронницы, представленны в Книге 4 «Обосновывающих 

материалов». 

 

12. Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям 

В соответствии со статьей 15 п.6 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О 

теплоснабжении» «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих 

эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа 

до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати 

дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой 

непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую 

теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные 

бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных 

бесхозных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и 

обслуживание бесхозяйных сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период 

регулирования. 

По состоянию на отчетный период в городском округе Бронницы бесхозяйных тепловых 

сетей не выявлено. 

 



120 

13. Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения 

и газификации субъекта Российской Федерации и (или) городского округа, 

схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой 

водоснабжения и водоотведения городского округа 

13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) 

программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и 

иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части 

обеспечения топливом источников тепловой энергии 

На территории городского округа Бронницы на дату разработки схемы теплоснабжения 

действует Программа Правительства Московской области "Развитие газификации в Московской 

области до 2030 года", постановление Правительства Московской области от 15.12.2008 N 1109/48 

"О мероприятиях по обеспечению газификации сельских населенных пунктов Московской области 

за счет средств Государственного унитарного предприятия газового хозяйства Московской 

области". 

Программа носит комплексный характер и предполагает участие в ней исполнительных 

органов государственной власти Московской области, администрации городского округа Бронницы 

Московской области, проектных и строительных организаций, привлеченных на конкурсной 

основе. 

В разрабатываемом генеральном плане городского округа Бронницы предусматривается 

дальнейшее развитие газовых сетей. 

Природным газом намечено обеспечить всех потребителей – сохраняемую и новую жилую 

застройку, а также отопительные и промышленные котельные. 

Приготовление пищи на предприятиях общественного питания предусматривается на 

электроэнергии и расход газа для этой цели не учитывался. 

В соответствии со Схемой территориального планирования Московской области утверждена 

Постановлением Правительства Московской области от 11.07.2007 № 517/23 (в редакции от 

11.10.2021 №992/83) планируется газопровод распределительный высокого давления от ГРС 

Бронницы (нов. площадка) - ГРПБ Бронницы, протяженностью 4,8 км. 

В соответствии с Программой Правительства Московской области «Развитие газификации в 

Московской области до 2030 года», (утв. Постановлением Правительства Московской области от 

20 декабря 2004 г. № 778/50, в редакции от 09.02.2024) в городском округе Бронницы планируются 

мероприятия, представленные в следующей таблице: 

Таблица 13.1 – Перечень мероприятий по социальной газификации населенных пунктов, реализуемых за счет 

средств инвестиционного договора с ООО «Газпром газификация» 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Основные 

характеристики, км 

Ориентировочная стоимость 

работ, тыс. руб. 

Срок 

выполнения 

1 Газификация г. Бронницы 3,13 19 339,69 2024 

Для нового жилищного строительства подача газа предусматривается: 

- как основное топливо для отопительных и производственных котельных;  

- в индивидуальной жилой застройке газ намечается использовать для приготовления 

пищи и горячей воды, а также на отопление. 

С этой целью в каждом доме будут установлены автономные (поквартирные) источники 

тепла и газовая плита. В качестве источников тепла могут быть использованы отечественные 
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аппараты различной производительности (в зависимости от площади отапливаемого помещения) 

или аналогичные агрегаты зарубежных фирм.  

Расход природного газа на отопление и горячее водоснабжение был определен по 

СП 62.13330.2011 СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» и тепловой нагрузки. 

 

13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии 

Все котельные на территории городского округа Бронницы используют в качестве основного 

топлива природный газ. Топливо на данные источники теплоснабжения поступает по 

существующим системам газораспределения и газопотребления. Проблемы с организацией 

газоснабжения существующих источников тепловой энергии – отсутствуют. Районы, в которых 

планируется строительство новых источников тепла в настоящее время полностью 

газифицированы. Проблем с газификацией перспективных котельных не выявлено. 

Газификация совершается в соответствии с Программой Правительства Московской области 

«Развитие газификации в Московской области до 2030 года», (утв. Постановлением Правительства 

Московской области от 20 декабря 2004 г. № 778/50, в редакции от 09.02.2024). 

 

13.3. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной 

(межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального 

хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности 

такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии 

источников тепловой энергии и систем теплоснабжения 

При разработке муниципальной программы газификации городского округа Бронницы на 

период до 2030 г. предлагается учесть значения годовых расходов топлива и максимальных часовых 

расходов топлива при расчетной температуре наружного воздуха и в летний период на 

существующих источниках теплоснабжения. 

Прогнозные значения расходов топлива на источниках тепловой энергии представлены в 

разделе 8 настоящего документа и в документе «Обосновывающие материалы к схеме 

теплоснабжения городского округа Бронницы на период до 2044 года. Глава 10 «Перспективные 

топливные балансы». 

 

13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и 

программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, 

реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из 

эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая 

входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части 

перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения 

Предложения по строительству источников тепловой энергии, функционирующих в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на базе существующих и 

перспективных тепловых нагрузок в городском округе Бронницы, не рассматриваются в связи с 

отсутствием потребности в данном мероприятии. 
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13.5. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в 

режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, 

указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и 

программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской 

Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы 

России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в 

перспективных балансах тепловой мощности и энергии 

Предложения по строительству источников тепловой энергии, функционирующих в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на базе существующих и 

перспективных тепловых нагрузок в городском округе Бронницы, не рассматриваются в связи с 

отсутствием потребности в данном мероприятии. 

 

13.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы 

водоснабжения городского округа) о развитии соответствующей системы 

водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения 

Мероприятия в части, относящейся к системам теплоснабжения в схеме водоснабжения и 

водоотведения – отсутствуют. Проектом новой схемы теплоснабжения решения, оказывающие 

ключевое влияние на развитие систем водоснабжения и водоотведения городского округа, не 

предусматриваются. 

 

13.7. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения 

городского округа для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в 

схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем 

теплоснабжения 

При разработке схемы водоснабжения и водоотведения городского округа Бронницы 

необходимо учесть: 

- прогнозные годовые расходы воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при 

передаче тепловой энергии; 

- необходимость обеспечения системами водоснабжения и водоотведения новых котельных, 

указанных в п. 14.3. 

Прогнозные годовые расходы воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при 

передаче тепловой энергии представлены в разделе 3 настоящего документа и в документе 

«Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения городского округа Бронницы на период с 

2024 до 2044 гг. Глава 6 «Существующие и перспективные балансы производительности 

водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя 

теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах». 
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14. Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа 

В таблице ниже представлено количество прекращений подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях городского округа 

Бронницы за 2024-2044 гг. 

Таблица 14.1 – Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических 

нарушений на тепловых сетях за 2024-2044 гг. 

№ 

п/п 

Теплоснабжающая 

организация 

Число отказов на тепловых сетях за рассматриваемый период 

2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 
2029-

2033 гг. 

2034-

2038 гг. 

2039- 

2044 гг. 

1 АО «Бронницкий ТВК» 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 ФГБУ «ЦЖКУ» 1 1 1 0 0 0 0 0 

  
Всего по городскому 

округу: 
1 1 1 0 0 0 0 0 

 

В следующей таблице представлены перспективные значения удельных расходов условного 

топлива на отпуск тепловой энергии от котельных городского округа Бронницы: 
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Таблица 14.2 – Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников 

№ 

п/п 
Источник тепловой энергии 

Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов, кг у.т./Гкал 

2023 г 2024 г 2025 г 2026 г 2027 г 2028 г 2029-2033 гг 2034-2038 гг 
2039-2044 

гг 

1 Котельная № 1 «Квартальная» 146,24 146,24 146,24 146,24 146,24 146,24 146,24 146,24 146,24 

2 Котельная № 2 «Центр» 146,6 146,6 146,6 146,6 146,6 146,6 146,6 146,6 146,6 

3 Котельная № 3 «Гаражный проезд» 157,65 157,65 157,65 157,65 157,65 157,65 157,65 157,65 157,65 

4 Котельная № 4 «Совхоз» 152,14 152,14 152,14 152,14 152,14 152,14 152,14 152,14 152,14 

5 Котельная № 5 «РТП» 145,01 145,01 145,01 145,01 145,01 145,01 145,01 145,01 145,01 

6 Котельная № 6 «Горка» 142,35 142,35 142,35 142,35 142,35 142,35 142,35 142,35 142,35 

7 Котельная № 405 «Центральная» 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 185,9 

8 Котельная № 320 «Факел» 156,9 156,9 156,9 156,9 156,9 156,9 156,9 156,9 156,9 

9 Новая БМК "ул. Москворецкая" - - - - 157,8 157,8 157,8 157,8 157,8 

10 Новая БМК "Бисерово" - - - - - - 157,8 157,8 157,8 
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В таблице ниже приведены значения отношения величины технологических потерь тепловой 

энергии теплоносителя к материальной характеристике тепловых сетей теплоисточников в период 

с 2023 до 2044 гг.
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Таблица 14.3 – Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети 

№ 

п/п 
Источник тепловой энергии 

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике 

тепловой сети, Гкал/м2 

2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029-2033 гг. 2034-2038 гг. 2039-2044 гг. 

1 Котельная № 1 «Квартальная» 0,573 0,573 0,573 0,573 0,573 0,573 0,573 0,573 0,573 

2 Котельная № 2 «Центр» 0,398 0,398 0,398 0,398 0,398 0,398 0,398 0,398 0,398 

3 Котельная № 3 «Гаражный проезд» 0,178 0,178 0,178 0,178 0,178 0,178 0,178 0,178 0,178 

4 Котельная № 4 «Совхоз» 0,464 0,464 0,464 0,464 0,464 0,464 0,464 0,464 0,464 

5 Котельная № 5 «РТП» 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 

6 Котельная № 6 «Горка» 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 

7 Котельная № 405 «Центральная» 
0,549 0,549 0,549 0,549 0,549 0,549 0,549 0,549 0,549 

8 Котельная № 320 «Факел» 

9 Новая БМК "ул. Москворецкая" - - - - 0,667 0,667 0,667 0,667 0,667 

10 Новая БМК "Бисерово" - - - - - - 0,797 0,797 0,797 
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КИУТМ - коэффициент использования установленной тепловой мощности. Численно 

равняется отношению фактической выработки тепловой энергии за определённый период к 

теоретической выработке при работе без остановок на установленной тепловой мощности.  

В следующей таблице представлены значения коэффициента использования установленной 

тепловой мощности: 

Таблица 14.4 – Коэффициент использования установленной тепловой мощности 

№ 

п/п 

Источник 

тепловой энергии 

Установленная 

мощность, 

Гкал/ч 

Число 

часов 

работы в 

год 

Фактическая 

выработка за 

год, Гкал 

Количество 

часов 

использования 

УТМ, час/год 

Величина 

среднегодовой 

загрузки 

котельного 

оборудования, 

% 

1 
Котельная № 1 

«Квартальная» 
12,000 8424 23100,794 1925,07 22,85% 

2 
Котельная № 2 

«Центр» 
30,000 8424 35745,156 1191,51 14,14% 

3 

Котельная № 3 

«Гаражный 

проезд» 

12,900 8424 22120,923 1714,80 20,36% 

4 
Котельная № 4 

«Совхоз» 
8,600 8424 9651,058 1122,22 13,32% 

5 
Котельная № 5 

«РТП» 
12,000 8424 34966,629 2913,89 34,59% 

6 
Котельная № 6 

«Горка» 
4,000 8424 8644,340 2161,09 25,65% 

7 
Котельная № 405 

«Центральная» 
21,000 8424 17105,460 814,55 9,67% 

8 
Котельная № 320 

«Факел» 
4,800 8424 288,490 60,10 1,75% 

В таблице 14.5. приведена удельная материальная характеристика тепловых сетей, 

приведенная к расчетной тепловой нагрузке в период с 2023 до 2044 гг. 
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Таблица 14.5 – Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке в 2023-2044 гг. 

№ 

п/п 
Источник тепловой энергии 

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 

2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029-2033 гг. 2034-2038 гг. 2039-2044 гг. 

1 Котельная № 1 «Квартальная» 94,997 94,997 94,997 94,997 94,997 94,997 94,997 94,997 94,997 

2 Котельная № 2 «Центр» 141,783 141,783 141,783 141,783 141,783 141,783 141,783 141,783 141,783 

3 Котельная № 3 «Гаражный проезд» 125,51 125,51 125,51 125,51 125,51 125,51 125,51 125,51 125,51 

4 Котельная № 4 «Совхоз» 86,911 86,911 86,911 86,911 86,911 86,911 86,911 86,911 86,911 

5 Котельная № 5 «РТП» 215,161 215,161 215,161 215,161 215,161 215,161 215,161 215,161 215,161 

6 Котельная № 6 «Горка» 125,296 125,296 125,296 125,296 125,296 125,296 125,296 125,296 125,296 

7 Котельная № 405 «Центральная» 
613,319 613,319 613,319 613,319 613,319 613,319 613,319 613,319 613,319 

8 Котельная № 320 «Факел» 

9 Новая БМК "ул. Москворецкая" - - - - 141,804 141,804 141,804 141,804 141,804 

10 Новая БМК "Бисерово" - - - -  - 182,915 182,915 182,915 182,915 
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Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из 

тепловых сетей потребителям, доля отпуска тепловой энергии осуществляемого потребителям по 

приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, в процентах представлены в 

таблице ниже: 

Таблица 14.6 – Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем 

объеме отпущенной тепловой энергии 

№ 

п/п 
Название организации 

Суммарная 

расчетная 

тепловая 

нагрузка, 

Гкал/ч 

Расчетная 

тепловая нагрузка 

потребителей, 

оснащенных 

УУТЭ, Гкал/ч 

Доля отпуска тепловой 

энергии, осуществляемого 

потребителям по приборам 

учета, в общем объеме 

отпущенной тепловой 

энергии, % 

1 АО «Бронницкий ТВК» 64,650 51,074 79,0 

2 ФГБУ «ЦЖКУ» 4,162 0,0 0,0 

Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей с 

2024 до 2044 гг. приведены в следующей таблице: 

 



130 

Таблица 14.7 – Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) источников 

тепловой энергии городского округа Бронницы 

№ 

п/п 
Источник тепловой энергии 

Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей, лет 

2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029-2033 гг. 2034-2038 гг. 2039-2044 гг. 

1 Котельная № 1 «Квартальная» 26,00 27,00 28,00 29,00 30,00 35,00 40,00 46,00 

2 Котельная № 2 «Центр» 27,21 28,21 29,21 30,21 31,21 36,21 41,21 47,21 

3 Котельная № 3 «Гаражный проезд» 22,00 23,00 24,00 25,00 26,00 31,00 36,00 42,00 

4 Котельная № 4 «Совхоз» 27,03 28,03 29,03 30,03 31,03 36,03 41,03 47,03 

5 Котельная № 5 «РТП» 19,00 20,00 21,00 22,00 23,00 28,00 33,00 39,00 

6 Котельная № 6 «Горка» 18,50 19,50 20,50 21,50 22,50 27,50 32,50 36,50 

7 Котельная № 405 «Центральная» 47,00 48,00 49,00 50,00 51,00 56,00 61,00 67,00 

8 Котельная № 320 «Факел» 47,00 48,00 49,00 50,00 51,00 56,00 61,00 67,00 

9 Новая БМК "ул. Москворецкая" - - - 0,00 1,00 6,00 11,00 17,00 

10 Новая БМК "Бисерово" - - - - - 4,00 10,00 16,00 
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В следующей таблице приведены значения отношения материальной характеристики 

тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей. 
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Таблица 14.8 – Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей 

№ 

п/п 
Источник тепловой энергии 

Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной 

характеристике тепловых сетей 

2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029-2033 гг. 2034-2038 гг. 2039-2044 гг. 

1 Котельная № 1 «Квартальная» 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2 Котельная № 2 «Центр» 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

3 Котельная № 3 «Гаражный проезд» 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

4 Котельная № 4 «Совхоз» 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

5 Котельная № 5 «РТП» 0,020 0,020 0,021 0,024 0,000 0,000 0,000 0,000 

6 Котельная № 6 «Горка» 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

7 Котельная № 405 «Центральная» 0,000 0,000 0,480 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

8 Котельная № 320 «Факел» 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

9 Новая БМК "ул. Москворецкая" 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

10 Новая БМК "Бисерово" 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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В таблице 14.9. приведены значения отношения установленной тепловой мощности 

оборудования источников тепловой энергии, реконструированных за год, к общей установленной 

тепловой мощности источников тепловой энергии городского округа Бронницы 

Таблица 14.9 – Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, 

реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 
2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 

2029-

2033 гг. 

2034-

2038 гг. 

2039- 

2044 гг. 

1 

Установленная 

тепловая мощность 

по источникам 

тепловой энергии, 

Гкал/ч 

105,3 108,7 108,7 108,7 117,298 117,298 142,398 142,398 142,398 

2 

Установленая 

тепловая мощность 

реконструируемых 

источников 

тепловой энергии, 

Гкал/ч 

 - 8,600 -  12,000 -  -  17,900  -  - 

3 

Процент 

установленной 

тепловой мощности 

реконструированных 

источников 

тепловой энергии от 

общей 

установленной 

тепловой мощности, 

% 

 - 7,91  - 11,04 -  -  12,57  - -  

4 

Отношение 

установленной 

тепловой мощности 

оборудования 

источников 

тепловой энергии, 

реконструированног

о за год, к общей 

установленной 

тепловой мощности   

-  0,079 -  0,110 -   - 0,126 -   - 
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15. Раздел 15. Ценовые (тарифные последствия) 

15.1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой 

системе теплоснабжения 

Для выполнения анализа влияния реализации строительства, реконструкции и технического 

перевооружения источников тепловой энергии, тепловых сетей и сооружений на них на цену 

тепловой энергии разработаны тарифно-балансовые модели, структура которых сформирована в 

зависимости от основных видов деятельности теплоснабжающих организаций. 

Тарифно-балансовая модель сформирована в составе следующих показателей, отражающих 

их изменение по годам реализации схемы теплоснабжения: индексы-дефляторы МЭР, баланс 

тепловой мощности, баланс тепловой энергии, топливный баланс, баланс теплоносителей, балансы 

электрической энергии, балансы холодной воды питьевого качества, тарифы на покупные 

энергоносители и воду. 

Показатель "Индексы-дефляторы МЭР" предназначен для использования индексов 

дефляторов, установленных Минэкономразвития России, с целью приведения финансовых 

потребностей для осуществления производственной деятельности теплоснабжающего предприятия 

и реализации проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет. Показатели 

"Производственная деятельность", "Инвестиционная деятельность" и "Финансовая деятельность" 

сформированы потоки денежных средств, обеспечивающих безубыточное функционирование 

теплоснабжающего предприятия с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения и 

источников покрытия финансовых потребностей для их реализации. 

Анализ влияния реализации проектов схемы теплоснабжения для потребителей 

теплоснабжающих организаций города, выполнен по результатам прогнозного расчета 

необходимой валовой выручки (НВВ). Прогнозные значения НВВ определены с учетом 

установленных производственных расходов товарного отпуска тепловой энергии за базовый 2023 

год, принятые по материалам тарифных дел, индексов инфляции, а также изменения технико-

экономических показателей работы источников теплоснабжения при реализации мероприятий 

схемы. 

Наиболее глубокий и полный анализ финансово-хозяйственной деятельности был проведен 

в отношении системообразующей организации АО «Бронницкий ТВК», определяющей структуру и 

основные показатели системы теплоснабжения городского округа Бронницы. Результаты расчета 

для АО «Бронницкий ТВК» представлены в таблице 14.1-2. Отправной точкой для расчета принята 

величина тарифа на 2023 год.  

Для прочих теплоснабжающих организаций, на которых не предусматривается проведение 

мероприятий, изменение тарифов для этих организаций в период 2024-2044 годы предлагается 

только в связи с инфляционными ожиданиями.  

Необходимо отметить, что расчеты, на период здесь и далее до 2044 года, следует считать 

лишь экспертным предложением разработчика. 
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Таблица 15.1 – Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей АО «Бронницкий ТВК» (первый вариант) 
Наименование  

показателя 
Ед. изм. 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 

Отпущено тепловой 

энергии 
Гкал 94 477,70 94 477,70 94 477,70 94 477,70 94 477,70 94 477,70 94 477,70 94 477,70 94 477,70 94 477,70 94 477,70 94 477,70 94 477,70 94 477,70 94 477,70 94 477,70 94 477,70 94 477,70 94 477,70 94 477,70 94 477,70 

Расходы на 

энергетические ресурсы 
тыс. руб. 174 415,47 179 592,80 185 040,25 190 572,69 196 289,87 202 178,56 208 243,92 214 491,24 220 925,98 227 553,75 234 380,37 241 411,78 248 654,13 256 113,76 263 797,17 271 711,08 279 862,42 288 258,29 296 906,04 305 813,22 314 987,61 

Операционные расходы тыс. руб. 39 516,72 40 702,22 41 923,29 43 180,99 44 476,42 45 810,71 47 185,03 48 600,58 50 058,60 51 560,36 53 107,17 54 700,38 56 341,39 58 031,64 59 772,58 61 565,76 63 412,74 65 315,12 67 274,57 69 292,81 71 371,59 

Неподконтрольные 

расходы 
тыс. руб. 24 965,27 16 521,73 20 000,68 19 662,33 20 252,20 20 859,76 21 485,56 22 130,12 22 794,03 23 477,85 24 182,18 24 907,65 25 654,88 26 424,52 27 217,26 28 033,78 28 874,79 29 741,03 30 633,27 31 552,26 32 498,83 

Налог на прибыль тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Корректировка НВВ тыс. руб. -6 248,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Необходимая валовая 

выручка 
тыс. руб. 232 649,20 236 816,75 246 964,22 253 416,00 261 018,48 268 849,04 276 914,51 285 221,94 293 778,60 302 591,96 311 669,72 321 019,81 330 650,40 340 569,91 350 787,01 361 310,62 372 149,94 383 314,44 394 813,87 406 658,29 418 858,04 

Тариф на тепловую 

энергию, отпускаемую  

с коллекторов без НДС 

руб./Гкал 2 462,48 2 506,59 2 613,99 2 682,28 2 762,75 2 845,63 2 931,00 3 018,93 3 109,50 3 202,79 3 298,87 3 397,84 3 499,77 3 604,77 3 712,91 3 824,30 3 939,02 4 057,19 4 178,91 4 304,28 4 433,41 

Тариф на тепловую 

энергию, отпускаемую  

с коллекторов с НДС 

руб./Гкал 2 954,97 3 007,91 3 136,79 3 218,74 3 315,30 3 414,76 3 517,20 3 622,72 3 731,40 3 843,34 3 958,64 4 077,40 4 199,73 4 325,72 4 455,49 4 589,15 4 726,83 4 868,63 5 014,69 5 165,13 5 320,09 
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Аналогично просчитаны тарифно-балансовые расчетные модели по всем прочим 

теплоснабжающим организациям, оценка ценовых (тарифных) последствий по годам расчетного 

периода для потребителей тепловой энергии (первый вариант) приведена в таблице ниже: 
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Таблица 15.2 – Оценка ценовых (тарифных) последствий по годам расчетного периода для потребителей тепловой энергии системы теплоснабжения (первый вариант развития схемы теплоснабжения) 

Организация 
Величина тарифа без НДС, руб./Гкал 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 

АО «Бронницкий ТВК» 2462,48 2506,59 2613,99 2682,28 2762,75 2845,63 2931,00 3018,93 3109,50 3202,79 3298,87 3397,84 3499,77 3604,77 3712,91 3824,30 3939,02 4057,19 4178,91 4304,28 4433,41 

ФГБУ «ЦЖКУ» 2027,14 2087,95 2150,59 2215,11 2281,56 2350,01 2420,51 2493,13 2567,92 2644,96 2724,31 2806,04 2890,22 2976,92 3066,23 3158,22 3252,96 3350,55 3451,07 3554,60 3661,24 

 

 

 

 

Таблица 15.3 – Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей АО «Бронницкий ТВК» (второй вариант) 
Наименование  

показателя 
Ед. изм. 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 

Отпущено тепловой 

энергии 
Гкал 94 477,70 94 477,70 94 477,70 94 477,70 94 477,70 94 477,70 94 477,70 94 477,70 94 477,70 94 477,70 94 477,70 94 477,70 94 477,70 94 477,70 94 477,70 94 477,70 94 477,70 94 477,70 94 477,70 94 477,70 94 477,70 

Расходы на 

энергетические ресурсы 
тыс. руб. 169 853,72 174 949,33 180 197,81 185 603,75 191 171,86 196 907,01 202 814,22 208 898,65 215 165,61 221 620,58 228 269,20 235 117,27 242 170,79 249 435,91 256 918,99 264 626,56 272 565,36 280 742,32 289 164,59 297 839,53 306 774,71 

Операционные расходы тыс. руб. 39 516,72 40 702,22 41 923,29 43 180,99 44 476,42 45 810,71 47 185,03 48 600,58 50 058,60 51 560,36 53 107,17 54 700,38 56 341,39 58 031,64 59 772,58 61 565,76 63 412,74 65 315,12 67 274,57 69 292,81 71 371,59 

Неподконтрольные 

расходы 
тыс. руб. 24 965,27 16 521,73 20 000,68 19 662,33 20 252,20 20 859,76 21 485,56 22 130,12 22 794,03 23 477,85 24 182,18 24 907,65 25 654,88 26 424,52 27 217,26 28 033,78 28 874,79 29 741,03 30 633,27 31 552,26 32 498,83 

Налог на прибыль тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Корректировка НВВ тыс. руб. -6 248,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Необходимая валовая 

выручка 
тыс. руб. 228 087,45 232 173,28 242 121,78 248 447,06 255 900,47 263 577,49 271 484,81 279 629,35 288 018,24 296 658,78 305 558,55 314 725,30 324 167,06 333 892,07 343 908,84 354 226,10 364 852,88 375 798,47 387 072,42 398 684,60 410 645,13 

Тариф на тепловую 

энергию, отпускаемую  

с коллекторов без НДС 

руб./Гкал 2 414,19 2 457,44 2 562,74 2 629,69 2 708,58 2 789,84 2 873,53 2 959,74 3 048,53 3 139,99 3 234,19 3 331,21 3 431,15 3 534,08 3 640,11 3 749,31 3 861,79 3 977,64 4 096,97 4 219,88 4 346,48 

Тариф на тепловую 

энергию, отпускаемую  

с коллекторов с НДС 

руб./Гкал 2 897,03 2 948,93 3 075,29 3 155,63 3 250,30 3 347,81 3 448,24 3 551,69 3 658,24 3 767,98 3 881,02 3 997,46 4 117,38 4 240,90 4 368,13 4 499,17 4 634,15 4 773,17 4 916,37 5 063,86 5 215,77 
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Аналогично просчитаны тарифно-балансовые расчетные модели по всем прочим 

теплоснабжающим организациям, оценка ценовых (тарифных) последствий по годам расчетного 

периода для потребителей тепловой энергии (второй вариант) приведена в следующей таблице: 
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Таблица 15.4 – Оценка ценовых (тарифных) последствий по годам расчетного периода для потребителей тепловой энергии системы теплоснабжения (второй вариант развития схемы теплоснабжения) 

Организация 
Величина тарифа без НДС, руб./Гкал 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 

АО «Бронницкий ТВК» 2414,19 2457,44 2562,74 2629,69 2708,58 2789,84 2873,53 2959,74 3048,53 3139,99 3234,19 3331,21 3431,15 3534,08 3640,11 3749,31 3861,79 3977,64 4096,97 4219,88 4346,48 

ФГБУ «ЦЖКУ» 2027,14 2087,95 2150,59 2215,11 2281,56 2350,01 2420,51 2493,13 2567,92 2644,96 2724,31 2806,04 2890,22 2976,92 3066,23 3158,22 3252,96 3350,55 3451,07 3554,60 3661,24 
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15.2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по 

каждой единой теплоснабжающей организации 

Для утверждения тарифа на тепловую энергию производится экспертная оценка 

предложений об установлении тарифа на тепловую энергию, в которую входят такие показатели 

как: выработка тепловой энергии, собственные нужды котельной, потери тепловой энергии, отпуск 

тепловой энергии, закупка топлива, прочих материалов на нужды предприятия, плата за 

электроэнергию, холодное водоснабжение, оплата труда работникам предприятия, арендные 

расходы и налоговые сборы и прочее. На основании вышеперечисленного формируется цена тарифа 

на тепловую энергию, которая проходит слушания и защиту в комитете по тарифам. 

В следующей таблице представлен блок тарифно-балансовой модели ЕТО АО «Бронницкий 

ТВК» городского округа Бронницы (первый вариант). 
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Таблица 15.5 – Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей единой теплоснабжающей организации АО «Бронницкий ТВК» (первый вариант) 
Наименование  

показателя 
Ед. изм. 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 

Отпущено тепловой 

энергии 
Гкал 94 477,70 94 477,70 94 477,70 94 477,70 94 477,70 94 477,70 94 477,70 94 477,70 94 477,70 94 477,70 94 477,70 94 477,70 94 477,70 94 477,70 94 477,70 94 477,70 94 477,70 94 477,70 94 477,70 94 477,70 94 477,70 

Расходы на 

энергетические ресурсы 
тыс. руб. 174 415,47 179 592,80 185 040,25 190 572,69 196 289,87 202 178,56 208 243,92 214 491,24 220 925,98 227 553,75 234 380,37 241 411,78 248 654,13 256 113,76 263 797,17 271 711,08 279 862,42 288 258,29 296 906,04 305 813,22 314 987,61 

Операционные расходы тыс. руб. 39 516,72 40 702,22 41 923,29 43 180,99 44 476,42 45 810,71 47 185,03 48 600,58 50 058,60 51 560,36 53 107,17 54 700,38 56 341,39 58 031,64 59 772,58 61 565,76 63 412,74 65 315,12 67 274,57 69 292,81 71 371,59 

Неподконтрольные 

расходы 
тыс. руб. 24 965,27 16 521,73 20 000,68 19 662,33 20 252,20 20 859,76 21 485,56 22 130,12 22 794,03 23 477,85 24 182,18 24 907,65 25 654,88 26 424,52 27 217,26 28 033,78 28 874,79 29 741,03 30 633,27 31 552,26 32 498,83 

Налог на прибыль тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Корректировка НВВ тыс. руб. -6 248,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Необходимая валовая 

выручка 
тыс. руб. 232 649,20 236 816,75 246 964,22 253 416,00 261 018,48 268 849,04 276 914,51 285 221,94 293 778,60 302 591,96 311 669,72 321 019,81 330 650,40 340 569,91 350 787,01 361 310,62 372 149,94 383 314,44 394 813,87 406 658,29 418 858,04 

Тариф на тепловую 

энергию, отпускаемую  

с коллекторов без НДС 

руб./Гкал 2 462,48 2 506,59 2 613,99 2 682,28 2 762,75 2 845,63 2 931,00 3 018,93 3 109,50 3 202,79 3 298,87 3 397,84 3 499,77 3 604,77 3 712,91 3 824,30 3 939,02 4 057,19 4 178,91 4 304,28 4 433,41 

Тариф на тепловую 

энергию, отпускаемую  

с коллекторов с НДС 

руб./Гкал 2 954,97 3 007,91 3 136,79 3 218,74 3 315,30 3 414,76 3 517,20 3 622,72 3 731,40 3 843,34 3 958,64 4 077,40 4 199,73 4 325,72 4 455,49 4 589,15 4 726,83 4 868,63 5 014,69 5 165,13 5 320,09 
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Для прочих организаций, не имеющих статус ЕТО в своей зоне деятельности, расчетные 

тарифно-балансовые модели аналогичны представленной модели АО «Бронницкий ТВК», а оценка 

ценовых (тарифных) последствий по годам расчетного периода для потребителей тепловой энергии 

единой организации теплоснабжения (первый вариант развития схемы теплоснабжения) приведена 

в следующей таблице: 
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Таблица 15.6 – Оценка ценовых (тарифных) последствий по годам расчетного периода для потребителей тепловой энергии (первый вариант развития схемы теплоснабжения) 

Организация 
Величина тарифа без НДС, руб./Гкал 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 

АО «Бронницкий ТВК» 2462,48 2506,59 2613,99 2682,28 2762,75 2845,63 2931,00 3018,93 3109,50 3202,79 3298,87 3397,84 3499,77 3604,77 3712,91 3824,30 3939,02 4057,19 4178,91 4304,28 4433,41 

ФГБУ «ЦЖКУ» 2027,14 2087,95 2150,59 2215,11 2281,56 2350,01 2420,51 2493,13 2567,92 2644,96 2724,31 2806,04 2890,22 2976,92 3066,23 3158,22 3252,96 3350,55 3451,07 3554,60 3661,24 

 

 

Таблица 15.7 – Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей АО «Бронницкий ТВК» (второй вариант) 
Наименование  

показателя 
Ед. изм. 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 

Отпущено тепловой 

энергии 
Гкал 94 477,70 94 477,70 94 477,70 94 477,70 94 477,70 94 477,70 94 477,70 94 477,70 94 477,70 94 477,70 94 477,70 94 477,70 94 477,70 94 477,70 94 477,70 94 477,70 94 477,70 94 477,70 94 477,70 94 477,70 94 477,70 

Расходы на 

энергетические ресурсы 
тыс. руб. 169 853,72 174 949,33 180 197,81 185 603,75 191 171,86 196 907,01 202 814,22 208 898,65 215 165,61 221 620,58 228 269,20 235 117,27 242 170,79 249 435,91 256 918,99 264 626,56 272 565,36 280 742,32 289 164,59 297 839,53 306 774,71 

Операционные расходы тыс. руб. 39 516,72 40 702,22 41 923,29 43 180,99 44 476,42 45 810,71 47 185,03 48 600,58 50 058,60 51 560,36 53 107,17 54 700,38 56 341,39 58 031,64 59 772,58 61 565,76 63 412,74 65 315,12 67 274,57 69 292,81 71 371,59 

Неподконтрольные 

расходы 
тыс. руб. 24 965,27 16 521,73 20 000,68 19 662,33 20 252,20 20 859,76 21 485,56 22 130,12 22 794,03 23 477,85 24 182,18 24 907,65 25 654,88 26 424,52 27 217,26 28 033,78 28 874,79 29 741,03 30 633,27 31 552,26 32 498,83 

Налог на прибыль тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Корректировка НВВ тыс. руб. -6 248,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Необходимая валовая 

выручка 
тыс. руб. 228 087,45 232 173,28 242 121,78 248 447,06 255 900,47 263 577,49 271 484,81 279 629,35 288 018,24 296 658,78 305 558,55 314 725,30 324 167,06 333 892,07 343 908,84 354 226,10 364 852,88 375 798,47 387 072,42 398 684,60 410 645,13 

Тариф на тепловую 

энергию, отпускаемую  

с коллекторов без НДС 

руб./Гкал 2 414,19 2 457,44 2 562,74 2 629,69 2 708,58 2 789,84 2 873,53 2 959,74 3 048,53 3 139,99 3 234,19 3 331,21 3 431,15 3 534,08 3 640,11 3 749,31 3 861,79 3 977,64 4 096,97 4 219,88 4 346,48 

Тариф на тепловую 

энергию, отпускаемую  

с коллекторов с НДС 

руб./Гкал 2 897,03 2 948,93 3 075,29 3 155,63 3 250,30 3 347,81 3 448,24 3 551,69 3 658,24 3 767,98 3 881,02 3 997,46 4 117,38 4 240,90 4 368,13 4 499,17 4 634,15 4 773,17 4 916,37 5 063,86 5 215,77 
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Для прочих организаций, не имеющих статус ЕТО в своей зоне деятельности, расчетные 

тарифно-балансовые модели аналогичны представленной модели АО «Бронницкий ТВК», а оценка 

ценовых (тарифных) последствий по годам расчетного периода для потребителей тепловой энергии 

(второй вариант развития схемы теплоснабжения) приведена в следующей таблице: 
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Таблица 15.8 – Оценка ценовых (тарифных) последствий по годам расчетного периода для потребителей тепловой энергии системы теплоснабжения (второй вариант развития схемы теплоснабжения) 

Организация 
Величина тарифа без НДС, руб./Гкал 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 

АО «Бронницкий ТВК» 2414,19 2457,44 2562,74 2629,69 2708,58 2789,84 2873,53 2959,74 3048,53 3139,99 3234,19 3331,21 3431,15 3534,08 3640,11 3749,31 3861,79 3977,64 4096,97 4219,88 4346,48 

ФГБУ «ЦЖКУ» 2027,14 2087,95 2150,59 2215,11 2281,56 2350,01 2420,51 2493,13 2567,92 2644,96 2724,31 2806,04 2890,22 2976,92 3066,23 3158,22 3252,96 3350,55 3451,07 3554,60 3661,24 
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15.3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы 

теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей 

Анализируя ценовые (тарифные) последствия на основании разработанныех тарифно-

балансовых моделей для населения наиболее благоприятен второй вариант развития, как вариант с 

наименьшим тарифом по разработанным вариантам развития системы теплоснабжения. 

Анализ влияния реализации проектов схемы теплоснабжения выполнен по результатам 

прогнозного расчета необходимой валовой выручки. При этом необходимо отметить, что поскольку 

схема теплоснабжения является предпроектным документом, выполненный анализ ценовых 

последствий в действительности отражает динамику изменения тарифа на тепловую энергию для 

потребителей систем теплоснабжения, а не сам тариф.  

В следующей таблице представлен общий план финансирования проектов ЕТО АО 

«Бронницкий ТВК» на сумму 1 479 598,01 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:
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Таблица 15.9 – Общий план финансирования проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов теплоснабжения АО «Бронницкий ТВК», тыс. руб. (с НДС) 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Обоснование* 

Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) 

Источник финансирования 
2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 

2029-

2033 гг. 

2034-

2038 гг. 

2039- 

2044 гг. 
Итого 

1 Мероприятия по строительству новых источников тепловой энергии 

1.1. 

Строительство БМК по адресу: 

Московская область, г.о. Бронницы, 

ул. Москворецкая  мощностью 10,0 

МВт (в т.ч. ПИР) 

РШ №31 от 

11.03.2024  

11154,27 100053,81 111877,34           

248701,70 

Средства бюджета 

Московской области 

1280,81 11488,90 12846,57           

Средства бюджетов 

муниципальных образований 

Московской области 

1.2. 
Строительство новой БМК 

"Бисерево"  мощностью 20,0 Гкал/ч 

ТС: подключение 

перспективной 

застройки 

          519630,73     519630,73 Внебюджетные источники 

  Итого по мероприятиям:   12435,08 111542,71 124723,91 0,00 0,00 519630,73 0,00 0,00 768332,43   

2 Мероприятия по реконструкции (капитальному ремонту), техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии 

2.1. 

Замена экранных труб коллекторов 

котла № 2 КВГ-4 на котельной №1 

"Квартальная" 

ПР: повышение 

надежности 
3744,00               3744,00 Внебюджетные источники 

2.2. 

Модернизация котельной № 2 

«Центр» (модернизация 

теплообменников) 

ИП: повышение 

энергетической 

эффективности 

    2638,80           2638,80 
Амортизационные 

отчисления 

2.3. 
Замена экранных труб котла № 2 

КВГМ-10 на котельной №2 "Центр" 

ПР: повышение 

надежности 
5952,00               5952,00 Внебюджетные источники 

2.4. 

Модернизация котельной №3 

"Гаражный проезд" с увеличением 

мощности до 16 Гкал/ч 

ТС: тепловой баланс           7066,00     7066,00 Внебюджетные источники 

2.5. 

Модернизация  котельной № 4 

«Совхоз» с увеличением мощности 

до 12 Гкал/ч 

ТС: тепловой баланс 10599,00               10599,00 Внебюджетные источники 

2.6. 

Модернизация теплового узла 

(бойлерной) (модернизация 

теплообменников), ул. Советская 

ИП: повышение 

энергетической 

эффективности 

2901,60               2901,60 
Амортизационные 

отчисления 

2.7. 

Модернизация бойлерного узла 

(модернизация теплообменников), 

Кирпичный проезд, д. 3 

ИП: повышение 

энергетической 

эффективности 

  2901,60             2901,60 
Амортизационные 

отчисления 

2.8. 

Модернизация котельной № 5 

«РТП» (модернизация 

теплообменников) 

ИП: повышение 

энергетической 

эффективности 

      2517,60         2517,60 
Амортизационные 

отчисления 

2.9. 

Модернизация котельной № 6 

«Горка» с увеличением мощности до 

6 Гкал/ч 

ТС: тепловой баланс           1490,00     1490,00 Внебюджетные источники 

2.10. 
Режимно-наладочные работы по 

котельной "Горка" - 2 шт. 

ПЭ: повышение 

энергетической 

эффективности 

360,00               360,00 Внебюджетные источники 

  Итого по мероприятиям:   23556,60 2901,60 2638,80 2517,60 0,00 8556,00 0,00 0,00 40170,60   

3 Мероприятия по строительству тепловых сетей 

3.1. 

Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективной 

застройки от котельной № 1 

"Квартальная" 

ТС: подключение 

перспективной 

застройки 

  6618,92             6618,92 Внебюджетные источники 



148 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Обоснование* 

Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) 

Источник финансирования 
2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 

2029-

2033 гг. 

2034-

2038 гг. 

2039- 

2044 гг. 
Итого 

3.2. 

Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективной 

застройки от котельной № 2 "Центр" 

ТС: подключение 

перспективной 

застройки 

1722,27 844,25       4018,63     6585,15 Внебюджетные источники 

3.3. 

Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективной 

застройки от котельной № 3 

"Гаражный проезд" 

ТС: подключение 

перспективной 

застройки 

          7767,10   5740,90 13508,00 Внебюджетные источники 

3.4. 

Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективной 

застройки от котельной № 4 

"Совхоз" 

ТС: подключение 

перспективной 

застройки 

17999,41         1418,34   4862,88 24280,63 Внебюджетные источники 

3.5. 

Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективной 

застройки от котельной № 5 "РТП" 

ТС: подключение 

перспективной 

застройки 

  3377,00       2363,90     5740,90 Внебюджетные источники 

3.6. 

Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективной 

застройки от котельной № 6 "Горка" 

ТС: подключение 

перспективной 

застройки 

          3883,55   1350,80 5234,35 Внебюджетные источники 

3.7. 

Строительство участков тепловых 

сетей по адресу: Московская 

область, г.о. Бронницы, ул. 

Москворецкая (от новой БМК), 

протяженностью 800 м  (в т.ч. ПИР) 

РШ №31 от 

11.03.2024  

2615,65 23462,40 26234,99           

58320,00 

Средства бюджета 

Московской области 

300,35 2694,12 3012,49           

Средства бюджетов 

муниципальных образований 

Московской области 

3.8. 

Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективной 

застройки от новой БМК "Бисерово" 

ТС: подключение 

перспективной 

застройки 

          21974,50   21974,50 43949,00 Внебюджетные источники 

  Итого по мероприятиям:   22637,68 36996,69 29247,48 0,00 0,00 41426,02 0,00 33929,08 164236,95   

4 Мероприятия реконструкции (капитальному ремонту), техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей 

4.1. 

Прочистка сети теплоснабжения и 

горячего водоснабжения, Ø57-159 

мм, 1548 п. м. от котельной № 1 

"Квартальная" 

ПР: повышение 

надежности 
695,80               695,80 Внебюджетные источники 

4.2. 

Прочистка сети теплоснабжения и 

горячего водоснабжения, Ø57-159 

мм, 5385 п. м. от котельной № 2 

"Центр" 

ПР: повышение 

надежности 
2420,46               2420,46 Внебюджетные источники 

4.3. 

Прочистка сети теплоснабжения и 

горячего водоснабжения, Ø57-159 

мм, 3369,4 п. м. от котельной № 3 

"Гаражный проезд" 

ПР: повышение 

надежности 
1514,49               1514,49 Внебюджетные источники 

4.4. 

Прочистка сети теплоснабжения и 

горячего водоснабжения, Ø57-159 

мм, 3418,8 п. м. от котельной № 4 

"Совхоз" 

ПР: повышение 

надежности 
1920,86               1920,86 Внебюджетные источники 

4.5. 

Модернизация сетей горячего 

водоснабжения и теплоснабжения, 

ул. Советская, протяженностью 315 

п.м. с заменой Ø70-159 мм 

битумперлит на Ø70-200 мм ППУ 

ИП: повышение 

качества и 

надежности 

предоставляемых 

услуг 

3528,00               3528,00 
Амортизационные 

отчисления 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Обоснование* 

Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) 

Источник финансирования 
2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 

2029-

2033 гг. 

2034-

2038 гг. 

2039- 

2044 гг. 
Итого 

4.6. 

Модернизация сетей горячего 

водоснабжения и теплоснабжения, 

Кирпичный проезд, протяженностью 

315 п.м. с заменой Ø70-159 мм 

битумперлит на Ø70-200 мм ППУ 

ИП: повышение 

качества и 

надежности 

предоставляемых 

услуг 

3519,60               3519,60 
Амортизационные 

отчисления 

4.7. 

Модернизация сетей горячего 

водоснабжения и теплоснабжения, г. 

Бронницы, протяженностью 330 п.м. 

с заменой Ø70-159 мм битумперлит 

на Ø70-200 мм ППУ 

ИП: повышение 

качества и 

надежности 

предоставляемых 

услуг 

3745,20               3745,20 
Амортизационные 

отчисления 

4.8. 

Модернизация сетей горячего 

водоснабжения и теплоснабжения, 

ул. Советская, протяженностью 370 

п.м. с заменой Ø70-159 мм 

битумперлит на Ø70-200 мм ППУ 

ИП: повышение 

качества и 

надежности 

предоставляемых 

услуг 

4014,00               4014,00 
Амортизационные 

отчисления 

4.9. 

Прочистка сети теплоснабжения и 

горячего водоснабжения, Ø57-159 

мм, 5195 п. м. от котельной № 5 

"РТП" 

ПР: повышение 

надежности 
2335,06               2335,06 Внебюджетные источники 

4.10. 

Прочистка сети теплоснабжения и 

горячего водоснабжения, Ø57-159 

мм, 956 п. м. от котельной № 6 

"Горка" 

ПР: повышение 

надежности 
429,70               429,70 Внебюджетные источники 

4.11. 

Капитальный ремонт сети 

теплоснабжения и сети горячего 

водоснабжения ул. Советская, д. 

112А, Ø89-108 мм, 150 п. м. от 

котельной № 5 "РТП" 

ПР: повышение 

надежности 
10649,92               10649,92 Внебюджетные источники 

4.12. 

Реконструкция сетей 

теплоснабжения по адресу: 

Московская область, г.о. Бронницы, 

ул.Красная (от ул.Красная д. 85А до 

ул. Москворецкая д.19, от ул. 

Москворецкая д.19 до п-к 

Маяковского д.1), протяженностью 

6131,50 м  (в т.ч. ПИР)  

РШ №31 от 

11.03.2024  
  48624,75 423460,19           472084,94 

Средства бюджетов разных 

уровней 

  Итого по мероприятиям:   34773,09 48624,75 423460,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 506858,03   

  Всего   93402,45 200065,75 580070,38 2517,60 0,00 569612,75 0,00 33929,08 1479598,01   
*- РШ - решение Штаба (межведомственной рабочей группы) по модернизации (капитальному ремонту, реконструкции, строительству) объектов теплоснабжающего комплекса 

ПР - программа ремонтов АО "Бронницкий ТВК" 

ИП - инвестиционная программа АО "Бронницкий ТВК" 

ПЭ - программа энергосбережения АО "Бронницкий ТВК" 

ТС – мероприятия в рамках схемы теплоснабжения городского округа Бронницы 
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По прочим организациям не представлены данные по проектам и источникам 

финансирования проектов. 

Таким образом рассматривались проекты только единой теплоснабжающей организации АО 

«Бронницкий ТВК» 

Тарифно-балансовые модели разрабатываются для анализа влияния реконструкции и 

технического перевооружения источников тепловой энергии, тепловых сетей и сооружений на них 

на цену тепловой энергии. Оценка тарифных последствий выполнена для регулируемых 

организаций, представивших информацию о структуре тарифов. Ценовые последствия по 

результатам реализации мероприятий окажут влияние на организации, реализующие эти 

мероприятия. К таким организациям относится АО «Бронницкий ТВК». Для источников прочих 

теплоснабжающих организаций, замена ветхих тепловых сетей на расчетный срок, не 

предусматривается, а модернизация источников тепла предусматривается за счет платы за 

техническое присоединение или средств застройщика. В связи с этим производить расчет тарифных 

последствий для прочих теплоснабжающих организаций не имеет смысла и поэтому в работе был 

проведен расчет тарифных последствий согласно прогнозу Министерства экономического развития 

Российской Федерации (МЭР) без учета капитальных вложений. 

Сведения о тарифных последствиях ЕТО АО «Бронницкий ТВК» городского округа 

Бронницы, представлены в следующей таблице:
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Таблица 15.10 – Сведения о ценовых (тарифных) последствий для потребителей ЕТО АО «Бронницкий ТВК» городского округа Бронницы 

Наименование  

показателя 
Ед. изм. 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 

Отпущено тепловой 

энергии 
Гкал 94 477,70 94 477,70 94 477,70 94 477,70 94 477,70 94 477,70 94 477,70 94 477,70 94 477,70 94 477,70 94 477,70 94 477,70 94 477,70 94 477,70 94 477,70 94 477,70 94 477,70 94 477,70 94 477,70 94 477,70 94 477,70 

Расходы на 

энергетические ресурсы 
тыс. руб. 169 853,72 174 949,33 180 197,81 185 603,75 191 171,86 196 907,01 202 814,22 208 898,65 215 165,61 221 620,58 228 269,20 235 117,27 242 170,79 249 435,91 256 918,99 264 626,56 272 565,36 280 742,32 289 164,59 297 839,53 306 774,71 

Операционные расходы тыс. руб. 39 516,72 40 702,22 41 923,29 43 180,99 44 476,42 45 810,71 47 185,03 48 600,58 50 058,60 51 560,36 53 107,17 54 700,38 56 341,39 58 031,64 59 772,58 61 565,76 63 412,74 65 315,12 67 274,57 69 292,81 71 371,59 

Неподконтрольные 

расходы 
тыс. руб. 24 965,27 16 521,73 20 000,68 19 662,33 20 252,20 20 859,76 21 485,56 22 130,12 22 794,03 23 477,85 24 182,18 24 907,65 25 654,88 26 424,52 27 217,26 28 033,78 28 874,79 29 741,03 30 633,27 31 552,26 32 498,83 

Налог на прибыль тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Корректировка НВВ тыс. руб. -6 248,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Необходимая валовая 

выручка 
тыс. руб. 228 087,45 232 173,28 242 121,78 248 447,06 255 900,47 263 577,49 271 484,81 279 629,35 288 018,24 296 658,78 305 558,55 314 725,30 324 167,06 333 892,07 343 908,84 354 226,10 364 852,88 375 798,47 387 072,42 398 684,60 410 645,13 

Тариф на тепловую 

энергию, отпускаемую  

с коллекторов без НДС 

руб./Гкал 2 414,19 2 457,44 2 562,74 2 629,69 2 708,58 2 789,84 2 873,53 2 959,74 3 048,53 3 139,99 3 234,19 3 331,21 3 431,15 3 534,08 3 640,11 3 749,31 3 861,79 3 977,64 4 096,97 4 219,88 4 346,48 

Тариф на тепловую 

энергию, отпускаемую  

с коллекторов с НДС 

руб./Гкал 2 897,03 2 948,93 3 075,29 3 155,63 3 250,30 3 347,81 3 448,24 3 551,69 3 658,24 3 767,98 3 881,02 3 997,46 4 117,38 4 240,90 4 368,13 4 499,17 4 634,15 4 773,17 4 916,37 5 063,86 5 215,77 
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